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1| O ovom dokumentu

1 O ovom dokumentu

Kome je namenjen

Ovlaséenim montaZzerima

Dokumentacija
Ovaj dokument je deo dokumentacije. Kompletna dokumentacija sadrzi:
= Opste bezbednosne mere predostroznosti:
- Bezbednosne mere predostroznosti koje morate da procitate pre ugradnje
- Format: Stampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrasnja jedinica)
= Uputstvo za ugradnju:
- Uputstva za ugradnju
- Format: Stampani (prilozeno u kompletu)
= Referentni vodi€ za ugradnju:
- Uputstva za ugradnju, konfigurisanje, uputstva za aplikaciju...

- Format: digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

= Izjava o usaglasenosti:

INFORMACLJE: Izjava o usaglasenosti

[

l Daikin Industries Czech Republic s.r.o. ovim izjavljuje da je radio oprema tipa
BRP069C41 usaglasena sa Direktivom 2014/53/EU. Originalna izjava o usaglasenosti
se moze nac¢i na http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

INFORMACUE

Da biste videli detaljne specifikacije, metode podesavanja, najcesce postavljana
pitanja i najnoviju verziju ovog prirucnika, posetite app.daikineurope.com.

[=] 2=l
[=]x:

i @

Najnovija verzija dokumentacije moze biti dostupna na regionalnom Daikin veb-
sajtu ili kod Vaseg dilera.

Originalna dokumentacija je na engleskom jeziku. Na svim drugim jezicima su
prevodi.
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2 | Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

2 Posebno bezbednosno uputstvo za

instalatera

Uvek se pridrZavajte sledeceg bezbednosnog uputstva i propisa.

Ugradnja (pogledajte odeljak "5 Montaza" [» 8])

ﬁ OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUIJE

Iskljucite napajanje elektricnom energijom pre ugradnje adaptera.
NEMOIJTE rukovati adapterom mokrim rukama.

NE dozvolite da se adapter pokvasi.

NEMOIJTE rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter.

Prilikom iskljucivanja kabla za povezivanje rukom, uhvatite utikac kabla.

Ako dode do ostecenja adaptera, iskljucite napajanje elektricnom energijom.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

NEMOIJTE ukljucivati napajanje elektricnom energijom pre nego Sto poveZete

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre otvaranja adaptera, ISKLJUCITE napajanje unutra$nje jedinice.

elektricne provodnike, zatvorite adapter i montirate ga na unutrasnju jedinicu.

Predaja korisniku (pogledajte odeljak "8 Predaja korisniku" [» 16])

ﬁ OPASNOST
= Nemojte rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter. To moze da dovede do

poZzara, strujnog udara ili povrede.

Ne dozvolite da se ovaj proizvod pokvasi i nemojte ga koristiti dok se kupate ili
obavljate slicne aktivnosti sa vodom. To moze da dovede do strujnog udara ili
poZzara.

Nemojte koristiti adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje koriste sréane
pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod moze da prouzrokuje elektromagnetne
smetnje opasnhe po Zivot.

Nemojte koristiti adapter u blizini opreme kojom se upravlja automatski, poput
automatskih vrata ili opreme za upozorenje na pozar. To moze da dovede do
nezgoda usled gresaka u ponasanju opreme.

U slucaju neuobicajenog mirisa ili zvuka, pregrevanja ili dima koji izlazi iz
adaptera, odmah iskljuite unutrasnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U
protivnom, moze doci do oStecenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa
prodavcem.

U slucaju da ispustite ili oStetite adapter, iskljucite unutrasnju jedinicu iz izvora
napajanja strujom. U protivnom, moZe doc¢i do ostecenja i kvara. Ako se to
dogodi, posavetujte se sa prodavcem.
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3 | O adapteru

3 O adapteru

Bezi¢ni LAN adapter za povezivanje sistema toplotne pumpe na Daikin Cloud putem
interneta, ¢ime se omogucava upravljanje sistemom toplotne pumpe preko

aplikacije Daikin Residential Controller.

3.1 Komponente

f \
RUN |p a
AP (B b
SETUP C
MODE d
POWER C
AL J

3.2 Osnovni parametri

Lampica RUN (Pokretanje) (narandzasta). Svetli prilikom povezivanja na ruter
(pristupnu tacku bezi¢ne LAN mreze).

Lampica AP

Taster SETUP (Podesavanje). Koristi se prilikom povezivanja na ruter (pristupnu

tacku beZicne LAN mreze).
Taster MODE (ReZim rada)

Taster POWER (Napajanje). Kada se pritisne, UKLJUCUJE/ISKLUUCUJE WLAN adapter.

Parametar

Vrednost

Opseg frekvencije

2400 MHz~2483,5 MHz

Radio protokol

IEEE 802,11b/g/n

Kanal radio frekvencije

13 k

Izlazna snaga

13 dBm

Efektivna snaga zracenja

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Elektricno napajanje

DC14V/ 16V /100 mA
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3 | O adapteru

3.3 Kompatibilnost

Proverite da li je unutrasnja jedinica kompatibilna za upotrebu sa adapterom.
Najnovije podatke o instalaciji adaptera i primenljivim jedinicama vidite na
app.daikineurope.com.

i

INFORMACUE

Stvarni izgled unutrasnje jedinice moZe da se razlikuje od ilustracije.

BRP069C81

FBA-A, ADEA-A, FDXM-F, FNA-A, FDA125A

FAA-A
T | |
FHA-A, FUA-A
: r/ _ ‘ LJ\A_/MI

C —71 )

FFA-A

FVA*A, AVA*A

=

BRP069C82
FCAG-B, FCAHG-H

FDA200/250A
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4 O pakovanju

4.1 Raspakivanje adaptera

1 Otvorite kutiju.
2 Izvadite adapter.
3 Odvojite pribor.

Adapter

Zavrtnji (M3x8) za adapter

Nosac adaptera sa dvostranom trakom
Zavrtnji za montiranje nosaca (M3x16)

Vezica za montiranje kabla

Vezica za kabl

Konekcioni kabl

Nalepnica sa serijskim brojem (SSID, KEY, MAC)
Uputstvo za instaliranje

- T30 -~ Qn T QO
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5 Montaza

5.1 Mere predostroznosti prilikom ugradnje adaptera

c OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Iskljucite napajanje elektricnom energijom pre ugradnje adaptera.
NEMOIJTE rukovati adapterom mokrim rukama.

NE dozvolite da se adapter pokvasi.

NEMOIJTE rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter.

Prilikom iskljucivanja kabla za povezivanje rukom, uhvatite utikac kabla.

Ako dode do ostecenja adaptera, iskljucite napajanje elektricnom energijom.

5.2 Pregled: Instalacija

Ugradnja adaptera se sastoji iz sledecih koraka:
1 povezivanje elektri¢nih provodnika;

2 zatvaranje adaptera;

3 montaZa adaptera na jedinicu.

INFORMACIE

°
l Mesto gde povezivanja elektricnih provodnika na unutrasnju jedinicu i mesto

montaze adaptera zavise od tipa unutrasnje jedinice. Vise informacija potrazite u
dodatku u vezi sa opcionalnom opremom za unutrasnju jedinicu.

5.3 Priprema mesta za instalaciju

NE postavljajte uredaj na mesta koja se Cesto koriste kao radno mesto. U slucaju
gradevinskih radova (npr.mlevenja) gde nastaje velika koli¢ina prasine, uredaj
MORA biti pokriven.

Izaberite mesto za instalaciju gde ima dovoljno prostora za unosenje i iznoSenje

uredaja.

5.3.1 Zahtevi u pogledu mesta ugradnje

Adapter je predviden za montazu na unutrasnju jedinicu, isklju¢ivo na suvim
mestima u zatvorenom prostoru.

NEMOIJTE ugradivati adapter na sledec¢im mestima:

= Na mestima gde je izloZen direktnoj suncevoj svetlosti.

= Na mestima gde je u blizini izvora toplote.

= Na mestima gde je izloZen izvoru pare.

= Na mestima gde je izloZen isparavanju masinskog ulja.

Referentni vodic za ugradnju
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5 | Montaza

5.4 Povezivanje elektricnog oZicenja

5.4.1 Pregled elektri¢nih veza

a

a Bezicni LAN adapter

b Konekcioni kabl

¢ PCB port X35A

d PCB port X50A

e PCB unutrasnje jedinice
f Unutrasnja jedinica

5.4.2 O povezivanju elektricnog oZi¢enja

Tipic¢an tok rada

Povezivanje elektricnog oZi¢enja se tipicno sastoji od sledecih faza:
1 Povezivanje jednog kraja konekcionog kabla sa unutrasnjom jedinicom;
2 Povezivanje drugog kraja konekcionog kabla sa adapterom.

5.4.3 Mere predostroznosti prilikom povezivanja elektri¢nog ozicenja

INFORMACUE

Takode, procitajte mere predostroznosti i zahteve u sledec¢im poglavljima:

i

® Opste bezbednosne mere

® Priprema

c OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

NEMOJTE ukljucivati napajanje elektricnom energijom pre nego Sto povezete
elektri¢ne provodnike, zatvorite adapter i montirate ga na unutrasnju jedinicu.

5.4.4 Povezivanje adaptera sa jedinicom

1 Odvojite gornje kudiste od donjeg kucista.

BRP069C81+2 |4 DAIKIN Referentni vodi¢ za ugradnju
Bezi¢ni LAN adapter za povezivanje 9
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5 | Montaza

a Gornje kuciste
b Adapter za Stampanu plocu
¢ Donje kuciste

2 Pove?Zite boc¢ni konektor unutrasnje jedinice sa PCB portom X35A i X50A
unutrasnje jedinice.

3 Pove?ite konektor na strani adaptera sa adapterom.
o ]
b Y
a Bocni konektor unutrasnje jedinice X35A

b Bocni konektor unutrasnje jedinice X50A
¢ Konektor na strani adaptera

4 Pri¢vrstite kabl i obezbedite odusku napona.

a Konektor

OBAVESTENJE
UVEK povezite daljinski upravljac sa kablom ili bezicni daljinski upravljac (Primer:

BRC1H, BRC7), u protivnom, uredaj za upravljanje putem mreze NECE funkcionisati.

INFORMACUE

Obezbedite da kabl ne bude napregnut na strani unutrasnje jedinice tako Sto cete
koristiti vezicu za kablove i deo za postavljanje vezice za kablove koji su priloZeni kao
dodatni pribor.

i @

5.5 Zatvaranje adaptera

5.5.1 Da biste zatvorili adapter

1 Zakacite prednji deo kudista za zadnji deo kudista.

Referentni vodic za ugradnju 4 DAIKIN BRP0O69C81+2
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—

2 Umetnite dva vijka iz kesice sa priborom.

OBAVESTENJE
Nakon zatvaranja adaptera, proverite da li je konekcioni kabl bezbedno pric¢vrséen.

o\

AP |0

SETUP
MODE

POWER

5.6 Montaza adaptera

5.6.1 O montaZi adaptera

Za montazu adaptera koristite drza¢ adaptera (pribor). DrZa¢ adaptera moze da se
montira na 2 nacina:

= Drzac adaptera se pricvrséuje na povrsinu pomocu vijaka.

= Drzac adaptera se pricvrséuje na povrsinu pomocu lepljive trake sa dva lica.

5.6.2 MontaZa adaptera

@ OBAVESTENJE
= Ako za montazu koristite lepljivu traku sa dva lica, povedite racuna da deo

povrsine na koju postavljate drzac bude Cist i odmascen.

= Povedite racuna da drzac sigurno montirate na povrsinu tako da moze da nosi
tezinu adaptera.

INFORMACUJE

Tacno mesto nosaca zavisi od vrste unutrasnje jedinice. Za vise informacija, posetite
app.daikineurope.com.

i @

BRP069C81+2 |4 DAIKIN Referentni vodi¢ za ugradnju
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Kada koristite vijke

1 Pri¢vrstite drza¢ adaptera na zid/povrsinu pomocu 2 vijka M3x16 (pribor).

2 Uvucite adapter u drzac.

Ly ] =
{@ ﬁ

I
b—‘ﬂEUEp

a Mesta vijaka
b Drzac adaptera

Kada koristite lepljivu traku sa dva lica

3 Pricvrstite lepljivu traku sa dva lica na drzac adaptera.
4 Postavite drzac na povrsinu pomocu trake.

5 Uvucite adapter u drzac.

ﬁ@ [E =
W

b—

a Lepljiva traka
b Drzac adaptera

5.7 Otvaranje adaptera

5.7.1 O otvaranju adaptera

Prosecna ugradnja adaptera ne obuhvata otvaranje adaptera. Medutim, u slucaju
da morate da ga otvorite, pratite proceduru u nastavku.

c OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre otvaranja adaptera, ISKLJUCITE napajanje unutra$nje jedinice.

5.7.2 Otvaranje adaptera

1 Uklonite vijke pomodu odvijaca vijaka.

Referentni vodic za ugradnju 4 DAIKIN BRP0O69C81+2
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2 Otkacite prednji deo kucista sa zadnjeg dela kudista.

A
=
-

E
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6 | Pokretanje sistema

6 Pokretanje sistema

Adapter se napaja iz unutrasnje jedinice. Da bi adapter funkcionisao, povedite
racuna da bude povezan sa unutrasnjom jedinicom i da se unutrasnja jedinica
napaja elektricnom energijom.

Ukljucite elektri¢no napajanje i proverite da li lampica RUN proizvoda trepde.

( n
RUN |B _ RUN
AP |p
AP
SETUP
MODE
POWER O
\S \ \ 74
Referentni vodic za ugradnju 4 DAIKIN BRP0O69C81+2
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7 | Konfiguracija

7 Konfiguracija

Klijent treba da obezbedi sledece:

= Pametni telefon ili tablet sa najmanjom podrzanom verzijom za Android ili iOS,
koja je navedena na app.daikineurope.com.

= Internet vezu i komunikacioni uredaj, kao Sto je modem, ruter itd.
= Mesto pristupa beZicnoj LAN mreZi

= Instaliranu besplatnu aplikaciju Daikin Residential Controller.

7.1 Instalacija Daikin aplikacije Residential Controller

1 Idite na:

» Google Play za uredaje koji koriste Android.
* App Store za uredaje koji koriste iOS.

2 Potrazite Daikin Residential Controller.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju.

7.2 Konfigurisanje adaptera

Otvorite aplikaciju Daikin Residential Controller na svom pametnom uredaju ili PC
tabletu i pratite uputstvo u aplikaciji.

app.daikineurope.com

[=] =]
[=]x:

BRP069C81+2 |4 DAIKIN Referentni vodi¢ za ugradnju
Bezi¢ni LAN adapter za povezivanje 15
4P650468-1 —2021.02


http://app.daikineurope.com
http://app.daikineurope.com

8 | Predaja korisniku

8 Predaja korisniku

Nakon Sto instalirate i konfiguriSete adapter, predajte ovo uputstvo za ugradnju
korisniku i upoznajte ga sa slede¢im merama predostroznosti.

OPASNOST
® Nemojte rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter. To moze da dovede do

pozara, strujnog udara ili povrede.

* Ne dozvolite da se ovaj proizvod pokvasi i nemojte ga koristiti dok se kupate ili
obavljate slicne aktivnosti sa vodom. To moze da dovede do strujnog udara ili
pozara.

= Nemojte koristiti adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje koriste sréane
pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod moze da prouzrokuje elektromagnetne
smetnje opasne po Zivot.

= Nemojte koristiti adapter u blizini opreme kojom se upravlja automatski, poput
automatskih vrata ili opreme za upozorenje na pozar. To moze da dovede do
nezgoda usled gresaka u ponasanju opreme.

® U slucaju neuobicajenog mirisa ili zvuka, pregrevanja ili dima koji izlazi iz
adaptera, odmah isklju¢ite unutrasnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U
protivnom, moze doci do oStecenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa
prodavcem.

= U slucaju da ispustite ili ostetite adapter, iskljucite unutrasnju jedinicu iz izvora
napajanja strujom. U protivnom, mozZe doc¢i do ostecenja i kvara. Ako se to
dogodi, posavetujte se sa prodavcem.

OBAVESTENJE
Nemoijte koristiti ovaj proizvod u blizini mikrotalasnih peénica. To moze da poremeti

komunikaciju unutar bezicne LAN mreze.

Referentni vodic za ugradnju 4 DAIKIN BRP0O69C81+2
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9 | Otkrivanje kvarova

9 Otkrivanje kvarova

9.1 Pregled: Otklanjanje problema

9.1.1 Simptom: LED lampica se ne pali kada se adapter poveZe na jedinicu i jedinica se UKLJUCI

U ovom poglavlju je opisano Sta treba preduzeti u sluc¢aju problema. Ono sadrzi
informacije o resavanju problema na osnovu nize navedenih simptoma.

Moguci uzroci

Korektivha mera

Adapter je povezan na pogresne
prikljuc¢ke u unutrasnjoj jedinici.

Proverite da li je LAN adapter pravilno
povezan na unutrasnju jedinicu.
Pogledajte smernice za povezivanje u
uputstvu za unutrasnju jedinicu.

9.1.2 Simptom: Adapter NE reaguje u interakciji sa unutrasnjom jedinicom

Moguci uzroci

Korektivha mera

Kabl za povezivanje adaptera i
unutrasnje jedinice je nekompatibilan sa
jedinicom.

Proverite da lu ste povezani na
kompatibilnu jedinicu. Proverite
kompatibilnost unutrasnje jedinice sa
adapterom u uputstvu za unutrasnju
jedinicu

9.1.3 Simptom: Kada je adapter u AP reZzimu, niSta se ne desSava

Moguc¢i uzroci

Korektivha mera

Firmver je oStecen.

Obratite se prodavcu da biste prijavili
problem sa firmverom.
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