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2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

= Dodatak posveéen opcionoj opremi:
= Dodatne informacije o nacinu ugradnje opcione opreme

= Format: Stampani (u ambalazi unutrasnje jedinice) + digitalne
datoteke na https://www.daikin.eu. Da biste pronasli svoj model,
koristite funkciju pretrage Q.

Poslednje izmene dostavljene dokumentacije mozete nac¢i na
regionalnoj veb strani Daikin ili preko svog dobavljaca.

Originalna dokumentacija je napisana na engleskom. Svi ostali jezici
predstavljaju prevod.

Tehnicki podaci

= Deo najnovijih tehnickih podataka mozete naci na regionalnoj veb
strani Daikin (dostupna za javnost).

= Kompletne najnovije tehnic¢ke podatke moZete naci na ekstranetu
Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).
Onlajn alatke

Osim kompleta dokumentacije, stru€njaci za ugradnju imaju na
raspolaganju i neke onlajn alatke:

= Daikin Technical Data Hub

= Centralno ¢voriSte za tehni¢ke specifikacije uredaja, korisne
alatke, digitalne resurse i drugo.

= Javno dostupno preko https://daikintechnicaldatahub.eu.
= Heating Solutions Navigator
= Digitalna kutija alata koja nudi raznovrsne alatke za lakSu
ugradnju i konfigurisanje sistema grejanja.

= Radi pristupa Heating Solutions Navigator, najpre treba da se
registrujete na Stand By Me platformi. ViSe informacija potrazite
na https://professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

= Mobilna aplikacija namenjena struénjacima za ugradnju i
serviserima, koja omogucava registraciju, konfigurisanje i
reSavanje problema u vezi sa grejanjem.

= Ovu mobilnu aplikaciju mozete preuzeti za iOS i Android
uredaje pomo¢u QR kodova datih u nastavku. Registracija na
platformi Stand By Me neophodna je radi pristupanja ovoj
aplikaciji.

App Store

Google Play

2 Posebno bezbednosno
uputstvo za instalatera
Uvek se pridrzavajte slede¢eg bezbednosnog uputstva i propisa.

Mesto ugradnje (videti "4.1 Priprema mesta za
instalaciju” [» 5])

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektri¢ni grejac koji radi).

A UPOZORENJE

NEMOJTE ponovo koristiti cevovod rashladnog sredstva u
kojem je koriS¢eno neko drugo rashladno sredstvo.
Zamenite ili temeljno isperite cevi za rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

Pridrzavajte se dimenzija servisnog prostora datih u ovom
uputstvu radi ispravne ugradnje uredaja. Pogledajte
"4.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrasnje
jedinice" » 5].

Posebni zahtevi za R32 (videti "4.1.2 Posebni zahtevi za R32
uredaje” [ 5])

UPOZORENJE

= NEMOJTE probijati ili paliti delove kroz koje prolazi
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE koristiti sredstva za ubrzavanje procesa
odmrzavanja ili ¢iS¢enje opreme koja proizvodac nije
naveo.

= Budite svesni da rashladno sredstvo R32 NEMA miris.

A UPOZORENJE

Uredaj treba da se cuva tako da se sprec¢i mehanicko
oStecenje, u prostoriji sa dobrom ventilacijom bez izvora
paljenja koji kontinuirano rade (npr. otvoreni plamen, gasni
uredaj u radu ili elektri¢ni grejac u radu).

A UPOZORENJE

Proverite da li se instalacija, servisiranje, odrzavanje i
popravka izvode u skladu sa uputstvima iz Daikin i
odgovarajuc¢im zakonskim propisima, i da ih izvode SAMO
za to ovlasSéene osobe.

Otvaranje i zatvaranje uredaja (videti "4.2 Otvaranje i zatvaranje
jedinice" > 11])

A OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/SURENJA

Montaza unutra jedinice (videti "4.3 Montiranje unutrasnje
jedinice" [»13])

A UPOZORENJE

Nacin fiksiranja unutrasnje jedinice MORA biti u skladu sa
instrukcijama iz ovog uputstva. Pogledajte "4.3 Montiranje
unutrasnje jedinice" [» 13].

Ugradnja cevovoda (videti "5 Instalacija cevovoda” [» 13])

UPOZORENJE

Ugradnja cevovoda na terenu MORA da se obavi u skladu
sa instrukcijama iz ovog uputstva. Pogledajte "5 Instalacija
cevovoda" > 13].

Elektri¢na instalacija (videti "6 Elektri¢na instalacija" [» 16])

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

UPOZORENJE

Prikljucenje na elektricnu mrezu MORA biti izvedeno u
skladu sa instrukcijama iz:

= Ovog priru¢nika. Elektricna

instalacija" [» 16].

Pogledajte "6

= Sema elektri¢ne instalacije, koja se isporuduje zajedno
sa uredajem, smestena je sa unutrasnje strane
poklopca razvodne kutije unutrasnje jedinice.
Objasnjenje znakova sa Seme potrazite na legendi, u
odeliku "10.2 Sema elektriéne instalacije: Unutrasnja
jedinica" [» 41].
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3 O kutiji

A

UPOZORENJE

= Sva ozi¢enja MORA da izvede ovlasceni elektriCar, i
ona MORAJU biti u skladu sa primenljivim zakonima.

= Napravite elektri¢ne veze sa fiksnim ozic¢enjem.

= Sve komponente nabavljene na terenu i sve elektricne
konstrukcije MORAJU biti u skladu sa vazec¢im
zakonima.

A

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oStecen, on MORA da bude zamenjen
od strane proizvodaca, njegovog zastupnika ili sli€no
kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

A UPOZORENJE

Ispustanje vazduha iz emitera toplote ili kolektora. Pre
ispustanja vazduha iz emitera toplote ili kolektora, proverite

da li je ikonica Q ili & prikazana na pocetnoj stranici
korisnickog interfejsa.

= Ako nije, mozete odmah zapoceti sa ispustanjem
vazduha.

= Ako jeste, postarajte se da prostorija u kojoj zelite da
obavite ispustanje vazduha bude dovoljno provetrena.
Razlog: Rashladno sredstvo moze da prodre u kolo za
vodu, a zatim i u prostoriju u kojoj vrSite ispustanje
vazduha iz emitera toplote ili kolektora.

UPOZORENJE

UVEK koristite visezilni kabl
napajanja.

za kablove elektricnog

PAZNJA

NEMOJTE gurati ili postavljati nepotrebnu duzinu kabla u
jedinicu.

UPOZORENJE

Postarajte se da elektri¢ni provodnici NE dodiruju cev za
rashladni gas, koja mozZe biti veoma vruca.

a Cev za rashladni gas

UPOZORENJE

Rezervni grejaé MORA da ima namensko napajanje i
MORA da bude =zasticen bezbednosnim uredajima

3

O kutiji

Imajte u vidu sledece:

= Prilikom isporuke, OBAVEZNO proverite da li je uredaj oStecen, i
da li je kompletan. Sva osteéenja ili delovi koji nedostaju
OBAVEZNO odmah prijavite agentu za reklamacije isporucioca.

= Donesite zapakovani uredaj $to je blize moguée mestu ugradnje
da biste sprecili oStecenje tokom transporta.

= Unapred pripremite putanju po kojoj ¢ete uneti jedinicu na krajnju
poziciju za montiranje.

3.1

3.141

Unutrasnja jedinica

Da biste uklonili pribor sa unutrasnje
jedinice

potrebnim prema vazeéim zakonima. c d e f
= 1% 1% 1% 1%
A PAZNJA L P P P
il o
Da biste bili sigurni da je uredaj u potpunosti i pravilno l\/ ’ /‘/‘/‘/‘
uzemljen, napajanje rezervnog grejata OBAVEZNO {
povezite s kablom za uzemljenje. h .
g i
INFORMACIJE Jax ax 1x
Detalji o tipu i jacini osiguraca ili o jacini automatskih @ @ <
prekidata navedeni su odeliku "6  Elektricna L )
instalacija” [» 16]. a  Iskljucni ventili kola za vodu
. ; ) w . ; " b  Diferencijalni obilazni ventil za pritisak
Pustanje u rad (videti "8 Pustanje u rad" [» 37]) ¢ Opste bezbednosne mere predostroznosti
d Dodatak posvecen opcionoj opremi
A UPOZORENJE e Uputstvo za ugradnju unutrasnje jedinice
- R, - 5 - f Uputstvo za rukovanje
!\lacm pustanja u rad MORA biti UVSKI‘?du sa instrukcijama g Zaptivni prstenovi iskljuénih ventila (kolo za vodu za
iz ovog uputstva. Pogledajte "8 Pustanje u rad" [» 37]. grejanje prostora)
h  Zaptivni prstenovi za isporu¢ene isklju¢ne ventile (kolo
tople vode za domadinstvo)
i Zaptivna traka za ulaz niskonaponske instalacije
3.1.2 Rukovanje unutrasnjom jedinicom
Prilikom preno$enja uredaja koristite ru¢ke sa njegove zadnje i donje
strane.
Uputstvo za ugradnju DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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4 Instalacija jedinice

A
A~
a Rucke sa zadnje strane uredaja
b Rucke sa donje strane uredaja. PaZljivo nagnite uredaj
unazad, tako da ru¢ke postanu vidljive.
4 Instalacija jedinice
4.1 Priprema mesta za instalaciju

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

A UPOZORENJE

NEMOJTE ponovo koristiti cevovod rashladnog sredstva u
kojem je koriS¢eno neko drugo rashladno sredstvo.
Zamenite ili temeljno isperite cevi za rashladno sredstvo.

411 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija
unutrasnje jedinice
= Unutrasnja jedinica namenjena je iskljuCivo za ugradnju sa
unutradnje strane i za sledeée temperature okruzZenja:
* Rad u rezimu grejanja prostora: 5~30°C
= Rad u rezimu hladenja prostora: 5~35°C

= Proizvodnja tople vode za domacinstvo: 5~35°C

INFORMACIJE

Hladenje je primenljivo samo kod reverzibilnih modela.

= Imajte na umu slede¢e smernice u vezi sa merenjima:

Maksimalna duZzina cevi za rashladno sredstvo® 50 m
izmedu unutrasnje i spoljne jedinice

Minimalna duzina cevi za rashladno sredstvo® 3m
izmedu unutrasnje i spoljne jedinice

Maksimalna visinska razlika izmedu unutrasnje i 30 m
spoljne jedinice

@ Duzina cevi za rashladno sredstvo je duzina u jednom smeru
cevovoda za te¢nost.

= Imajte na umu slede¢e smernice u vezi sa rastojanjem:

Dodatno uz smernice u vezi sa rastojanjem: Buduéi da je ukupna
koli¢ina rashladnog sredstva u sistemu >1,84 kg, prostorija u kojoj
ugradujete unutrasnju jedinicu mora da ispunjava i uslove opisane u
odeljku "4.1.3 Sabloni ugradnje" [» 6].

INFORMACIJE

Ako je prostor za ugradnju ogranicen, pre nego $to uredaj
instalirate  u  konacni  polozaj uradite sledece:
"4.3.2 Prikljuenje ocednog creva na otvor za oced" > 13].
To ¢e zahtevati skidanje jednog ili oba bo¢na panela.

41.2 Posebni zahtevi za R32 uredaje

Dodatno uz smernice u vezi sa rastojanjem: Buduéi da je ukupna
koli¢ina rashladnog sredstva u sistemu 21,84 kg, prostorija u kojoj
ugradujete unutrasnju jedinicu mora da ispunjava i uslove opisane u
odeljku "4.1.3 Sabloni ugradnje" [» 6].

UPOZORENJE

= NEMOJTE probijati ili paliti delove kroz koje prolazi
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE koristiti sredstva za ubrzavanje procesa
odmrzavanja ili ¢iSéenje opreme koja proizvodac nije
naveo.

= Budite svesni da rashladno sredstvo R32 NEMA miris.

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti tako da se spre¢i mehani¢ko
oStecenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora
paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen,
aparat na gas koji radi ili elektricni greja¢ koji radi) i
njegove gabaritne dimenzije moraju biti kao Sto je
navedeno u nastavku.

@ OBAVESTENJE

= NEMOJTE ponovo koristiti spojeve i bakarne zaptivke
koji su ve¢ ranije korisceni.

= Spojevi izmedu delova rashladnog sistema, napravljeni
za vreme instalacije, moraju da budu pristupaéni zbog
odrzavanja.

A UPOZORENJE

Proverite da li se instalacija, servisiranje, odrzavanje i
popravka izvode u skladu sa uputstvima iz Daikin i
odgovaraju¢im zakonskim propisima, i da ih izvode SAMO
za to ovlaScene osobe.

@ OBAVESTENJE

= Zastitite cevovod od fizi¢kih ostecenja.

= Instalaciju cevovoda svedite na minimum.

[=]
3 oo
2_Al n 0009 0 oo
i 2500
2600
(mm)
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4 Instalacija jedinice

41.3  Sabloni ugradnje

U zavisnosti od tipa prostorije u kojoj ugradujete unutrasnju jedinicu, dozvoljeni su sledeci Sabloni ugradnje:

Tip prostorije

Dozvoljeni Sabloni

Dnevna soba, kuhinja, garaza, potkrovlje, podrum, ostava 1,2,3
Tehnic¢ka prostorija (tj. prostorija u kojoj ljudi NIKADA ne borave) 1,2,3,4
SABLON 1 SABLON 2 SABLON 3 SABLON 4
b b c2 | b c2
@ o
§ HIF S
T = D
c1 c1
Ventilacioni otvori N/A Izmedu prostorije A i B N/A Izmedu prostorije A i
spoljadnjosti
Minimalna povrsina poda Prostorija A Prostorija A + prostorija B N/A N/A
Dimnjak MozZe da bude potrebno MozZe da bude potrebno Povezano sa N/A
spoljadnjoscu
Ispustiti u slu€aju curenja Unutra$njost prostorije A | Unutra$njost prostorije A Spolja Unutrasnjost prostorije A
rashladne te¢nosti
Ograni¢enja Pogledajte "SABLON 1" [» 7], "SABLON 2" [» 7], "SABLON 3" » 9], i "Tabele Pogledaijte "SABLON
za SABLON 1,213" 9] 4" P 11]

(A]

Prostorija A (= prostorija u kojoj je instalirana unutrasnja
jedinica)

(5]

Prostorija B (= susedna prostorija)

Ako ne postoji dimnjak, ovo je podrazumevano mesto
ispustanja u slu€aju curenja rashladne te¢nosti.

Po potrebi, ovde mozete prikljuciti dimnjak.

b

Dimnjak

c1

Doniji otvor za prirodnu ventilaciju

c2

Gorniji otvor za prirodnu ventilaciju

H

release

Stvarna visina ispustanja:

OD: Bez dimnjaka. Od poda do gornje strane jedinice.

= Kod uredaja od 180 | => H,,se=1,66 M

= Kod uredaja od 230 | => H,,.s.=1,86 m

OD: sa dimnjakom. Od poda do vrha dimnjaka.

= Kod uredaja od 180 | => H,...=1,66 m + visina dimnjaka

= Kod uredaja od 230 | => H,..=1,86 m + visina dimnjaka

Ugradnja kada je dimnjak povezan na spoljadnjost. Visina
ispustanja nije bitha. Nema zahteva u pogledu minimalne
povrSine poda.

N/A

Nije primenljivo

Minimalna povrsina podal/visina ispustanja:

= Zahtevi u vezi sa minimalnom povrSinom poda zavisi¢e od visine

ispustanja rashladnog sredstva u sluéaju curenja. Sto je ova visina
ispustanja vec¢a, to ¢e minimalna zahtevana povrSina poda biti
manja.

Podrazumevana tacka ispustanja (bez dimnjaka) nalazi se na
gornjoj strani uredaja. Da biste smanjili minimalnu zahtevanu
povrSinu poda, visinu ispustanja mozete poveéati ugradnjom
dimnjaka. Ako dimnjak vodi izvan zgrade, onda viSe nema
zahteva u pogledu minimalne povrsine poda.

Takode mozete iskoristiti i povrSinu poda u susednoj prostoriji (=
prostorija B) ukoliko napravite ventilacione otvore izmedu tih dvaju
prostorija.

Kod ugradnje u tehni¢kim prostorijama (tj. u prostoriji u kojoj ljudi
NIKADA ne borave), pored Sablona 1, 2 i 3 mozete da koristite i
SABLON 4. Kod ovog $ablona nema nikakvih zahteva u vezi sa
minimalnom povrSinom poda, pod uslovom da obezbedite 2
otvora (jedan dole i jedan gore) izmedu prostorije i spoljasnjosti
kako biste omogucili prirodnu ventilaciju. Prostorija mora biti
zasti¢ena od mraza.

UPOZORENJE

Priklju¢ak za dimnjak. Prilikom prikljucivanja dimnjaka,
uzmite u obzir slede¢e napomene:
= Priklju¢ak za dimnjak na uredaju =

navojem. Upotrebite kompatibilan
dimnjaku.

1" sa spoljnim
prikljuéak na

= Vodite racuna da spoj bude hermetic¢an.

= Materijal od kog je dimnjak izraden nije vazan.

Uputstvo za ugradnju
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4 Instalacija jedinice

SABLON 1

ZAPOCNITE SABLON 1

Videti tabelu 1:
Da li je oblast poda prostorije A
(Aprostorijaa) dovoljno velika za datu
koli¢inu rashljadnog sredstva i zadatu visinu
ispustanja bez dimnjaka?

Ne

HO, AHO

Pogledajte tabelu 2: Potrazite minimalnu visinu ispustanja (H0)
za datu oblast poda (Aprostorijaa) | datu kolicinu rashladnog
sredstva.

IzraGunajte AHO: razlika izmedu minimalne potrebne visine
ispustanja (HO) i visine ispustanja bez dimnjaka.

Videti tabelu 3:
Za AHO: Moze li se postovati
maksimalna duZina dimnjaka i da li je Da

Jedinicu mozZete da instalirate u prostoriji A. Dimnjak vam nije
potreban.

\\ J

> ™
Jedinicu mozZete da instalirate u prostoriji A ako instalirate dimnjak.
Visina dimnjaka = AHO

dimnjak prakti¢no izvodljiv?

Ne

Idite na SABLON 2

(

SABLON 2

)

AHO

SABLON 2: Uslovi za ventilacione otvore

prirodnu ventilaciju. Otvori moraju biti u skladu sa slede¢im uslovima:

= Otvor na dnu (A,,):
= To mora biti trajni otvor koji se ne moze zatvoriti.
= Mora biti u potpunosti smesten izmedu 0 i 300 mm od poda.
= Mora biti 2Any-min (Minimalna povrsina otvora na dnu).
= 250% potrebne povrsine otvora Any-min mora biti <200 mm od poda.
* Dno otvora mora biti udaljeno <100 mm od poda.
= Ako otvor zapocinje od poda, visina otvora mora biti 220 mm.

= Gornji otvor:
= To mora biti trajni otvor koji se ne moze zatvoriti.
= Mora biti 250% od Any-min (minimalna povrsina otvora na dnu).
= Mora biti 21,5 m od poda.

Ako Zelite da iskoristite povrsinu poda susedne prostorije, morate da obezbedite 2 otvora (jedan na dnu, jedan na vrhu) izmedu prostorija kako biste osigurali

|
© Min. 50% ©
A

nv-min

Anv(ZAnv-min)

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
4P643599-1C — 2022.08
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4 Instalacija jedinice

Zapoénite SABLON 2

H1, AH1 Anv;, Anv-min
( 4
IzraGunajte ukupnu povrsinu poda. Pogledajte tabelu 4: Potrazite minimalno podrucje otvaranja dna za prirodnu
(Aukupno=AprostorijaA+AprostorijaB) ventilaciju sa susednom prostorijom (Any-min) za datu koli¢inu rashladnog
sredstva, datu povrsinu poda prostorije A (Aprostorijaa) [! NE prostorija A +
prostorija B !] i datu visinu ispustanja (H1).
Pogledajte tabelu 2: Potrazite minimalnu visinu ispustanja
(H1) za datu oblast poda (Aukupno) i datu koli¢inu rashladnog
sredstva.
Da li je prakti¢no izvodljivo
e e e T - = napraviti ventilacione otvore koji su u
lzracunajte : razlika izmedu minimalne potrebne visine skladu sa Ay.min | 52 "Uslovima za ventilacione
ispustanja (H1) i visine ispustanja bez dimnjaka. otvore” sa prethodne strane)?
Ne
G
Videti tabelu 3:
Za AH1: Moze li se postovati Da
maksimalna duzina dimnjaka i da li je
dimnjak prakti¢no izvodljiv? Da
Pogledajte tabelu 2: Da
li vam je potreban dimnjak ili ne?
(tj, da li je rezultat tabele 2 vrednost ili "(*)"?)
\ J
Ne

Idite na SABLON 3

Potreban
(tj, rezultat tabele 2
je vrednost)

Nije potreban
(tj, rezultat
tabele 2 je "(*)")

a ™ < A
Jedinicu mozete da instalirate u prostoriji A ako napravite otvore Jedinicu mozete da instalirate u prostoriji A ako instalirate dimnjak
za ventilaciju. Nije vam potreban dimnjak. i napravite ventilacione otvore.

Ventilacioni otvori moraju da budu u skladu sa A, i i S@ Visina dimnjaka = AH1.
"Uslovima za ventilacione otvore" sa prethodne strane). Ventilacioni otvori moraju da budu u skladu sa A, i i 8
"Uslovima za ventilacione otvore" sa prethodne strane).
Min. 50% Min. 50%
Anv—min AH1 Anv—min
o o
a a
Anv(zAnv-min) Anv(ZAnv-min)
o J o J
Uputstvo za ugradnju DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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4 Instalacija jedinice

SABLON 3
ZAPOCNITE SABLON 3 \
Jedinicu mozete da instalirate u prostoriji A ako dimnjak
sprovedete van zgrade.
Videti tabelu 3:
Da li je moguée sprovesti dimnjak
izvan zgrade postujuc¢i maksimalnu Da
duzinu dimnjaka? (A)
—
8
Ne
Jedinicu NE MOZETE da instalirate u prostoriji. Postavite jedinicu
u vecoj prostoriji.
(S J

Tabele za SABLON 1,213

Tabela 1: Minimalna povrsina poda

Ako je koli¢ina rashladnog sredstva izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, usvojite povrSinu otvora koja se odnosi na prvu vecéu koli€inu.
Primer: Ako je koli¢ina rashladnog sredstva 4,3 kg, usvojite vrednost za 4,5 kg.

Minimalna povrsina poda (m?)
Koli¢ina rashladnog sredstva (kg) Visina ispustanja bez dimnjaka (m)
1,66 (Uredaj=180 I) 1,86 (Uredaj=230 I)
38 16,04 12,76
4 17,77 14,14
45 22,49 17,90
5 27,76 22,09
55 33,59 26,73
58 37,36 29,73

Tabela 2: Minimalna visina ispustanja

Uzmite u obzir sledece:

» Ako je povrSina poda izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, primenite kolonu sa manjom vredno$cu. Primer: Ako je povrs$ina poda 22,50 m?,
koristite kolonu za 20,00 m2.

» Ako je koli¢ina rashladnog sredstva izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, usvojite povrinu otvora koja se odnosi na prvu veéu koli¢inu.
Primer: Ako je koli¢ina rashladnog sredstva 4,3 kg, usvojite vrednost za 4,5 kg.

* (*): Visina ispustanja kod uredaja bez dimnjaka (za uredaje od 180 I: 1,66 m; za uredaje od 230 I: 1,86 m) u startu je veca od minimalne
zahtevane visine ispustanja. => OK (nije potreban dimnjak).

Minimalna visina ispustanja (m)
Koli¢ina rashladnog sredstva (kg) Povrsina poda (m?)
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

38 3,30 2,10 1,72 (*) () ) )

4 3,47 2,21 1,81 *) *) *) *)
4,5 3,91 2,49 2,03 1,76 *) (*) (*)
5 434 2,77 2,26 1,96 1,75 * *

55 4,78 3,04 2,49 2,15 1,93 1,76 *)

58 5,04 3,21 2,62 2,27 2,03 1,85 1,72
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Uputstvo za ugradnju
Daikin Altherma 3 R F 9
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4 Instalacija jedinice

Tabela 3: Maksimalna duzina dimnjaka

Prilikom ugradnje dimnjaka, duzina dimnjaka mora biti manja od maksimalne dozvoljene duzine dimnjaka.

» Koristite kolone koje odgovaraju koli€ini rashladnog sredstva. Ako je stvarna koli¢ina rashladnog sredstva izmedu dveju vrednosti datih u
tabeli, koristite kolonu sa ve¢om vrednoS¢u. Primer: Ako je koli¢ina rashladnog sredstva 4,0 kg, koristite kolonu za 5,8 kg.

« Ako je pre¢nik izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, primenite kolonu sa manjom vredno$¢u. Primer: Ako prec¢nik iznosi 23 mm, Koristite
kolonu za 22 mm.

» X: Nije dozvoljeno

Maksimalna duzina dimnjaka (m) — Za slucaj kada je koli¢ina rashladnog sredstva=3,8 kg (i T=60°C) Za slucaj kada je koli¢ina rashladnog sred: 5,8 kg (i T=60°C)
Dimnjak Unutrasnji pre¢nik dimnjaka (mm) Unutrasnji precnik dimnjaka (mm)
20 22 24 26 28 20 22 24 26 28
Prava cev 19,03 33,90 55,16 84,54 124,06 3,37 9,47 18,40 30,91 47,91
1x 90° koleno 17,23 31,92 53,00 82,20 121,54 1,57 7,49 16,24 28,57 45,39
2x 90° koleno 15,43 29,94 50,84 79,86 119,02 X 5,51 14,08 26,23 42,87
3x 90° koleno 13,63 27,96 48,68 77,52 116,50 X 3,53 11,92 23,89 40,35

Tabela 4: Minimalna povrsina donjeg otvora za prirodnu ventilaciju

Uzmite u obzir sledece:

» Upotrebite odgovarajucéu tabelu. Ako je stvarna koli¢ina rashladnog sredstva izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, koristite tabelu sa ve¢om
vrednosScu. Primer: Ako je koli¢ina rashladnog sredstva 4,3 kg, Kkoristite tabelu za 4,8 kg.

» Ako je povrSina poda izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, primenite kolonu sa manjom vredno$¢u. Primer: Ako je povr$ina poda 12,50 m?,
koristite kolonu za 10,00 m2.

» Ako je stvarna visina ispustanja izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, primenite red u tabeli sa manjom vredno$cu. Primer: Ako je visina
ispustanja 1,90 m, koristite red u tabeli za 1,86 m.

« A,,: PovrSina donjeg otvora za prirodnu ventilaciju.

* A...mn: Minimalna povrSina donjeg otvora za prirodnu ventilaciju.

* (*): Ve¢ je OK (nema potrebe za ventilacionim otvorima).

A,..min (dM?) — Za slucaj da je koli¢ina rashladnog sredstva= 3,8 kg

Visina ispustanja (m) Povrsina poda prostorije A (m?) [! NE prostorija A + prostorija B !]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 46 2,2 04 *) *) () ()
1,86 38 11 () () ) ) ()
2,06 3.1 0,2 *) (*) (") (") (")
2,26 25 ) (") (") *) *) )
2,46 1.9 ) ) ") *) *) )
2,66 1.4 ) ) ) ) ) )
2,86 09 () () ) ) *) )
3,06 05 ) (") (") ) ) ()
A,.min (dm?) - Za slucaj da je koliCina rashladnog sredstva= 4,8 kg
Visina ispustanja (m) Povrsina poda prostorije A (m?) [! NE prostorija A + prostorija B !]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 7,0 4,9 3.4 18 0,2 (*) ()
1,86 6,1 3,7 2,0 0,1 (*) *) ()
2,06 53 2,7 0,7 (*) *) () ()
2,26 46 1.7 () ) ) ) )
2,46 39 0.8 () () () ) ()
2,66 33 () (") (") ) ) )
2,86 28 ) (") (") *) *) )
3,06 23 ) ) () ) *) )
A,.min (dM?) — Za slucaj da je koli¢ina rashladnog sredstva=5,8 kg
Visina ispustanja (m) Povrsina poda prostorije A (m?) [! NE prostorija A + prostorija B !]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 9,5 7,7 6,5 51 37 2,2 0,7
1,86 84 6,3 48 32 1,6 (*) ()
2,06 75 51 34 1,6 *) (*) ()
2,26 6,7 4,0 21 0,1 (*) (%) ()
2,46 59 31 0,9 *) (*) (*) ()
2,66 53 22 ) ) ) *) )
2,86 46 13 ) ") ) ) )
3,06 41 0.5 () () ) ) ()
Uputstvo za ugradnju DAIKIN EBVH/X11+16S18+23D
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4 Instalacija jedinice

SABLON 4

SABLON 4 je dozvolien samo za ugradnju u tehnikim prostorijama
(tj. prostorijama u kojima ljudi NIKADA ne borave). Kod ovog
Sablona nema nikakvih zahteva u vezi sa minimalnom povr§inom
poda, pod uslovom da obezbedite 2 otvora (jedan dole i jedan gore)
izmedu prostorije i spoljasnjosti kako biste omogudili prirodnu
ventilaciju. Prostorija mora biti zasti¢ena od mraza.

Min. 50% of A a2 -

nv-min

Do

Anv GAny min) al-

(A] Prostorija bez ljudi, u kojoj je instalirana unutrasnja jedinica.

Mora biti zasticena od mraza.

a1l |A,: Donji otvor za prirodnu ventilaciju izmedu prostorije
bez ljudi i okoline.

= Otvor mora biti stalnog tipa i ne sme se zatvarati.
= Mora se nalaziti iznad nivoa tla.

*= Mora u celosti biti smesten izmedu 0 i 300 mm od
povrSine poda prostorije u kojoj ne borave ljudi.

= Mora biti 2A,,,.;, (minimalna povrSina donjeg otvora, koja
je data u donjoj tabeli).

= 250% potrebne povrsine otvora A, mora se nalaziti na
<200 mm od povrsine poda prostorije u kojoj ne borave
ljudi.

= Donja ivica otvora mora se nalaziti na <100 mm od
povrsine poda prostorije u kojoj ne borave ljudi.

= Ako je donja ivica otvora u ravni poda, visina otvora mora
biti 220 mm.

a2 |Gorniji otvor za prirodnu ventilaciju izmedu prostorije A i
okoline.

= Otvor mora biti stalnog tipa i ne sme se zatvarati.

= Mora iznositi 250% A,,..,» (minimalna povrSina donjeg
otvora, koja je data u donjoj tabeli).

= Mora biti udaljen 21,5 m od povrSine poda prostorije u

kojoj ne borave ljudi.

A,..min (Minimalna povrsina donjeg otvora za prirodnu
ventilaciju)

Minimalna povrSina donjeg otvora za prirodnu ventilaciju izmedu
prostorije u kojoj ne borave ljudi i okoline zavisi¢e od ukupne koli¢ine
rashladnog sredstva u sistemu. Ako je koli¢ina rashladnog sredstva
izmedu dveju vrednosti datih u tabeli, usvojite povrsinu otvora koja
se odnosi na prvu vecu koli¢inu. Primer: Ako je koli¢ina rashladnog
sredstva 4,3 kg, usvojite vrednost za 4,4 kg.

Ukupna koli¢ina rashladnog A.,v-min (dm?)
sredstva (kg)
3,8 9,9
4 10,1
4,2 10,4
4.4 10,6
4,6 10,9

Ukupna koli¢ina rashladnog A, min (dmM?)
sredstva (kg)

4.8 11,1

5 11,3
5,2 11,5
54 11,8
5,6 12,0
5,8 12,2

4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice

421 Otvaranje unutrasnje jedinice

Pregled
a
[
e
e
d
a Gornji panel
b Panel korisni¢kog interfejsa
¢ Poklopac razvodne kutije
d Prednji panel
e Poklopac visokonaponske razvodne kutije
Otvoren

1 Skinite gornji panel.

2 Skinite panel korisni¢kog interfejsa. Otvorite Sarke na vrhu i
povucite gornji panel nagore.

@ OBAVESTENJE

Ako ste skinuli panel korisni¢kog interfejsa onda takode
odvojite i kablove sa zadnje strane tog panela, kako se ne
bi ostetili.

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
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4 Instalacija jedinice

3 Skinite poklopac razvodne kutije.

4.2.2 Spustanje razvodne kutije na unutrasnjoj
jedinici
Tokom ugradnje, bi¢e vam potreban pristup unutrasnjosti unutrasnje

jedinice. Da biste joj lakSe pristupili s prednje strane, spustite
razvodnu kutiju na sledeci nacin:

Preduslovi: Panel korisni¢kog interfejsa i prednji paneli ve¢ su
uklonjeni.

1 Skinite fiksiraju¢u plo€u sa gornje strane uredaja.

2 Nagnite razvodnu kutiju prema napred i podignite je iz njenih
Sarki.

4 Ako je neophodno, uklonite prednju plo¢u. To je, na primer,
neophodno uraditi u sledecim slu¢ajevima:

= "422 SpuStanje razvodne kutije na unutrasnjoj
jedinici" » 12]

= "4.3.2 Prikljuenje ocednog creva na otvor za oced" [» 13]

= Kada je potrebno da pristupite visokonaponskoj razvodnoj
kutiji

3 Postavite razvodnu kutiju nize na uredaju. Upotrebite 2 Sarke
koje su smestene nize na uredaju.

} /

5 Ako vam je potreban pristup visokonaponskim komponentama
skinite poklopac visokonaponske razvodne kutije.

423 Zatvaranje unutrasnje jedinice

1 Zatvorite poklopac razvodne kutije.

Uputstvo za ugradnju DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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5 Instalacija cevovoda

Vratite razvodnu kutiju na mesto.
Vratite gornji panel na mesto.
Vratite bo¢ne panele na mesto.
Vratite prednji panel na mesto.

Ponovo priklju€ite kablove na panel korisni¢kog interfejsa.

N o g~ WDN

Vratite panel korisni¢kog interfejsa na mesto.

@ OBAVESTENJE

Prilikom zatvaranja poklopca unutrasnje jedinice, vodite
racuna da moment pritezanja NE BUDE veci od 4,1 Nem.

4.3 Montiranje unutrasnje jedinice

4.31 Ugradnja unutrasnje jedinice

1 Podignite unutradnju jedinicu sa palete i postavite je na pod.
Pogledajte takode "3.1.2 Rukovanje unutrasnjom
jedinicom" [ 4].

2 Priklju¢ite ocedno crevo na otvor za oced. Pogledajte
"4.3.2 Priklju€enje ocednog creva na otvor za oced" [» 13].
Gurnite unutrasnju jedinicu na mesto.

Podesite visinu nozice za nivelisanje kako biste ponistili
eventualne neravnine na podu. Maksimalno dozvoljeno
odstupanje iznosi 1°.

<1

7

o

P i

OBAVESTENJE
Uredaj NEMOJTE naginjati prema napred:

0°

v

Prikljucenje ocednog creva na otvor za
oced

4.3.2

Voda iz sigurnosnog ventila prikuplja se u posudi za oced. Posuda
za oced povezana je sa ocednim crevom unutar uredaja. Ocedno
crevo morate prikljuciti na odgovaraju¢i odvod u skladu sa vaze¢im
propisima. Ocedno crevo mozete provuci kroz levi ili kroz desni
bo¢ni panel.

Preduslovi: Panel korisnickog interfejsa i prednji paneli ve¢ su
uklonjeni.

1 Uklonite jedan od bo¢nih panela.

2 Prosecite otvor na gumenom zastithom poklopcu.
3 Provucite ocedno crevo kroz proseceni otvor.
4

Vratite bo¢ni panel na mesto. Uverite se da voda moze da
prolazi kroz ocedno crevo.

Za sakupljanje vode preporucljivo je koristiti sifon.
Opcija 1: Kroz levi boéni panel

r%ﬂﬁ{ﬁ':u-#

’

\ N 2
\ .
N .
A - \ -
AN AVAN
AY Ay
AY N\

5 Instalacija cevovoda
5.1 Priprema cevovoda za rashladno
sredstvo

511 Zahtevi koji se odnose na cevi za
rashladno sredstvo

Videti takode "4.1.2 Posebni zahtevi za R32 uredaje" [» 5] u vezi sa
dodatnim zahtevima.

= Duzina cevovoda: Videti "4.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji
lokacija unutrasnje jedinice" [» 5].

= Materijal za cevi: beSavni bakar dezoksidisan fosfornom
kiselinom

= Cevni spojevi: Dozvoljeni su samo pertlovani i lemljeni spojevi.
Unutrasnja i spoljna jedinica imaju pertlovane spojeve. Spojite oba
kraja bez lemljenja. Ako se javi potreba za lemljenjem, uzmite u
obzir smernice date referentnom vodi¢u za ugradnju.

= Konusne veze: Koristite samo kaljeni materijal.

= Precnik cevi:
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5 Instalacija cevovoda

Cevovod za te¢nost

@9,5 mm (3/8")

Cevovod za gas

@15,9 mm (5/8")

= Stepen temperovanja i debljina cevi:

Spoljasnji Stepen Debljina (t)®
prec¢nik (9) temperovanja
9,5 mm (3/8") Zarena (O) >0.8 mm N
15,9 mm (5/8") |Zarena (O) 21.0 mm @‘L
4

@ U zavisnosti od vazeceg zakona i maksimalnog radnog pritiska
jedinice (vidite "PS High" na nazivnoj plo¢i jedinice), moze biti
potrebna vec¢a debljina cevi.

5.1.2

Izolacija cevi za rashladno sredstvo

= Koristite polietilensku penu kao izolacioni materijal:
= sa brzinom prenosa toplote izmedu 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i

0,045 kcal/mh°C)

= sa otporno$cu na toplotu od najmanje 120°C

= Debiljina izolacije

Spoljasnji preénik | Unutrasnji preénik | Debljina izolacije (t)
cevi (9,) izolacije (9))
9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 17~20 mm 213 mm

Ako je temperatura visa od 30°C a vlaznost ve¢a od RV 80%,
debljina izolacionog materijala treba da bude najmanje 20 mm da bi
se sprecila kondenzacija na povrsini izolacije.

5.2 Priklju¢enje cevovoda rashladnog
sredstva

Sve smernice, specifikacije i uputstva u vezi sa instalacijom potrazite
u uputstvu za ugradnju spoljne jedinice.

5.21 Da biste povezali cevovod za rashladno

sredstvo sa unutrasnjom jedinicom

1 Zaporni ventil za teCnost sa spoljne jedinice spojite sa
priklju¢kom za rashladno sredstvo na unutrasnjoj jedinici.

a Prikljuak za rashladnu te¢nost
b Priklju¢ak za rashladni gas

2 Zaporni ventil za gas sa spoljne jedinice spojite sa prikljuckom

5.3 Priprema cevi za vodu

@ OBAVESTENJE

Ako Kkoristite plasti¢ne cevi, uverite se da su one potpuno
nepropusne u pogledu difuzije kiseonika, prema DIN 4726.
Difuzija kiseonika u cevima moze dovesti do prekomerne
korozije.

@ OBAVESTENJE

Zahtevi koje treba da ispuni kolo za vodu. Obavezno se
pridrzavajte zahteva datih u nastavku, koji se odnose na
pritisak i temperaturu vode. Dodatne zahteve u pogledu
kola za vodu potrazite u referentnom vodi¢u za ugradnju.

= Pritisak vode — Topla voda za domacinstvo. Maksimalni pritisak
vode iznosi 10 bara (=1,0 MPa) i mora da bude u skladu sa
vazeéim zakonima. Obezbedite odgovarajuce zastitne mehanizme
unutar kola za vodu kako ovaj maksimalni pritisak NE bi bio
premasen (pogledajte "5.4.1 Nacin priklju¢enja cevi za
vodu" [» 15]). Minimalni pritisak vode za rad uredaja je 1 bar
(=0,1 MPa).

= Pritisak vode — Kolo za grejanje/hladenje prostora. Maksimalni
pritisak vode 3 bara (=0,3 MPa). Obezbedite odgovarajuce
zastitne mehanizme unutar kola za vodu kako biste bili sigurni da
ovaj maksimalni pritisak NE BUDE premasen. Minimalni pritisak
vode za rad uredaja je 1 bar (=0,1 MPa).

= Temperatura vode. Svi ugradeni cevovodi i prate¢a oprema
(ventili, spojevi i sl.) MORAJU biti u stanju da izdrze sledece
temperature:

INFORMACIJE

Sledeca slika je data kao primer, i NE mora potpuno da
odgovara izgledu vaSeg sistema

(|| £ JINDNANNS @ ="
|

A ZCht
|
|

LA

(*) Maksimalna temperatura za cevovode i prate¢u opremu

5.31 Provera koli¢ine i brzine protoka vode

Minimalna koli¢ina vode

Proverite da li je ukupna koli¢éina vode u instalaciji veéa od
minimalne dozvoljene koli¢ine vode, NE RACUNAJUCI koliginu vode
u unutrasnjoj jedinici:

za rashladni gas na unutrasnjoj jedinici. Ako... Onda minimalna koli¢ina
vode iznosi...
Hladenje 201
Grejanje 201
Uputstvo za ugradnju DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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5 Instalacija cevovoda

@ OBAVESTENJE

Kada kruzenje u svakom kolu za grejanje/hladenje
prostora reguliSu ventili na daljinsko upravljanje, vazno je
obezbediti minimalnu koliinu vode, €ak i ako su svi ventili
zatvoreni.

Minimalna brzina protoka

Proverite da li je minimalna brzina protoka vode u instalaciji
garantovana u svim uslovima rada. U tu svrhu koristite diferencijalni
obilazni ventil za pritisak koji vam je isporu¢en sa uredajem i poStujte
minimalnu dozvoljenu koli¢inu vode.

Ako uredaj radi u rezimu... Onda minimalna potrebna

brzina protoka iznosi...

Hladenje 16 I/min

Grejanje/odmrzavanje 22 |/min

Proizvodnja tople vode za

domacinstvo

@ OBAVESTENJE

Kada kruzenje u svakom, ili u samo jednom odredenom
kolu za grejanje prostora reguliSu ventili na daljinsko
upravljanje, vazno je obezbediti minimalnu brzina protoka,
Cak i ako su svi ventili zatvoreni. U sluaju nemogucnosti
postizanja minimalne brzine protoka bi¢e generisana
greska protoka 7H (nema grejanja ili uredaj ne radi).

Pogledajte referentni vodi¢ za ugradnju za vise informacija.

Pogledajte preporuceni postupak koji je opisan u "8.2 Spisak za
proveru tokom pustanja u rad" [» 37].

5.4 Spajanje cevovoda za vodu

5.41 Nacin priklju€enja cevi za vodu

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE koristiti prekomernu silu prilikom priklju¢enja
cevi. Deformacija cevovoda moze prouzrokovati kvar
uredaja.

Za lak$e servisiranje i odrZzavanje, na raspolaganju imate 2 isklju¢na
ventila i 1 diferencijalni obilazni ventil za pritisak. Iskljuéne ventile
montirajte na ulazni priklju¢ak za vodu za grejanje prostora i na
izlazni priklju¢ak za vodu za grejanje prostora. Da biste obezbedili
minimalnu brzinu protoka (i sprecili pojavu prekomernog pritiska), na
izlazni priklju¢ak za vodu za grejanje prostora ugradite diferencijalni
obilazni ventil za pritisak.

1 Iskljuéne ventile montirajte na cevi za vodu za grejanje
prostora.

2 Navrtke unutradnje jedinice zavrnite na isklju¢ni ventil.

Dovodnu i odvodnu cev kola za toplu vodu u domadinstvu
prikljucite na unutrasnju jedinicu.

a1l Hladenje/grejanje prostora — DOVOD vode (priklju¢ak s
navojem, 1")

a2 Hladenje/grejanje prostora — ODVOD vode (priklju¢ak s
navojem, 1")

b1 TVD - DOVOD hladne vode (prikljuéak s navojem, 3/4")

b2 TVD - ODVOD tople vode (priklju¢ak s navojem, 3/4")

4 Ugradite slede¢e komponente (nabavljaju se na terenu) na
ulazu hladne vode i rezervoaru za TVD:

@Z*e
a

d ¢
SN -
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- ok
e
A

e 9C¢ H( 9

b2 b1
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a Isklju¢ni ventila (preporucuje se)
b1 TVD - DOVOD hladne vode (priklju¢ak s navojem, 3/4")
b2 TVD - ODVOD tople vode (priklju¢ak s navojem, 3/4")
¢ Nepovratni ventil (preporucuje se)
d Ventil za smanjenje pritiska (preporucuje se)
*e Sigurnosni ventil (maks. 10 bara (=1,0 MPa)) (obavezan)
*f  Ulivni levak (obavezan)
g Ekspanzioni sud (preporucuje se)

@ OBAVESTENJE

= Preporucuje se ugradnja isklju¢nih ventila na prikljucke
za dovod hladne vode za domadinstvo i odvod tople
vode za domadinstvo. Ovi isklju¢ni ventili obezbeduje
se na terenu.

= Medutim, povedite ra¢una da izmedu sigurnosnog
ventila (nabavlja se na terenu) i rezervoara za TVD
ne bude ventila.

@ OBAVESTENJE

Prema vazec¢im propisima, sigurnosni ventil (obezbeduje
se na terenu) sa pritiskom otvaranja od maksimalno
10 bara (=1 MPa) mora biti postavljen na prikljucak za
dovod hladne vode za domacinstvo.
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6 Elektri¢na instalacija

@ OBAVESTENJE

= Na prikljuéku za ulaz hladne vode na cilindru za toplu
vodu za domacinstvo moraju da se ugrade odvodni
uredaj i uredaj za ispustanje pritiska.

= Da bi se izbegla povratna sifonaza, preporucuje se
ugradnja nepovratnog ventila na ulazu za vodu
rezervoara za toplu vodu za domacinstvo u skladu sa
vazec¢im propisima. Povedite raduna da se on NE
nalazi izmedu sigurnosnog ventila i rezervoara za TVD.

= PreporuCuje se da se ventil za smanjenje pritiska
ugradi na ulazu za hladnu vodu u skladu sa vazecim
propisima.

= Preporucuje se da se ekspanzioni sud ugradi na ulazu
za hladnu vodu u skladu sa vaze¢im propisima.

= Preporu€uje se da sigurnosni ventil ugradi na visem
polozaju od rezervoara za toplu vodu za domacinstvo.
Zagrevanje rezervoara za toplu vode za domacinstvo
dovodi do Sirenja vode, pa bez sigurnosnog ventila,
pritisak vode u rezervoaru moze da poraste iznad
projektovanog pritiska razervoara. Instalacija koja se
nabavlja na terenu (cevi, mesta istakanja itd) povezana
na rezervoar takode je izlozena ovom visokom pritisku.
Da bi se to sprecilo, mora da se ugradi sigurnosni
ventil. SpreCavanje prekomernog pritiska zavisi od
ispravnog rada sigurnosnog ventila koji se ugraduje na
terenu. Ako on NE funkcioniSe ispravno, prekomerni
pritisak ¢e deformisati rezervoar i moze da dode do
curenja vode. Da bi se obezbedio ispravan rad,
potrebno je redovno odrzavanje.

@ OBAVESTENJE

Diferencijalni obilazni ventil za pritisak (isporucuje se
kao dodatni pribor). Preporu¢ujemo vam da diferencijalni
obilazni ventil za pritisak ugradite u kolo za vodu za
grejanje prostora.

= Priikom odabira mesta ugradnje diferencijalnog
obilaznog ventila za pritisak (na unutrasnju jedinicu ili
na kolektor) vodite ra¢una o minimalnoj koli€ini vode.
Pogledajte "5.3.1 Provera koli¢ine i brzine protoka
vode" > 14].

= Prilikom podeSavanja diferencijalnog obilaznog ventila
za pritisak vodite raCuna o minimalnoj brzini protoka.
Pogledajte "5.3.1 Provera koli¢ine i brzine protoka
vode" [ 14] i "8.2.1 Provera minimalne brzine
protoka" [» 38].

@ OBAVESTENJE

Na svim lokalnim najvi§im tackama u sistemu montirajte
ventile za ispustanje vazduha.

5.4.2 Prikljuéenje cevovoda za recirkulaciju

Preduslovi: Ovaj cevovod je neophodan samo ukoliko vam je
potrebna recirkulacija u sistemu.

1 Skinite gornji panel sa uredaja; pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [ 11].

2 Prosecite otvor na gumenom zastitnom poklopcu sa gornje
strane uredaja i uklonite €ep. Priklju¢ak za recirkulaciju smesten
je ispod otvora.

3 Cevovod za recirkulaciju provucite kroz gumeni poklopac i
povezite ga na prikljuak za recirkulaciju.

4 Ponovo prikacite gornji panel na mesto.

5.4.3 Punjenje kola za vodu

Da biste napunili kolo za vodu upotrebite komplet za punjenje koji se
obezbeduje na terenu. Vodite rac¢una da to radite u skladu s vazeéim
propisima.

OBAVESTENJE

Pumpa. Da biste sprecili blokadu rotora pumpe, pustanje
uredaja u rad obavite $to je brze mogucée nakon punjenja
kola za vodu.

INFORMACIJE

Uverite se da su oba ventila za ispustanje vazduha (jedan
na magnetnom filteru i jedan na rezervnom grejacu)
otvorena.

5.4.4 Punjenje rezervoara tople vode za
domacinstvo

1 Redom otvorite sve slavine za vruéu vodu radi ispustanja
vazduha iz cevovoda u sistemu.

Otvorite ventil za dovod hladne vode.

Po zavrSenom ispustanju vazduha zatvorite sve slavine za
vodu.

Proverite da li ima curenja vode iz sistema.

Rucno otvorite i zatvorite sigurnosni ventil koji se ugraduje na
terenu, kako biste se uverili da voda slobodno istiCe kroz
odvodnu cev ventila.

5.4.5 Izolovanje cevi za vodu

Sve cevi u kolu za vodu MORAJU biti izolovane kako bi se sprecilo
kondenzovanje vode prilikom hladenja i smanjenje kapaciteta
grejanja i hladenja.

Ako je temperatura visa od 30°C a vlaznost ve¢a od RV 80%,
debljina izolacionog materijala treba da bude najmanje 20 mm da bi
se sprecila kondenzacija na povrsini izolacije.

6 Elektriéna instalacija

A OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

UPOZORENJE

UVEK koristite viSezilni kabl za kablove elektricnog
napajanja.

Uputstvo za ugradnju
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6 Elektricna instalacija

A UPOZORENJE

Postarajte se da elektri¢ni provodnici NE dodiruju cev za
rashladni gas, koja moze biti veoma vruca.

a Cev za rashladni gas

Stavka

Opis

6.1

O elektricnoj usaglasenosti

Samo za rezervni grejac¢ unutrasnje jedinice

Pogledajte "6.3.2 Priklju¢enje napajanja rezervnog grejaca" [» 19].

6.2

Smernice za povezivanje elektri¢ne

instalacije

Momenti pritezanja

Unutrasnja jedinica:

Sobni termostat (zi€ani
ili bezicni)

Pogledajte tabelu u nastavku.

=

Provodnici: 0,75 mm?

Maksimalna trenutna jacina struje:
100 mA

K]

Za glavnu zonu:

= [2.9] Kontrola

= [2.A] Tip spoljnog termostata
Za dodatnu zonu:

= [38.A] Tip spoljnog termostata

= [3.9] (samo ocitavanje) Kontrola

Stavka Moment pritezanja (N°m)
X1M 2,45 £+10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 £10%
X6M 2,45 £+10%
X10M 0,88 +10%
M4 (uzemljenje) 1,47 £10%

6.3

Veze sa unutrasnjom jedinicom

Stavka

Opis

Napajanje (glavno)

Pogledajte "6.3.1 Prikljucenje glavnog
napajanja" [» 18].

Konvektor toplotne
pumpe

Postoje razliciti kontroleri i moguca
podesavanja za konvektore toplotne
pumpe.

U zavisnosti od podeSavanja bi¢e

neophodno da implementirate i relej

(obezbeduje se na terenu, pogledajte

dodatak posveéen opcionoj opremi).

Za viSe informacija, pogledaijte:

= Uputstvo za ugradnju konvektora
toplotne pumpe

= Uputstvo za ugradnju opcionog
konvektora toplotne pumpe

= Dodatak posveéen opcionoj opremi

R

Provodnici: 0,75 mm?

Maksimalna trenutna jacina struje:
100 mA

Za glavnu zonu:

= [2.9] Kontrola

* [2.A] Tip spoljnog termostata
Za dodatnu zonu:

= [3.A] Tip spoljnog termostata

= [3.9] (samo ocitavanje) Kontrola

Napajanje (rezervni
grejac)

Pogledajte "6.3.2 Prikljucenje napajanja
rezervnog grejaca" [» 19].

Iskljuéni ventil

Pogledajte "6.3.3 Prikljucenje isklju¢nog
ventila" [» 20].

Brojaci potro$nje struje

Pogledajte "6.3.4 Priklju¢enje brojaca
potrosnje struje" [» 21].

Pumpa tople vode za
domacinstvo

Pogledajte "6.3.5 Prikljucivanje pumpe za
toplu vodu za domacinstvo" » 21].

Izlaz alarma

Pogledajte "6.3.6 Prikljuc¢enje izlaza
alarma" [» 22].

Upravljanje radom kola
za hladenje/grejanje
prostora

Pogledajte "6.3.7 Prikljucenje izlaza za
UKLJUCENJE/ISKLJUCENJE hladenja/
grejanja prostora" [» 22].

Daljinski spoljni senzor

d

Pogledajte:

= Uputstvo za ugradnju daljinskog
spoljnog senzora

= Dodatak posveéen opcionoj opremi

Provodnici: 2x0,75 mm?

CHIR

[9.B.1]=1 (Spoljni senzor =
Spoljna)

[9.B.2] Pomak spolj. senzora
okolne temperature

[9.B.3] Prosecno vreme

Prebacivanje na
upravljanje spoljnim
izvorom toplote

Pogledajte "6.3.8 Priklju¢enje preklopnika
za spoljni izvor toplote" [» 23].

Digitalne ulazne
veli¢ine potros$nje
struje

Pogledajte "6.3.9 Prikljucenje digitalnih
ulaza potro$nje struje" [» 23].

Sigurnosni termostat

Pogledajte "6.3.10 Priklju¢enje sigurnosnog
termostata (normalno zatvoreni
kontakt)" [» 24].

Daljinski unutra$nji
senzor

H

Pogledajte:

= Uputstvo za ugradnju daljinskog
unutradnjeg senzora

= Dodatak posveéen opcionoj opremi

Provodnici: 2x0,75 mm?

(IR

[9.B.1]=2 (Spoljni senzor =
Prostorija)

[1.7] Pomak senzora prostorije

Pametna mreza

Pogledajte "6.3.11 Priklju€enje pametne
mreze" [» 24].
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6 Elektri¢na instalacija

Stavka

Opis

Ako je ugradeno...

Pogledaijte...

Interfejs za povecanje
komfora

B

Pogledajte:

= Uputstvo za ugradnju interfejsa za
poveéanje komfora i rukovanje
njime

= Dodatak posvecéen opcionoj opremi

Provodnici: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maksimalna duzina: 500 m

[2.9] Kontrola

[1.6] Pomak senzora prostorije

LAN adapter

Pogledajte:
= Uputstvo za ugradnju LAN adaptera

= Dodatak posvecéen opcionoj opremi

RIENERIER

Provodnici: 2x(0,75~1,25 mm?).
Moraju da budu sa omotacem.

Maksimalna duzina: 200 m

Zigani sobni termostat sa
baznim uredajem za viSe
zona

= Uputstvo za ugradnju zi¢anog sobnog
termostata (digitalnog ili analognog) i
baznog uredaja za viSe zona

= Dodatak posveéen opcionoj opremi
= U ovom sluéaju:

= Potrebno je da ZiCani sobni

termostat (digitalni ili analogni)
povezete sa baznim uredajem za
viSe zona

Potrebno je da bazni uredaj za vise
zona povezete sa  spoljnom
jedinicom

= Da bi sistem za hladenje/grejanje
mogao da radi, potrebno je da
implementirate i relej (obezbeduje
se na terenu, pogledajte dodatak
posvecen opcionoj opremi)

Pogledajte Uputstvo za ugradnju LAN
adaptera

KertridZz za WLAN

Pogledajte:

= Uputstvo za ugradnju kertridza za
WLAN

= Referentni vodi¢ za ugradnju

[D] Bezi¢ni mrezni prolaz

WLAN modul

QR HH

Pogledajte:

= Uputstvo za ugradnju WLAN
modula

= Dodatak posveéen opcionoj opremi

= Referentni vodi¢ za ugradnju

6.3.1 Prikljuéenje glavnog napajanja

1 Otvorite slede¢e elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [» 11]):

1 |Gornji panel

1

3

2 |Panel korisni¢kog interfejsa th
3 |Gornji poklopac razvodne kutije

2 Prikljucite glavno napajanje.

U slucaju napajanja preko jednotarifnog brojila

Spojni kabl
(= glavno

napajanje)

Provodnici: (3+GND)x1,5 mm?

Upotrebite kabl koji vam je isporucen
zajedno sa WLAN modulom.

E_

[D] Beziéni mrezni prolaz

Komplet za dve zone

HHE K

Pogledajte:

= Uputstvo za ugradnju kompleta za
dve zone

= Dodatak posvecéen opcionoj opremi

Upotrebite kabl koji vam je isporucen
zajedno sa kompletom za dve zone.

CHR

[9.P] Dvozonski komplet

m za sobni termostat (Zi¢ani ili bezi¢ni):

Ako je ugradeno...

Pogledajte...

Bezi¢ni sobni termostat .

Uputstvo za ugradnju beziénog
sobnog termostata

Dodatak posvecen opcionoj opremi

Zigani sobni termostat bez |=
baznog uredaja za vise
zona

Uputstvo za ugradnju zi¢anog sobnog
termostata

Dodatak posveéen opcionoj opremi

Uputstvo za ugradnju
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6 Elektricna instalacija

X1ﬁ\_ﬂ

ooooooas

=

O oooca

a Spojni kabl (=glavno napajanje)

U slu€aju napajanja preko dvotarifnog brojila

Spojni kabl
(= glavno
napajanje)

Provodnici: (3+GND)x1,5 mm?

Snabdevanje
elektricnom
energijom po
uobi€ajenoj ceni
kWh

Provodnici: 1N

a Spojni kabl (=glavno napajanje)

b Snabdevanje elektricnom energijom po uobicajenoj ceni
kWh

¢ Napajanje jeftinom strujom

3 Pomocu vezica za kablove fiksirajte provodnike za nosace
vezica za kablove.

Maksimalna trenutna jacina struje: 6,3 A

Kontakt za
napajanje strujom
po povoljnijoj ceni
kWh

Provodnici: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maksimalna duzina: 50 m.

Kontakt za napajanje jeftinom strujom:
detekcija 16 V jednosmerne struje (napon
se dobija sa SP). Nenaponski kontakt bi
trebalo da obezbedi minimalno primenljivo
optereéenje od 15 V jednosmerne struje,
jacine 10 mA.

=

[9.8] Napajanje po modelu upravljanja potrosnjom kWh

INFORMACIJE

U sluéaju napajanja preko dvotarifnog brojila, prikljucite
X11Y na X11YB. Neophodnost zasebnog prikljutka za
napajanje unutrasnje jedinice skupom strujom (b) X2M/5+6
uslovljena je tipom dvotarifnog brojila preko kojeg se
dovodi napajanje.

Zaseban priklju¢ak za napajanje unutrasnje jedinice je
neophodan:

= ako se napajanje jeftinom strujom prekine za vreme
dok je uredaj aktivan, ILI

= ako unutrasnjoj jedinici, dok je aktivna, nije dozvoljena
potrosnja elektricne energije po povoljnijoj ceni kWh.

Prikljucite X11Y na X11YB.

6.3.2

Prikljuc¢enje napajanja rezervnog grejaca

A

4 rm——mm——— 4 = . Tip rezervnog Napajanje Provodnici
1o IN=S0Hz | grejaéa

| 1 2BO0VAC,63A | | »

1 L N ' S1S . 6V 1N~230V (6V3) |2+GND
11 ;J"/ I ! 3~230V (6T1) 3+GND
11 11 1

1 dj T 1 ‘ I *9W 3N~ 400 V 4+GND
11 11 1 - .

. 6 5 . 9 10 | E [9.3] Rezervni grejac

11 11 1

11 b 11 c 1

4 L— - LR | - UPOZORENJE

Rezervni grejaé MORA da ima namensko napajanje i

A
MORA da bude =zasticen bezbednosnim uredajima
potrebnim prema vazec¢im zakonima.
A PAZNJA
3 Da biste bili sigurni da je uredaj u potpunosti i pravilno
n L | uzemljen, napajanje rezervnog grejaca OBAVEZNO
i 4 | povezite s kablom za uzemljenje.
Kapacitet rezervnog grejata moze varirati u zavisnosti od modela
b unutradnje jedinice. Uverite se da je napajanje uskladeno sa
9 zji kapacitetom rezervnog grejaca, kako je navedeno u donjoj tabeli.
/{g LT Tip Kapacitet | Napajanje | Maksimalna Zox
rezervnog | rezervnog trenutna
grejaca grejaca jacina struje
6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 APXe 0,22 Q
6 kW 1N~230 V@ | 26 AP© 0,22 Q
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10A —
6 kW 3~230 V@ 15A —
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Uputstvo za ugradnju
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6 Elektri¢na instalacija

Prikljucite napajanje rezervnog grejaca na sledeci nacin:

Tip Kapacitet | Napajanje | Maksimalna Z,ox Model (napajanje) | Prikljucci za napajanje rezervnog grejaca
rezervnog | rezervnog trenutna 6V (6T1: 3~ 230 V)
grejaca grejaca jacina struje
W 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —
@ 6V3

® Elektricna oprema uskladena sa EN/IEC 61000- 3- 12 (Evropski/
medunarodni tehnicki standard kojim se utvrduju ograni¢enja za
harmonijske struje koje generi$e oprema povezana na javni
niskonaponski sistem sa ulaznom strujom >16 A i <75 A po fazi).
Ova oprema je uskladena sa EN/IEC 61000-3-11 (Evropski/
medunarodni tehnicki standard kojim se utvrduju ograni¢enja u
pogledu promena napona, oscilacija napona i treperenja u javnim
niskonaponskim sistemima za napajanje opreme ¢ija je
nominalna jac¢ina struje <75 A) pod uslovom da je impedansa
sistema Z,,, manja od ili jednaka Z,,, na tacki interfejsa izmedu
napajanja korisnika i javnog sistema. U obavezi je instalatera ili
korisnika opreme da, uz konsultacije sa operatorom distributivne
mreze ako je potrebno, obezbedi da oprema bude povezana

(

S

3~,50 Hz | |

samo na napajanje sa impedansom sistema Z,, koja je manja od 230VAC L1 L2
ili jednaka Z,,,,.
@ 671 *OW (3N~ 400 V)

rezervnog grejaca, unutar razvodne kutije (K5M)
b Provodnici koji se montiraju na terenu (pogledajte tabelu

|

|

|

a Fabricki montiran kabl povezan sa kontaktorom Q1DI o
u nastavku)

Model (napajanje) | Priklju¢ci za napajanje rezervnog grejaca

i

*BV (6V3: 1N~ 230 V)

|

|

|

50 Hz |
200VAC |_1 2 L3 N @

F1B  Topljivi osigura¢ prekomerne struje (obezbeduje se na
terenu). Preporuceni tip topljivog osiguraca: 4-polni; 20 A;
kriva 400 V; klasa pregorevanja C.

K5M  Sigurnosni kontaktor (u donjoj razvodnoj kutiji)

Q1DI  Prekida¢ kola curenja u zemlju (obezbeduje se na
terenu)

SWB Razvodna kutija

X6M Terminal (obezbeduje se na terenu)

OBAVESTENJE

NEMOJTE seéi ili uklanjati kabl za napajanje rezervnog

+— grejaca.
|
QIDINE ‘ﬁf 6.3.3 Prikljugenje iskljuénog ventila
a] : :"—'—'J INFORMACIJE
| i Primer upotrebe iskljuénog ventila. U slu¢aju jedne TIV
;ga,vsggz ||_ ll\l @ zone i kombinacije podnog grejanja i konvektora toplotne

pumpe, ugradite isklju¢ni ventil pre podnog grejanja kako

biste sprecili pojavu kondenzacije na podu tokom hladenja.

Provodnici: 2x0,75 mm?

Maksimalna trenutna jacina struje: 100 mA

Naizmeni¢na struja napona 230 V koja se dobija sa SP

E [2.D] Iskljuéni ventil

1 Otvorite slede¢e elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [» 11]):

Uputstvo za ugradnju DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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6 Elektricna instalacija

Gornji panel 1 1 |Gornji panel 1
2 |Panel korisnickog interfejsa ‘g 2 |Panel korisnickog interfejsa ‘g
3 |Gornji poklopac razvodne kutije 3 |Gornji poklopac razvodne kutije
2 Kabl za upravljanje ventilom priklju¢ite na odgovarajuce 2 Kablove brojaca potroSnje struje prikljucite na odgovarajuce
terminale, kako je prikazano na crtezu u nastavku. terminale, kako je prikazano na crtezu u nastavku.
@ OBAVESTENJE

NO (normalno otvoreni) ventil.

-
1
1
Instalacija je razlicite za NC (normalno zatvoreni) ventil i za 1
1
1
1

A
A
B
A
B

[y =T=T=T=T g ==l

[=lal=lalaal=l=]

o
[]:D 0O oogo

3 Pomodu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za
kablove.

=

6.3.5 Prikljuéivanje pumpe za toplu vodu za
domacinstvo

3 Pomocu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za

kablove. Provodnici: (2+GND)x0,75 mm?
Izlaz iz pumpe TVD. Maksimalno opterecenje: 2 A (pocetni
6.3.4 Prikljucenje brojaca potrosnje struje skok), 230 V naizmeniéne struje, 1 A (kontinualno)

Provodnici: 2 (po metru)x0,75 mm? E [9:2.2] Pumpa TVD

- - . I ) ) .2.3]1pP1 TVD
Brojaci potro$nje struje: detekcija impulsa jednosmerne struje [9-23]Plan rada pumpe

napona 12 V (napon se dobija sa SP) 1 Otvorite sledece elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
E [9.A] Merenje energije unutrasnje jedinice" [» 11]):
1 |Gornji panel 1
INFORMACIJE 2 |Panel korisni¢kog interfejsa ‘g
U sludaju brojada potrodnje struje sa tranzistorskim 3 | Gornji poklopac razvodne kutije
izlazom, proverite polarnost. Pozitivni pol MORA biti
prikljucéen na X5M/6 i X5M/4; negativni pol na X5M/5 i

X5M/3. 2 Kablove pumpe za toplu vodu za domacinstvo prikljucite na
odgovaraju¢e terminale, kako je prikazano na crtezu u

1 Otvorite sledeée elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje

unutranje jedinice” P 11]): nastavku.
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Uputstvo za ugradnju
Daikin Altherma 3 R F 21
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6 Elektri¢na instalacija
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3 Pomocu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za
kablove.

6.3.6 Prikljucenje izlaza alarma

Provodnici: (2+1)x0,75 mm?
Maksimalno opterecenje: 0,3 A, 250 V naizmenicne struje
[9.D] Iz1laz alarma

(IR

1 Otvorite slede¢e elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [ 11]):

1 |Gornji panel 1

2 |Panel korisnickog interfejsa ‘g

3 |Gornji poklopac razvodne kutije

2 Kablove izlaza alarma priklju¢ite na odgovarajuce terminale,
kako je prikazano na crtezu u nastavku.

— 1+2 |Provodnici priklju€eni na izlaz
2 1 alarma
X2M mz‘ 3 |Provodnik izmedu X2M i A4P
H A4P |Ugradnja EKRP1HBAA je
H neophodna.
13
1]
1
A4P (Y1

|
| I
b a
a Ugradnja EKRP1HBAA je neophodna.
b  Fabri¢ki ugradena instalacija izmedu X2M/7+9 i Q1L
(= termicka zastita rezervnog grejac¢a). NEMOJTE je
menjati.
3 Pomodu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za
kablove.

6.3.7 PrikljuCenje izlaza za UKLJUCENJE/
ISKLJUCENJE hladenja/grejanja prostora

INFORMACIJE

Hladenje je primenljivo samo kod reverzibilnih modela.

Provodnici: (2+1)x0,75 mm?

Maksimalno opterecéenje: 0,3 A, 250 V naizmenicne struje

E_

1 Otvorite slede¢e elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [» 11]):

1 |Gornji panel 1

2 |Panel korisni¢kog interfejsa ‘g

3 |Gornji poklopac razvodne kutije

2 Kablove izlaza za UKLJUCENJE/ISKLJUCENJE hladenja/
grejanja prostora prikljucite na odgovarajuce terminale, kako je
prikazano na crtezu u nastavku.

Uputstvo za ugradnju
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6 Elektricna instalacija

2 1 za UKLJUCENJE/
ISKLJUCENJE hladenja/

xzm IZIE' grejanja prostora

—) 1+2 |Provodnici prikljugeni na izlaz

3 |Provodnik izmedu X2M i A4P

3 A4P |Ugradnja EKRP1HBAA je
: neophodna.
A4P|Y2

Gornji panel

Panel korisni¢kog interfejsa

3 |Gornji poklopac razvodne kutije

1
3

2

2 Kablove preklopnika za spoljni izvor toplote prikljucite na

odgovarajuce terminale,

kako je prikazano na crtezu u

A
~
[ =ies)
A
B

a Ugradnja EKRP1HBAA je neophodna.

b Fabricki ugradena instalacija izmedu X2M/7+9 i Q1L
(= termiCka zastita rezervnog grejac¢a). NEMOJTE je
menjati.

3 Pomocu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za

kablove.

6.3.8 Prikljucenje preklopnika za spoljni izvor
toplote

INFORMACIJE

Bivalentno je moguce samo u slu€aju temperature izlazne

vode sa 1 zonom uz:
= kontrolu pomocu sobnog termostata, ILI

= kontrolu pomoc¢u spoljnog sobnog termostata.

Provodnici: 2x0,75 mm?

Maksimalno optereéenje: 0,3 A, 250 V naizmenicne struje

Minimalno optereéenje: 20 mA, 5 V jednosmerne struje

E [9.C] Bivalentno

1 Otvorite slede¢e elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje

unutrasnje jedinice" [ 11]):

Deoooog/s

nastavku.
.
1
1
1
1
1
1
A a4
=L
A
B

a Ugradnja EKRP1HBAA je neophodna.

3 Pomodu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za
kablove.

6.3.9

Priklju¢enje digitalnih ulaza potrosnje

struje

Provodnici: 2 (po ulaznom signalu)x0,75 mm?

Digitalni ulazi ogranienja snage: 12 V jednosmerne struje /

12 mA detekcija (napon se dobija sa SP)

=

[9.9] Kontrola potrosnje energije.

1 Otvorite sledec¢e elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [ 11]):
1

1 |Gorniji panel

2 |Panel korisnickog interfejsa

3 |Gornji poklopac razvodne kutije

3

2

2 Kabl digitalnih ulaza potro$nje struje priklju¢ite na odgovarajuce
terminale, kako je prikazano na crteZzu u nastavku.

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
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6 Elektri¢na instalacija
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a Ugradnja EKRP1AHTA je neophodna.

=]

3 Pomocu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za
kablove.

6.3.10 Prikljuenje sigurnosnog termostata
(normalno zatvoreni kontakt)

Provodnici: 2x0,75 mm?

Maksimalna duzina: 50 m

Kontakt sigurnosnog termostata: detekcija 16 V jednosmerne
struje (napon sa SP). Nenaponski kontakt bi trebalo da
obezbedi minimalno primenljivo optereéenje od

15 V jednosmerne struje, jacine 10 mA.

1 Otvorite sledeée elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [» 11]):

1 |Gornji panel 1
2 |Panel korisni¢kog interfejsa '3
3 |Gornji poklopac razvodne kutije

2 Kabl sigurnosnog termostata (normalno zatvoren) prikljucite na
odgovarajuce terminale, kako je prikazano na crtezu u
nastavku.

Napomena: Provodnik za premoScéenje (fabriCki montiran) mora biti
uklonjen sa relevantnih terminala.

EEEEER=N

oooooobo O
( )
o
[]:D O Oooorg d

3 Pomodu vezica za kablove fiksirajte kabl za nosace vezica za
kablove.

=]

@ OBAVESTENJE

Vodite racuna da pri izboru i ugradnji sigurnosnog
termostata postujete vazece propise.

U svakom slu€aju, u cilju spreavanja nepotrebnog
iskakanja sigurnosnog termostata preporucujemo sledece:

= Sigurnosni termostat moze automatski da se resetuje.

= Sigurnosni termostat ima maksimalnu stopu varijacije
temperature od 2°C/min.

= Postoji minimalno rastojanje od 2 m izmedu
sigurnosnog termostata i 3-smernog ventila.

@ OBAVESTENJE

Greska. Ukoliko uklonite premoscenje (otvoreno kolo) ali
pri tom NE PRIKLJUCITE sigurnosni termostat, javiée se
zaustavna greska 8H-03.

6.3.11

U ovom odeljku opisana su 2 moguéa nacina priklju¢enja unutrasnje
jedinice na pametnu mrezu:

Prikljucenje pametne mreze

= U sluc¢aju niskonaponskih kontakata pametne mreze

= U slu€aju visokonaponskih kontakata pametne mreze. Ovo
zahteva ugradnju kompleta releja pametne mreze (EKRELSG).

Dolazna 2 kontakta pametne mreZze mogu da aktiviraju sledece
rezime pametne mreze:

Kontakt pametne mreze Rezim rada pametne mreze

Slobodan rad

0 0
0 1 Prinudno iskljucenje
1 0

Preporuceno ukljucenje

Uputstvo za ugradnju
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6 Elektri¢na instalacija

Kontakt pametne mreze

(1) 2]

Rezim rada pametne mreze

1 1 Prinudno ukljucenje

Nije obavezno koriS¢enje mera€a impulsa pametne mreze:

Ako je merac¢ impulsa pametne Onda [9.8.8] PodeSavanje

mreze... granice kW iznosi...
Koristi Nije primenljivo
([9.A.2] Strujomer 2 # Nijedan)
Ne koristi Primenljivo je
([9.A.2] Strujomer 2=
Nijedan)

U slucaju niskonaponskih kontakata pametne mreze

Provodnici (mera¢ impulsa pametne mreze): 0,5 mm?

Provodnici (niskonaponski kontakti pametne mreze): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Napajanje po modelu upravljanja
potrosnjom kWh = Pametna mreza)

[9.8.5] Rezim rada pametne mreze
[9.8.6] Dozvoli elektricne grejace

[9.8.7] Omoguc¢i privremeno skladisStenje u memoriji
za prostoriju

[9.8.8] PodeSavanje granice kW

Sema elektri¢ne instalacije pametne mreZe u slugaju niskonaponskih
kontakata pametne mrezZe izgleda ovako:

X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]
| [ L1

e/ o0/ °

S4S S11S S10S

a Premos$cenije (fabri¢ki montirano). Ako prikljuCujete i
sigurnosni termostat (Q4L), onda premo$éenje zamenite
provodnicima sigurnosnog termostata.

S4S Merac impulsa pametne mreze
0/31 0s Niskonaponski kontakt 1 pametne mreze

1S11S  Niskonaponski kontakt 2 pametne mreze

1 Otvorite sledece elemente (pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrasnje jedinice" [» 11]):

1 |Gornji panel 1
2 |Panel korisni¢kog interfejsa '2
3 |Gornji poklopac razvodne kutije

2 Provodnike povezite na sledeci nacin:

Fr==—======== bl
[} X5M.4 1
1 X5M.3 S48 1
1 [}
X5M.10
] oo © s108!
}
A L}
( :&%:'ﬂ —o
|
[ T
B
A ©
B

Ceooooe °

ooooooDso O
( )
o D D O Oooorg d

O

3 Pomocu vezica za kablove fiksirajte provodnike za nosace
vezica za kablove.

U slu€aju visokonaponskih kontakata pametne mreze
Provodnici (meraé impulsa pametne mreze): 0,5 mm?2
Provodnici (visokonaponski kontakti pametne mreze): 1 mm?

E [9.8.4]=3 (Napajanje po modelu upravljanja
potrosnjom kWh = Pametna mreza)

[9.8.5] Rezim rada pametne mreze
[9.8.6] Dozvoli elektriéne grejace

[9.8.7] Omoguci privremeno skladistenje u memoriji
za prostoriju

[9.8.8] Podesavanje granice kW

Sema elektriéne

instalacije pametne mreze u slucaju
visokonaponskih kontakata pametne mreze izgleda ovako:
| X5M X5M
xtom[1|2[3|4]| [10]9|6|5]| [14][13[4]3]
A1 A1
A2 A2
I\a_ l\a_ K1A K2A K1A K2A S48
a b c d e f
A T T
STEP 3 STEP 1 STEP 2

STEP 1 Ugradnja kompleta releja pametne mreze

STEP 2 Niskonaponski priklju¢ci

STEP 3 Visokonaponski prikljucci

Visokonaponski kontakt 1 pametne mreze
Visokonaponski kontakt 2 pametne mreze

Kalemski krajevi releja

Kontaktni krajevi releja

Premoséenje (fabri¢ki montirano). Ako prikljucujete i
sigurnosni termostat (Q4L), onda premoséenje zamenite
provodnicima sigurnosnog termostata.

Mera¢ impulsa pametne mreze

op
oo OO

-
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7 Konfiguracija

1 Komponente kompleta releja pametne mreZe ugradite na
sledeci nacin:

< >3 d
W @
x2 A
P K1A K2A
x4
P e
DAIKIN EUROPE N.V.
C
X10M
K1A, K2A  Releji
X10M Blok terminala
a Vijciza X10M
b Vijci za K1A i K2A
¢ Nalepnica za visokonaponske provodnike
d Provodnici izmedu releja i X5M (AWG22 ORG)
e Provodnici izmedu releja X10M (AWG18 RED)
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3 Visokonaponsku instalaciju povezite na sledeci nacin:

4 Pomocu vezica za kablove fiksirajte provodnike za nosace
vezica za kablove. Ako je potrebno, prekomernu duzinu kabla
podvezite vezicom za kablove.

6.4 Nakon priklju¢enja elektricne

instalacije na unutrasnju jedinicu
Da biste spre€ili prodor vode u razvodnu kutiju, ulazni otvor

niskonaponske instalacije prekrijte zaptivnom trakom (isporucuje se
kao dodatni pribor).

Bez niskonaponskih kablova | Sa niskonaponskim kablovima

O%DD =5 seess 7 Konfiguracija

—

§ HD =277, m INFORMACIJE

: 5 — Hladenje je primenljivo samo kod reverzibilnih modela.
0 . . .

A S _soos 71 Kratki pregled: Konfiguracija

U ovom poglavlju opisano je $ta sve treba da znate i $ta treba da
uradite kako biste konfigurisali sistem nakon ugradnje.
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7 Konfiguracija

@ OBAVESTENJE
U ovom poglavlju objasnjena je samo osnovna
konfiguracija. Detaljnije objasnjenje i dopunske informacije
potrazite u referentnom vodi€u za ugradnju.

Zasto

Ako sistem NE konfiguriSete pravilno, mozZe se desiti da on NE RADI
u skladu sa oc¢ekivanjima. Konfiguracija uti¢e na sledece:

= Softverska izracunavanja

« Sta je to 8to moZete da vidite na korisnickom interfejsu i $ta
mozete pomocu njega da uradite

Kako
Sistem mozete konfigurisati preko korisnic¢kog interfejsa.

» Prvi put — Carobnjak za konfigurisanje. Kada korisni¢ki interfejs
po prvi put UKLJUCITE (preko uredaja), pokreée se &arobnjak za
konfigurisanje kako bi vam pomogao u konfigurisanju sistema.

= Ponovo pokrenite ¢arobnjaka za konfigurisanje. Ako je sistem
ve¢ konfigurisan, mozete restartovati Carobnjaka za
konfigurisanje. Da biste restartovali Carobnjaka za konfigurisanje,
idite na Postavke instalatera > Carobnjak za
konfigurisanje. Radi pristupa Postavke instalatera,
pogledajte "7.1.1 Pristupanje najcesce kori§¢enim
komandama" [» 27].

= Nakon toga. Po potrebi, izmene u konfiguraciji mozete vrsiti u
strukturi menija ili u postavkama pregleda.

1 |ldite na [B]: Korisnicki profil. QO
B
8 Korisnicki profil

2 |Unesite vazeci pin broj za nivo korisni¢kih dozvola. —
= Pregledajte listu cifara i izmenite odabranu cifru. Oce- Q0
= Pomerajte kursor sleva nadesno. ©---0O
= Potvrdite pin broj i nastavite. Q:-O

Pin broj instalatera

Pin broj za Instalater je 5678. Sada su vam dostupne dodatne
stavke menija i postavke instalatera.

5678

Pin broj naprednog korisnika

Pin broj za Napredni korisnik je 1234. Sada su vam dostupne
dodatne stavke menija za ovog korisnika.

INFORMACIJE

Posle zatvaranja Carobnjaka za konfigurisanje, na
korisniCkom interfejsu pojavi¢e se stranica za pregled i
zahtev za potvrdom. Nakon $to potvrdite, sistem ¢e se
restartovati i prikazace se pocetna stranica.

Pristupanje postavkama — Legenda za tabele

Postavkama instalatera mozete pristupati primenom dva razlicita
metoda. Medutim, NE MOZE se svim pode$avanjima pristupati
primenom oba metoda. U tim sluCajevima, u odgovaraju¢im
kolonama tabela u ovom poglavlju stajace skracenica N/A (nije
primenljivo).

Metod Kolona u tabelama

Pristupanje postavkama preko putanja na #
stranici poéetnog menija ili u strukturi
menija. Da biste omogucili prikaz putanja,
pritisnite dugme ? na pocetnoj stranici.

Na primer: [2.9]

Pristupanje postavkama preko Sifre u Sifra
postavkama polja za pregled. Na primer: [C-07]

Pogledajte i:
= "Pristup postavkama instalatera" [» 27]

= "7.5 Struktura menija: Pregled postavki instalatera" [» 36]
711 Pristupanje najéesce koriSéenim
komandama

Izmena nivoa korisni¢kih dozvola

Nivo korisni¢kih dozvola moZete izmeniti na sledec¢i nacin:

Napredni korisnik

Pin broj korisnika

Pin broj za Korisnik je 0000.

0000

Pristup postavkama instalatera
1 Nivo korisni¢kih dozvola podesite na Instalater.
2 |dite na [9]: Postavke instalatera.

Izmena neke od postavki pregleda

Primer: Izmenite [1-01] sa 15 na 20.

Vecinu postavki moguce je konfigurisati preko strukture menija. Ako
je iz bilo kog razloga potrebno da se neka postavka izmeni uz
pomo¢ postavki pregleda, onda ovim postavkama pregleda mozete
pristupiti na sledec¢i nacin:

1 |Nivo korisni¢kih dozvola podesite na Instalater. —
Pogledajte "lzmena nivoa korisnickih
dozvola" [» 27].

2 |Idite na [9.I]: Postavke instalatera > Pregled
podeSavanja na terenu.
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7 Konfiguracija

3 |Okretanjem levog broj¢anika odaberite prvi deo QO INFORMACIJE
postavke i potvrdite ga pritiskom na brojcanik. Po podrazumevanoj postavci, omoguceno je letnje
raCunanje vremena, a format ¢asovnika podesen je na 24
sata. Ove postavke mogu se izmeniti prilikom pocetne
0 konfiguracije ili preko strukture menija [7.2]: Korisnicke
1 postavke > Vreme/datum.
2
3 .
7.2.3 Carobnjak za konfigurisanje: Sistem
4 |Okretanjem levog broj¢anika odaberite drugi deo ©--0 Tip unutrasnje jedinice
ostavke
P Tip unutrasnje jedinice je prikazan, ali se ne moze menjati.
00 05 0A Tip rezervnog grejaéa
01 15 |06 0B . e . . ”
1 02 o7 oc Rezervni grejac prilagoden je tako da se moze prikljuciti na vecinu
03 08 oD elektriénih mreza u Evropi. Tip rezervnog grejata moze se videti, ali
se ne moze izmeniti.
04 09 0E
# Sifra Opis
5 |Okretanjem desnog brojc¢anika izmenite vrednost sa | O---O} [9.3.1] [E-03] = 3:6V
15 na 20. = 4:9W
00 05 0A Topla voda za domacinstvo
01 20 |06 0B i . . . )
Sledec¢a postavka odreduje da li ¢e sistem moci da priprema toplu
1 02 07 oc " " L o
vodu za domacinstvo ili ne, i koji ée se rezervoar koristiti. Ova
03 08 oo postavka se moze samo o itavati.
04 09 OE _
# Sifra Opis
6 |Pritisnite levi brojéanik kako biste potvrdili novu Q:z-O [9.2.1] [E-05]@ = Integrisani
postavku. [E-06]@ Rezervni grejad ¢e se koristiti i za
7 |Pritisnite centralno dugme da biste se vratili na f [E-07]® zagrevanje tople vode za

pocetnu stranicu.

domacinstvo.

INFORMACIJE

Kada izmenite postavke pregleda i vratite se na pocetnu
stranicu, na korisnickom interfejsu prikazace se iskacuci
prozor i zahtev za ponovno pokretanje sistema.

Nakon potvrde, sistem Ce se restartovati i bice primenjene
najskorije izmene.

7.2  Carobnjak za konfigurisanje

Nakon prvog UKLJUCIVANJA sistema, korisnigki interfejs pokrece
Carobnjaka za konfigurisanje. Koristite ¢arobnjaka za pode$avanje
najvaznijih poCetnih postavki za pravilan rad uredaja. Po potrebi,
kasnije mozete da konfiguriSete jo$ postavki. Sve postavke mozete
da menjate preko strukture menija.

Zastitne funkcije

Jedinica je opremljena sledec¢im zastitnim funkcijama:
= Sprecavanje smrzavanja sobe [2-06]

= Dezinfekcija rezervoara [2-01]

Uredaj automatski pokreée zastitne funkcije po potrebi. Ovakvo
ponasanje nije pozeljno prilikom ugradnje ili servisiranja. Stoga se
zastitne funkcije mogu deaktivirati. ViSe informacija potrazite u
referentnom vodi€u za ugradnju, poglavlje Konfiguracija.

7.21 Carobnjak za konfigurisanje: Jezik

# Sifra Opis

[7.1] N/A Jezik

7.2.2 Carobnjak za konfigurisanje: Vreme i

datum
# Sifra Opis
[7.2] N/A Podesite lokalno vreme i datum

@ Koristite strukturu menija umesto postavki pregleda. Postavka
strukture menija [9.2.1] zamenijuje sledec¢e 3 postavke pregleda:
« [E-05]: Moze li sistem da priprema toplu vodu za domacinstvo?
« [E-06]: Da li je rezervoar tople vode za domacinstvo instaliran u
sistemu?
« [E-07]: Koja je vrsta rezervoara tople vode za domacinstvo
instalirana?

Hitan slucaj

Ukoliko je toplotna pumpa neispravna, rezervni greja¢ moze da
posluzi kao grejac u slucaju vanredne situacije. U tom slucaju ¢e on
opterecenje preuzeti bilo automatski ili putem ruéne interakcije.

= Ako je Hitan slucaj podeSeno na Automatski i dode do otkaza
toplotne pumpe, rezervni greja¢ ¢e automatski preuzeti zadatak
proizvodnje tople vode za domacinstvo i grejanja prostora.

= Ako je Hitan slucaj podeSeno na Rucno prekida se proizvodnja
tople vode za domacinstvo i grejanje prostora.

Da biste ih ruéno povratili preko korisnickog interfejsa, idite na
glavnu stranicu menija Kvarovi tokom rada i potvrdite da li
rezervni greja¢ moze da preuzme na sebe toplotno opterecenje ili
ne.

= Alternativno, ako je Hitan slucaj pode$eno na:

= automatsko SG smanjeno / TVD ukljucena, grejanje
prostora je redukovano, ali je topla voda za domacinstvo i dalje
dostupna.

= automatsko SG smanjeno / TVD iskljucena, grejanje
prostora je redukovano, a topla voda za domacinstvo NIJE
dostupna.

= automatsko SG normalno / TVD iskljucena, grejanje
prostora funkcioni§e normalno, ali topla voda za domacinstvo
NIJE dostupna.

Sliéno kao i u Ru¢no rezimu, uredaj ¢e moc¢i da sa rezervnim
grejaem preuzme puno opterecenje, ukoliko je korisnik to
aktivirao preko glavne stranice Kvarovi tokom rada menija.

Uputstvo za ugradnju
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7 Konfiguracija

Da biste o€uvali malu potro$nju energije, preporuujemo vam da
Hitan slucaj podesite na automatsko SG smanjeno / TVD
iskljucena ukoliko ¢e kuéa duze vreme biti bez nadzora.

# Sifra Opis

# Sifra Opis

[9.5.1] [4-06] = 0: Ruc¢no
= 1: Automatski

= 2: automatsko SG smanjeno / TVD
ukljucena

= 3: automatsko SG smanjeno / TVD
iskljucena

= 4: automatsko SG normalno / TVD

iskljucena

INFORMACIJE

Postavku automatske vanredne situacije moguce je
podeSavati isklju¢ivo u strukturi menija korisnickog
interfejsa.

INFORMACIJE

Ako dode do otkaza toplotne pumpe, a Hitan slucaj nije
podeSeno na Automatski (postavka 1), funkcija zastite
prostorije od smrzavanja i funkcija suSenja estriha podnog
grejanja ostace aktivne, ¢ak i ako korisnik NE POTVRDI
rezim vanredne situacije.

Broj zona

Sistem moze izlaznom vodom da snabdeva do 2 temperaturne zone
vode. U toku konfiguracije se mora definisati broj zona vode.

INFORMACIJE

Stanica za mesanje. Ako je va$ sistem razmesten tako da
sadrzi 2 zone TIV, potrebno je da ispred glavne zone TIV
instalirate stanicu za mesanje.

[4.4] [7-02] = 1:Dvostruka zona

Dve zone temperature izlazne vode.
Glavna zona temperature izlazne vode
sastoji se emitera toplote veceg
optereéenja i stanice za meS$anje radi
postizanja Zeljene temperature izlazne
vode. Pri grejanju:

a Dodatna zona TIV: Najvisa
temperatura

b Glavna zona TIV: Najniza temperatura

¢ Stanica za mesanje

# Sifra Opis

[4.4] [7-02] = 0: Jednostruka zona

Samo jedna zona temperature izlazne
vode:

@ OBAVESTENJE

Ako sistem NE konfiguriSete na sledeéi nacin moze doéi do
ostecenja emitera toplote. Ako postoje 2 zone vazno je da
pri grejanju:

= zona s najnizom temperaturom vode bude
konfigurisana kao glavna zona, a

= zona s najviSom temperaturom vode bude
konfigurisana kao dodatna zona.

OBAVESTENJE

Ako postoje 2 zone, a tipovi emitera su pogresno
konfigurisani, voda pod visokom temperaturom moze biti
poslata ka niskotemperaturnom emiteru (podno grejanje).
Da biste to izbegli:

= Ugradite akvastaticki/termostaticki ventil kako biste
sprecili suvise visoke temperature ka
niskotemperaturnom emiteru.

= Vodite racuna o tome da tipove emitera za glavnu zonu
[2.7] i za dodatnu zonu [3.7] pravilno konfiguriSete u
skladu sa prikljuéenim emiterom.

a Glavna zonu TIV

OBAVESTENJE

U sistemu moze biti integrisan diferencijalni obilazni ventil.
Imajte na umu da ovaj ventil ne mora biti prikazan na
crtezima.

7.24 Carobnjak za konfigurisanje: Rezervni
grejac

Rezervni greja¢ prilagoden je tako da se moze prikljuciti na vecinu
elektriénih mreza u Evropi. Ako je rezervni greja¢ dostupan, njegov
napon, konfiguracija i kapacitet moraju biti podeSeni na korisnickom
interfejsu.

Kapaciteti za razliCite korake rezervnog greja¢a moraju biti podeseni
da bi funkcije merenja energije i/ili kontrole potro$nje struje pravilno
radile. Prilikom merenja otpornosti svakog od grejata mozete
podesiti njihov tacan kapacitet, ¢ime ¢e se dobijati precizniji podaci o
utroSku energije.
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7 Konfiguracija

Tip rezervnog grejaca

Rezervni greja¢ prilagoden je tako da se moze prikljuciti na vecinu
elektriénih mreza u Evropi. Tip rezervnog grejaca moze se videti, ali
se ne moze izmeniti.

# Sifra Opis
[9.3.1] [E-03] .« 36V
= 4:9W
Napon

= Kod modela od 6V ovo se moze podesiti na:

= 230V, 1f
= 230V, 3f
= Kod modela od 9W ovo je fiksirano na 400V, 3f.
# Sifra Opis
[9.3.2] [5-0D] = 0:230v, 1f
= 1:230v, 3f
= 2:400vV, 3f
Konfiguracija

Rezervni greja¢ se moze konfigurisati na razliCite nacine. Mozete
odabrati da li zelite da imate samo 1-kora¢ni rezervni grejac ili
rezervni grejaC sa 2 koraka. Ukoliko se odluCite za 2 koraka,
kapacitet drugog koraka zavisi¢e od ove postavke. Takode se moze
podesiti viSi kapacitet drugog koraka u vanrednim situacijama.

# Sifra Opis

[9.3.3] [4-0A] = 0:Relej 1
= 1:Relej 1/Relej 1+2
= 2:Relej 1/ Relej 2

= 3: Relej 1 / Relej 2 Hitan slucaj
Relej 1+2

INFORMACIJE

Postavke [9.3.3] i [9.3.5] su povezane. Izmenom jedne
postavke utiCete na drugu. Ako izmenite jednu postavku,
proverite da li je druga i dalie u skladu s vaSim
ocekivanjima.

INFORMACIJE

Tokom normalnog rada, kapacitet drugog koraka
rezervnog grejaca pri nominalnom naponu iznosi
[6-03]+[6-04].

INFORMACIJE

Ako je [4-0A]=3 i ako je rezim vanredne situacije aktivan,
iskori8Cenje snage rezervnog grejaca je maksimalno i
iznosi 2x[6-03]+[6-04].

INFORMACIJE

Samo za sisteme sa integrisanim rezervoarom tople vode
za domacinstvo: Ako je zadata vrednost temperature
skladiStenja ve¢a od 50°C, Daikin preporucuje da se NE
deaktivira drugi korak rezervnog grejaCa, jer ¢e to
umnogome uticati na vreme koje je potrebno da uredaj
zagreje rezervoar tople vode za domacinstvo.

Korak kapaciteta 1

# Sifra Opis

Korak dodatnog kapaciteta 2
# Sifra Opis
[9.3.5] [6-04]

= Razlika u kapacitetu izmedu drugog i
prvog koraka rezervnog grejaCa pri
nominalnom naponu. Nominalna
vrednost zavisi od konfiguracije
rezervnog grejaca.

7.2.5 Carobnjak za konfigurisanje: Glavna zona

Ovde se mogu podesiti najvaznije postavke za glavnu zonu izlazne
vode.

Tip emitera

Zagrevanije ili hladenje glavne zone moze potrajati. To ¢e zavisiti od:
= Koli¢ine vode u sistemu

= Tipa emitera grejaca glavne zone

Postavkom Tip emitera mozZe se nadoknaditi sporost ili brzina
sistema za grejanje/hladenje tokom ciklusa zagrevanja/hladenja.
Kod kontrole sobnog termostata, Tip emitera uti€¢e na maksimalnu
modulaciju zeljene temperature izlazne vode, kao i na mogu¢nost
koriS¢enja automatskog prebacivanja izmedu hladenja i grejanja na
osnovu unutrasnje temperature okruzenja.

Vazno je da Tip emitera bude podeSen pravilno i u skladu sa
razmestajem vaseg sistema. Od toga ¢e zavisiti ciljna vrednost delta
T za glavnu zonu.

# Sifra Opis
[2.7] [2-0C] = 0: Podno grejanje
= 1 Ventilatorsko-izmenjivacka
jedinica

= 2:Radijator

Postavka za tip emitera uticaée na opseg zadatih vrednosti grejanja
prostora i ciljni delta T kod grejanja na sledeci nacin:

Opis Opseg zadatih Ciljni delta T kod
vrednosti grejanja grejanja
prostora

0: Podno grejanje |Maksimalno 55°C Promenljivo

1: Ventilatorsko- |Maksimalno 55°C Promenljivo
izmenjivacka

jedinica

2: Radijator Maksimalno 60°C Fiksno 8°C

@ OBAVESTENJE

Proseéna temperatura emitera = Temperatura izlazne
vode — (Delta T)/2

To znadi da ¢e, za istu zadatu vrednost temperature
izlazne vode, prosecna temperatura emitera radijatora biti
niza nego kod podnog grejanja zbog vece vrednosti delta
T.

Primer za radijatore: 40-8/2=36°C
Primer za podno grejanje: 40-5/2=37,5°C
Da biste to kompenzovali, mozete:

= Povecati zeljene temperature krive zavisnosti od
vremena [2.5].

= Omoguéiti modulaciju temperature izlazne vode i
povecati maksimalnu modulaciju [2.C].

[9.3.4] [6-03] = Kapacitet prvog koraka rezervnog

grejaca pri nominalnom naponu.

Kontrola

DefiniSite kako ¢e se upravljati radom uredaja.
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7 Konfiguracija

Nacin upravljanja Pri ovom nacinu upravljanja... # Sifra Opis

Izlazna voda Rad uredaja zasniva se na temperaturi izlazne [3.7] [2-0D] = 0: Podno grejanje
vode, bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu . . . R
s Lo . = 1 Ventilatorsko-izmenjivacka
i/ili zahteve za zagrevanjem ili hladenjem jedinica

prostorije.

Spoljasnji Rad uredaja zasniva se na eksternom
sobni termostat |termostatu ili ekvivalentnom elementu (npr.
konvektoru toplotne pumpe).

Sobni termostat |Rad uredaja zasniva se na temperaturi
okruzZenja specijalnog interfejsa za povecanje
udobnosti (BRC1HHDA koji se koristi kao
sobni termostat).

# Sifra Opis
[2.9] [C-07]

= 0:Izlazna voda

= 1:Spoljasnji sobni termostat

= 2:Sobni termostat

Rezim zadate vrednosti
DefiniSite rezim zadate vrednosti:

= Fiksno: Zeljena temperatura izlazne vode ne zavisi od spoljne
temperature okruzenja.

= Urezimu VZ grejanje, fiksno hladenje, Zeljena temperatura
izlazne vode:

= zavisi od spoljne temperature okruzenja kod grejanja
= NE zavisi od spoljne temperature okruZenja kod hladenja

= U rezimu Zavisno od vremenskih uslova, Zeljena temperatura
izlazne vode zavisi od spoljne temperature okruzenja.

# Sifra Opis
[2.4] N/A

Rezim zadate vrednosti:
= Fiksno
= VZ grejanje, fiksno hladenje

= Zavisno od vremenskih uslova

Ako je rezim zavisnosti od vremena aktivan, niske spoljne
temperature vazduha rezultirace u toplijoj vodi, i obrnuto. Tokom
rada u rezimu zavisnosti od vremena, korisnik moze temperaturu
vode povecati ili smanjiti za maksimalno 10°C.

Plan

Pokazuje da li je zeljena temperatura izlazne vode u skladu sa

rasporedom. Uticaj rezima zadate vrednosti TIV [2.4] je sledeci:

= U Fiksno rezimu zadate vrednosti TIV, planirane akcije sastoje se
od Zeljenih temperatura izlazne vode, bilo unapred podeSenih ili
prilagodenih.

= U Zavisno od vremenskih uslova rezimu zadate vrednosti TIV,
planirane akcije sastoje se od Zeljenih akcija pomeranja, bilo
unapred podeSenih ili prilagodenih.
# Sifra Opis
[2.1] N/A = 0:Ne

= 1:Da

7.2.6 Carobnjak za konfigurisanje: Dodatna
zona

Ovde se mogu podesiti najvaznije postavke za dodatnu zonu izlazne
vode.

= 2:Radijator

Kontrola

Tip kontrole je prikazan ovde, ali se ne moze prilagodavati. On je
odreden tipom kontrole za glavnu zonu. Za viSe informacija o ovoj
funkcionalnosti, pogledajte "7.2.5 Carobnjak za konfigurisanje:
Glavna zona" [» 30].

# Sifra Opis
[3.9] N/A

= 0: Izlazna voda ako je tip kontrole za
glavnu zonu Izlazna voda.

= 1: Spoljasnji sobni termostat
ako je tip kontrole za glavnu zonu
Spoljasnji sobni termostat ili
Sobni termostat.

Rezim zadate vrednosti

Za viSe informacija o ovoj funkcionalnosti, pogledajte
"7.2.5 Carobnjak za konfigurisanje: Glavna zona" [» 30].

# Sifra Opis
[3.4] N/A = 0: Fiksno

= 1:VZ grejanje, fiksno hladenje

= 2:Zavisno od vremenskih uslova

Ako odaberete VZ grejanje, fiksno hladenje ili Zavisno od
vremenskih uslova, sledeca stranica Ce biti stranica sa detaljnim
podacima i krivama zavisnosti od vremena. Pogledajte takode
"7.3 Kriva zavisnosti od vremena" [» 32].

Plan

Pokazuje da li je Zeljena temperatura izlazne vode u skladu sa
rasporedom. Pogledajte takode "7.2.5 Carobnjak za konfigurisanje:
Glavna zona" [» 30].

# Sifra Opis
13.1] N/A - 0: Ne

= 1:Da

7.2.7 Carobnjak za konfigurisanje: Rezervoar

INFORMACIJE

Da bi odmrzavanje rezervoara bilo  moguce,
preporu¢ujemo minimalnu temperaturu rezervoara od
35°C.

Rezim zagrevanja

Topla voda za domacinstvo mozZe se pripremati na 3 razli¢ita nacina.
Oni se medu sobom razlikuju po tome kako se podeSava Zeljena
temperatura rezervoara i kako uredaj na to reaguje.

# Sifra Opis
[5.6] [6-0D] Rezim zagrevanja:
= 0: Samo ponovno zagrevanje:
Dozvoljeno je samo  ponovno
zagrevanje.

= 1: Plan + ponovno zagrevanje:
Rezervoar tople vode za domacinstvo

Tip emitera zagreva se prema planu, a izmedu
Za viSe informacija o ovoj funkcionalnosti, pogledajte planiranih clklusa zagrevanja
x ’ dozvoljeno je ponovno zagrevanje.
"7.2.5 Carobnjak za konfigurisanje: Glavna zona" [» 30]. ! ep 9 J
= 2: Samo plan: Rezervoar tople vode
za domacinstvo moze da se zagreva
ISKLJUCIVO prema planu.
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7 Konfiguracija

ViSe informacija potrazite u uputstvu za rukovanje.

Podesavanja samo za rezim dogrevanja

Tokom rezima samo dogrevanja, zadata vrednost za rezervoar
moze da se podesi na korisnickom interfejsu. Maksimalna
dozvoljena temperatura se odreduje slede¢im podeSavanjem:

# Sifra Opis
5.8] [6-0E]

Maksimum:

Maksimalna temperatura koju korisnici
mogu da izaberu za toplu vodu u
domacinstvu. Ovu postavku mozete da
koristite za ograni€avanje temperature
na slavinama za toplu vodu.

Maksimalna temperatura NIJE vazec¢a
tokom funkcije dezinfekcije. Pogledajte
poglavlje o funkciji dezinfekcije.

Podesavanje histereze UKLJUCIVANJA toplotne pumpe:

# Sifra Opis
[5.9] [6-00] Histereza UKLJUCIVANJA toplotne
pumpe
= 2°C~40°C

Postavke za rezim samo po rasporedu i rezim po rasporedu
+dogrevanje

Zadata vrednost komfora

Vazi samo ukoliko je priprema tople vode za domacinstvo podesSena
na Samo plan ili Plan + ponovno zagrevanje. Prilikom
programiranja rasporeda, zadatu vrednost za ugodno mozete
iskoristiti kao unapred podeSenu vrednost. Ako kasnije pozelite da
promenite zadatu vrednost skladiStenja, to ¢ete morati da uradite
samo na jednom mestu.

Rezervoar ¢e se zagrevati sve dok se ne dostigne temperatura

udobnog skladistenja. To je viSa Zeljena temperatura za slucaj
kada je planirana akcija udobnog skladistenja.

Pored toga, moze se programirati i granina temperatura
skladistenja. Ova funkcija sluzi da se zagrevanje rezervoara
obustavi €ak i u slu€aju da zadata vrednost NIJE postignuta.
Graniénu temperaturu skladiStenja treba programirati samo u
slu€ajevima kada je zagrevanje rezervoara apsolutno nepozeljno.

# Sifra Opis
[5.2] [6-0A] Zadata vrednost komfora:
= 30°C~[6-0E]°C

Zadata eko vrednost

Ekonomicéna temperatura skladiStenja oznaCava nizu vrednost
Zeljene temperature vode u rezervoaru. To je Zeljena temperatura za
slu¢aj kada je planirana akcija ekonomi¢nog skladistenja (po
mogucnosti tokom dana).

# Sifra Opis
[6.3] [6-0B]

Zadata eko vrednost:

- 30°C~min(50,[6-0E])°C

Zadata vrednost ponovnog zagrevanja
Zeljena temperatura ponovnog zagrevanja rezervoara, koristi se:

= u reZzimu Plan + ponovno zagrevanje, tokom ponovnog
zagrevanja: garantovana minimalna temperatura rezervoara
definiSe se kao Zadata vrednost ponovnog zagrevanja minus
histereza ponovnog zagrevanja. Ako temperatura u rezervoaru
opadne ispod ove vrednosti, aktivira se zagrevanje rezervoara.

= tokom udobnog skladistenja, radi davanja prvenstva pripremi tople
vode za domacinstvo. Ako temperatura u rezervoaru poraste
iznad ove vrednosti, naizmeni¢no ¢e se vrsiti priprema tople vode
za domacinstvo i grejanje/hladenje prostora.

# Sifra Opis

[5.4] [6-0C] Zadata vrednost ponovnog

zagrevanja:

« 30°C~min(50,[6-0E])°C

Histereza (histereza dogrevanja)

Primenljivo samo kada je priprema tople vode za domadinstvo
prema rasporedu uz dogrevanje. Kada temperatura u rezervoaru
opadne ispod temperature za dogrevanje umanjene za temperaturu
histereze za dogrevanje, rezervoar se zagreva na temperaturu
dogrevanja.

# Sifra Opis

[5.A] [6-08] Histereza dogrevanja

= 2°C~20°C

7.3 Kriva zavisnosti od vremena

7.31 Sta predstavlja kriva zavisnosti od
vremena?

Rad u rezimu zavisnosti od vremena

Uredaj radi u reZimu "zavisnosti od vremenskih uslova" ako se
Zeliena temperatura izlazne vode ili u rezervoaru automatski
odreduje na osnovu spoljne temperature. Stoga se uredaj povezuje
sa senzorom temperature koji je postavljen na severnom zidu
zgrade. Ako spoljna temperatura opadne ili poraste, uredaj ¢e to
odmah kompenzovati. Prema tome, uredaj ne mora da ¢eka na
povratni signal sa termostata da bi povecao ili smanjio temperaturu
izlazne vode ili rezervoara. Budué¢i da uredaj brze reaguje, na taj
nacin se spreCava veliki porast ili pad unutraSnje temperature
vazduha i temperature vode na izlazu iz slavina.

Prednost
Rad u rezimu zavisnosti od vremena smanjuje potrosnju energije.
Kriva zavisnosti od vremena

Da bi mogao da kompenzuje razlike u temperaturi, uredaj se oslanja
na sopstvenu krivu zavisnosti od vremena. Ova kriva definiSe kolika
mora da bude temperatura rezervoara ili izlazne vode, pri razli€itim
vrednostima spoljne temperature vazduha. Budu¢i da nagib ove
krive zavisi od lokalnih uslova, poput klimatskih uslova i toplotne
izolacije zgrade, instalater i korisnik mogu da prilagodavaju krivu.

Tipovi krive zavisnosti od vremena
Postoje 2 tipa krive zavisnosti od vremena:
= Kriva sa 2 tacke

= Kriva sa pomakom nagiba

Koji tip krive cete koristiti za podeSavanja zavisice od vasih li¢nih
afiniteta. Pogledajte "7.3.4 KoriS¢enje krivih zavisnosti od
vremena" [» 33].

Dostupnost

Kriva zavisnosti od vremena dostupna je za:
= Glavnu zonu — grejanje

= Glavnu zonu - hladenje

= Dodatnu zonu — grejanje

= Dodatna zonu — hladenje

* Rezervoar (dostupan samo instalaterima)

INFORMACIJE

Da bi uredaj radio u rezimu zavisnosti od vremenskih
uslova, pravilno konfiguriSite zadatu vrednost glavne zone,
dodatne zone ili rezervoara. Pogledajte "7.3.4 KoriS¢enje
krivih zavisnosti od vremena" [» 33].

Uputstvo za ugradnju
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7 Konfiguracija

7.3.2

Krivu zavisnosti

Kriva sa 2 tacke

od vremena definiSite ovim dvema zadatim

vrednostima:

Zadata vrednost (X1, Y2)
Zadata vrednost (X2, Y1)

Primer
& T2 X1 X2 e
Y2 Kriva zavisnosti od vremena ako je odabran pomak:
———— ¢
E —a ---b 1 e
v o
0 R S
X X2 Y3 I .........
Y2 I
Stavka Opis Y1
a Izabrana zona rada u zavisnosti od vremenskih uslova:
)
= %F: Grejanje glavne zone ili dodatne zone X1 X2
. ﬁi: Hladenje glavne zone ili dodatne zone Stavka Opis
L
. r Topla voda za domacinstvo a Kriva zavisnosti od vremena pre izvrSenih izmena.
X1, X2 |Primeri spoljne temperature okruzenja b Kriva zavisnosti od vremena nakon izmena (kao primer):
Y1, Y2 |Primeri Zeljene temperature rezervoara ili izlazne vode. = Ako se promeni nagib, nova Zeljena temperatura u
Ikonica odgovara emiteru toplote za tu zonu: tacki X1 bice nejednako visa od Zeljene temperature u
@ I tacki X2.
. : Podno grejanje
= Ako se promeni pomak, nova Zelijena temperatura u
. E: Jedinica sa ventilatorom sa namotajem tacki X1 bice podjednako visa kao i zeljena
. m]': Radijator temperatura u tacki X2.
c Nagib
. Ij: Rezervoar tople vode za domacinstvo Pomak
Izabrana zona rada u zavisnosti od vremenskih uslova:
Moguce radnje na ovom ekranu S o »
- . 5 Grejanje glavne zone ili dodatne zone
©---0 Prolazak kroz vrednosti temperature.
O--@! |Promena temperature. . Hladenje glavne zone ili dodatne zone
O---@..  |Prelazak na narednu vrednost temperature. . rJ' Topla voda za domadinstvo
@O |Potvrda izmene i nastavak rada. X1, X2 |Primeri spoljne temperature okruzenja
Y1, Y2, |Primeri Zeljene temperature rezervoara ili izlazne vode.
7.3.3 Kriva sa pomakom nagiba Y3, Y4 |lkonica odgovara emiteru toplote za tu zonu:
Nagib i pomak . @: Podno grejanje
Krivu zavisnosti od vremena definiSite preko njenog nagiba i « (5 Jedinica sa ventilatorom sa namotajem
pomaka: [m_
= Izmenite nagib ako Zelite da u razliitoj meri povecavate ili ’ - Radijator
smanjujete temperaturu izlazne vode za razliCite vrednosti Ij
temperature okruzenja. Primera radi, ako je temperatura izlazne . : Rezervoar tople vode za domacinstvo
vode generalno dobra, ali je pri niskim temperaturama okruzenja
voda suviSe hladna, povecaijte nagib krive kako bi se izlazna voda Moguce radnje na ovom ekranu
sve viSe zagrevala na sve nizim temperaturama okruzenja. ©---0O Odaberite nagib ili pomak.
= Izmenite pomak ako Zelite da u podjednakoj meri povecavate ili O---0O3 Povecaijte ili smanjite nagib/pomak.
smanjujete temp?rat.uru izlaz.ne vode .za razlicite vrgdnosti O-@.. |Ako je selektovan nagib: podesite nagib i idite na
temperature okruzenja. Na primer, ako je temperatura izlazne pomak.
vode uvek malo preniska pri razli¢itim temperaturama okruzenja, ] ]
pomak pomerite nagore kako bi se temperatura izlazne vode u Ako je selektovan pomak: podesite pomak.
istoj meri povecéavala za sve vrednosti temperature okruzenja. Qso-O Potvrdite u€injene izmene i vratite se u podmeni.
Primeri
7.3.4 Korisc¢enje krivih zavisnosti od vremena

Kriva zavisnosti od vremena ako je odabran nagib:

Krive zavisnosti od vremena konfiguriSite na sledeci nacin:
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7 Konfiguracija

DefiniSite rezim zadate vrednosti Subjektivno vam je... Fino podesavanje
Da biste mogli da koristite krivu zavisnosti od vremena treba da pomocu nagiba i
pravilno definiSete rezim zadate vrednosti: pomaka:
Idite na rezim zadate Podesite rezim zadate ) GO EL i L Nagib Pomak
vrednosti... vrednosti na... spoljnim spoljnim
. temperaturama... | temperaturama...

Glavna zona — grejanje

. . : U redu Hladno 1 —
[2.4] Glavna zona > Rezim VZ grejanje, fiksno -
zadate vrednosti hladenje ILI Zavisno od U redu Vruce ! _

vremenskih uslova Hladno U redu ! 1

Glavna zona — hladenje Hladno Hladno — )
[2.4] Glavna zona > Rezim Zavisno od vremenskih Hladno Vruce l 1
zadate vrednosti uslova Vruée U redu 1 !
Dodatna zona - grejanje Vruée Hladno 1 !
[3.4] Dodatna zona > RezZim VZ grejanje, fiksno Vruée Vruée — !

zadate vrednosti hladenje ILI Zavisno od

vremenskih uslova

Dodatna zona - hladenje

Zavisno od vremenskih
uslova

[3.4] Dodatna zona > Rezim
zadate vrednosti

Rezervoar

[5.B] Rezervoar > Rezim
zadate vrednosti

Ogranicenje: Dostupno samo
instalaterima.

Zavisno od vremenskih
uslova

Promena tipa krive zavisnosti od vremena

Da biste promenili tip krive za sve zone (glavnu+dodatnu) i za
rezervoar, idite na [2.E] Glavna zona > Tip VZ krive.

Koji je tip krive selektovan mozete pogledati i preko:
= [3.C] Dodatna zona > Tip VZ krive
= [5.E] Rezervoar > Tip VZ krive

Ogranicenje: Dostupno samo instalaterima.

Promena krive zavisnosti od vremena

Zona Idite na...

Glavna zona - grejanje [2.5] Glavna zona >VZ kriva
grejanja

Glavna zona - hladenje [2.6] Glavna zona >VZ kriva
hladenja

Dodatna zona — grejanje [3.5] Dodatna zona >VZ kriva
grejanja

Dodatna zona — hladenje [3.6] Dodatna zona >VZ kriva
hladenja

Rezervoar Ogranicenje: Dostupno samo

instalaterima.

[5.C] Rezervoar >VZ kriva

INFORMACIJE

Maksimalna i minimalna zadata vrednost

Krivu ne mozete konfigurisati pomoc¢u temperatura koje su
vise od maksimalne ili nize od minimalne zadate vrednosti

za konkretnu zonu ili rezervoar. Kada se dostigne
maksimalna ili minimalna zadata vrednost, kriva se
ispravlja.

Fino podesavanje krive zavisnosti od vremena: kriva sa
pomakom nagiba

U sledecoj tabeli objasnjeno je kako se vrsi fino podeSavanje krive
zavisnosti od vremena za neku zonu ili rezervoar:

Fino podesavanje krive zavisnosti od vremena: kriva sa 2 tacke

U sledecoj tabeli objasnjeno je kako se vrsi fino pode$avanje krive
zavisnosti od vremena za neku zonu ili rezervoar:

Subjektivno vam je... Fino podesavanje uz
pomoc¢ zadatih
vrednosti:
Pri normalnim Pri niskim Y2@ | y1@ | X1@ | x2@
spoljnim spoljnim
temperaturama... | temperaturama...

U redu Hladno 1 — 1 —
U redu Vruée l — l —
Hladno U redu — T — 1
Hladno Hladno 1 1 1 1
Hladno Vruce l 1 ! 1
Vruée U redu — l — 1
Vruée Hladno 1 l 1 l
Vruce Vruce | l ! !

@ Pogledajte "7.3.2 Kriva sa 2 tacke" P 33].

74 Meni sa postavkama

Dodatne postavke mozZete podeSavati koriS¢enjem stranice glavnog
menija i njegovih podmenija. Ovde su predstavljene najvaznije
postavke.

7.41 Glavna zona

Tip spoljnog termostata

Primenljivo samo u slu€aju upravljanja pomoc¢u spoljnog sobnog
termostata.

OBAVESTENJE

Ako se koristi spoljni sobni termostat onda ce taj spoljni
sobni  termostat upravljati zastitom prostorije od
smrzavanja. Medutim, zastita prostorije od smrzavanja
mogu¢a je samo ako [C.2] Grejanje/hladenje
prostora=Ukljuceno.

Uputstvo za ugradnju
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7 Konfiguracija

# Sifra Opis
[2.A] [C-05] Tip spoljnog sobnog termostata za
glavnu zonu:

= 1: 1 kontakt: Upotrebljeni spoljni
sobni termostat moZe da Salje samo
signal termi¢kog stanja UKLJUCENO/
ISKLUUCENO. Nema razdvajanja
izmedu zahteva za grejanjem ili
hladenjem.

= 2: 2 kontakta: Upotrebljeni spoljni

sobni termostat moze da Salje
zasebne signale termiCkog stanja
UKLJUCENO/ISKLJUCENO za
grejanje i hladenje.

7.4.2 Dodatna zona

Tip spoljnog termostata
Primenljivo samo u slu€aju upravljanja pomocu spoljnog sobnog
termostata. Za viSe informacija o ovoj funkcionalnosti, pogledajte
"7.4.1 Glavna zona" > 34].

# Sifra Opis

[3.A] [C-06] Tip spoljnog sobnog termostata za
dodatnu zonu:

= 1:1 kontakt
= 2:2 kontakta

74.3 Informacije

Informacije o dobavljacu
Instalater ovde moze da unese svoj broj za kontakt.
# Sifra Opis
[8.3] N/A Broj na koji korisnici mogu da pozovu u
slu¢aju problema.

EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN
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7 Konfiguracija

7.5 Struktura menija: Pregled postavki

instalatera

[9] Postavke instalatera

[9.2] Topla voda za domacinstvo

Carobnjak za konfigurisanje
Topla voda za domacinstvo
Rezervni greja¢

Hitan slucaj

Topla voda za domacinstvo
Pumpa TVD

Plan rada pumpe TVD
Solarno

Balansiranje

Spre€avanje zamrzavanja cevi za vodu
Napajanje po modelu upravljanja potroSnjom kWh
Kontrola potrosnje energije

Merenje energije

[9.3] Rezervni greja¢

Tip rezervnog grejaca
Napon

Konfiguracija

Korak kapaciteta 1

Prinudno odmrzavanje
Pregled podeSavanja na terenu

Senzori Korak dodatnog kapaciteta 2
Bivalentno ] Ravnoteza

Izlaz alarma | Ra\f_noteia temperature
Automatsko restartovanje Rezim rada

Funkcija uStede snage [9.5] Hitan slugaj

Onemogudi zastitu Hitan slucaj

Kompresor prinudno isklju¢en

|zvezi MMI podeSavanja
Dvozonski komplet

[9.6] Balansiranje

Prioritet grejanja prostora
Prioritetna temperatura

Zadata vrednost pomaka DG
Tajmer anti-recikliranja

Tajmer minimalnog vremena rada
Tajmer maksimalnog vremena rada
Dodatni tajmer

[9.8] Napajanje po modelu upravljanja potro§njom kWh

Dozvoli greja¢

Dozvoli pumpu

Napajanje po modelu upravljanja potroSnjom kWh

ReZim rada pametne mreze

Dozvoli elektricne grejace

Omoguci privremeno skladistenje u memoriji za prostoriju
PodeSavanje granice kW

[9.9] Kontrola potrosnje energije

Kontrola potro$nje energije
Tip

Ogranicenje

Ogranicenje 1

Ogranicenje 2
Ogranicenje 3
Ogranicenje 4

Prioritetni greja¢

BBR16 aktivacija

BBR16 ograni¢enje snage

()
(")

[9.A] Merenje energije

Strujomer 1
Strujomer 2

[9.B] Senzori

Spoljni senzor
Pomak spolj. senzora okolne temperature
Prose€no vreme

[9.C] Bivalentno

Bivalentno
Efikasnost kotla
Temperatura
Histereza

)

Dostupno samo na Svedskom jeziku.

[9.P] Dvozonski komplet

Dvozonski komplet instaliran

Tip dvozonskog sistema

Fiksna PWM pumpe za dodatnu zonu
Fiksna PWM pumpe za glavnu zonu
Vreme okretanja ventila za meSanje

INFORMACIJE

Postavke solarnog kompleta su prikazane, ali se NE
ODNOSE na ovaj uredaj. Ove postavke NE TREBA
koristiti niti menjati.

INFORMACIJE

U zavisnosti od izabranih postavki instalatera i tipa
uredaja, postavke c¢e biti vidljive ili nevidljive.
Uputstvo za ugradnju DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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8 Pustanje u rad

8

Pustanje u rad

®

OBAVESTENJE

Opsta kontrolna lista za pustanje u rad. Pored uputstva
za pustanje u rad u ovom poglavlju, opsta kontrolna lista
za pustanje u rad takode je dostupna na Daikin Business
Portal (potrebna je potvrda identiteta).

Opsta kontrolna lista za pustanje u rad dopunjuje uputstva
iz ovog poglavlja i moze da se koristi kao smernica i
predlozak izveStaja tokom pustanja u rad i predaje
korisniku.

Sledec¢i provodnici na terenu postavljeni su u skladu sa
ovim dokumentom i vaze¢im propisima:

= |zmedu lokalnog panela za napajanje i spoljne jedinice

= |zmedu unutrasnje jedinice i spoljne jedinice

* Izmedu lokalnog panela za napajanje i unutrasnje
jedinice

* Izmedu unutrasnje jedinice i ventila (ako je primenljivo)

= Izmedu unutradnje jedinice i sobnog termostata (ako
je primenljivo)

OBAVESTENJE

NIKAD ne pustajte da jedinica radi bez termistora ifili
senzora/prekidaca za pritisak. BEZ TOGA, moze da dode
do pregorevanja kompresora.

Sistem je pravilno uzemljen i prikljuéci za uzemljenje su
pritegnuti.

Osiguraéi ili drugi lokalni zastitni uredaji su instalirani
prema ovom dokumentu, i NISU premosceni.

Napon elektricnog napajanja odgovara naponu na
identifikacionoj etiketi ove jedinice.

OBAVESTENJE

Uverite se da su oba ventila za ispustanje vazduha (jedan
na magnetnom filteru i jedan na rezervnom grejacu)
otvorena.

Svi ventili za automatsko ispustanje vazduha MORAJU
ostati otvoreni nakon pustanja u rad.

NEMA labavih spojeva ili oSste¢enih elektricnih

komponenti u prekidackoj kutiji.

NEMA ostec¢enih komponenti ili prikljestenih cevi u
unutrasnjoj i spoljnoj jedinici.

Automatski osiguraé rezervnog
(obezbeduje se na terenu) je UKLJUCEN.

grejaca F1B

NEMA curenja rashladnog sredstva.

Cevi za rashladno sredstvo (gas i tecnost) su toplotno
izolovane.

OBAVESTENJE

Pumpa. Da biste sprecili blokadu rotora pumpe, pustanje
uredaja u rad obavite $to je brze moguce nakon punjenja
kola za vodu.

Postavljena je ispravna veli¢ina cevi i cevi su pravilno
izolovane.

NEMA curenja vode u unutrasnjoj jedinici.

INFORMACIJE

Zastitne funkcije — "Rezim instalatera na licu mesta".
Softver je opremljen zastitnim funkcijama, poput zastite
prostorije od smrzavanja. Uredaj automatski pokrece ove
funkcije kada je to neophodno.

Ovakvo ponaSanje nije pozeljno prilikom ugradnje ili
servisiranja. Stoga se zastitne funkcije mogu deaktivirati:

= Prilikom prvog ukljucivanja: Zastitne funkcije su po
podrazumevanoj postavci onemogucéene. Nakon 12
sati one ¢e biti automatski omogucéene.

= Nakon toga: Instalater moze manuelno onemoguditi
zastitne funkcije tako $to ¢e podesiti [9.G]: Onemoguci
zastitu=Da. Kada obavi svoj posao, instalater moze
zastitne funkcije ponovo omoguciti podesSavanjem
[9.G]: Onemoguci zastitu=Ne.

Isklju€ni ventili su pravilno instalirani i potpuno otvoreni.

Zaustavni ventili (za gas i te€nost) na spoljasnjoj jedinici
potpuno su otvoreni.

Ventil za ispustanje vazduha je otvoren (za najmanje 2
okreta).

HENEEEER AN NN AN NN NN

Slede¢e cevi koje se ugraduju na terenu na ulazu
hladne vode na rezervoaru za TVD ugradene su u skladu
sa ovim dokumentom i primenljivim zakonima:

= Nepovratni ventil

= Ventil za smanjenje pritiska

= Sigurnosni ventil (kada se otvori, ispusta hladnu vodu)
= Ulivni levak

= Ekspanzioni sud

Pogledajte takode "Zastitne funkcije" [» 28].

8.1

1 Nakon instalacije uredaja, proverite stavke navedene u

Spisak za proveru pre pustanja u
rad

nastavku.

Zatvorite jedinicu.

UkljuCite napajanje jedinice.

Sigurnosni ventil (kolo za grejanje prostora) ispusta
hladnu vodu kada se otvori. |z ventila MORA izlaziti Cista
voda.

Minimalna koli€éina vode garantovana je u svim
uslovima. Pogledajte "Provera koliine i brzine protoka
vode" u "5.3 Priprema cevi za vodu" > 14].

Rezervoar tople vode za domacinstvo napunjen je do
vrha.

]

Procitali ste kompletno uputstvo za ugradnju, kao $to je
opisano u referentnom vodic¢u za ugradnju.

8.2

Spisak za proveru tokom pustanja
u rad

[]

Unutrasnja jedinica je pravilno montirana.

]

Spoljna jedinica je pravilno montirana.

U toku rada rezervnog grejaca/odmrzavanja, minimalna
brzina protoka garantovana je u svim uslovima.
Pogledajte "Provera koli¢ine i brzine protoka vode" u
"5.3 Priprema cevi za vodu" [» 14].

]

Postupak ispustanja vazduha.
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8 Pustanje u rad

Obaviti probni ciklus.
] P

D Da biste izveli probni rad aktuatora.

D Funkcija suSenja estriha podnog grejanja

Funkcija suSenja estriha podnog grejanja je pokrenuta (po
potrebi).

8.2.1 Provera minimalne brzine protoka

1 |Proverite hidrauli€nu konfiguraciju kako biste saznali —
koja se kola za grejanje prostora mogu zatvarati
pomocu mehanickih, elektronskih i drugih ventila.

2 |Zatvorite sva kola za grejanje prostora koja je —
moguce zatvoriti.

3 |Pokrenite probni rad pumpe (pogledajte —
"8.2.4 Pustanje aktuatora u probni aktuator" [» 38]).

4 |Ogitajte brzinu protoka® i izmenite postavku —
obilaznog ventila kako biste ostvarili minimalnu
potrebnu brzinu protoka + 2 I/min.

@ U toku probnog rada pumpe uredaj moZze da radi na protoku
manjem od minimalne potrebne brzine protoka.

Onda minimalna potrebna
brzina protoka iznosi...

16 I/min
22 |/min

Ako uredaj radi u rezimu...

Hladenje

Grejanje/odmrzavanje

Proizvodnja tople vode za
domacinstvo

8.2.3 Pustanje neke funkcije u probni rad

Uslov: Uverite se da je rad svih funkcija onemogucen. Idite na [C]:
Rezim  rada pa iskljuCite Grejanje/hladenje  prostora i
Rezervoar funkciju.

1 |Nivo korisnickih dozvola podesite na Instalater. —
Pogledajte "lzmena nivoa korisni¢kih dozvola" [» 27].

Idite na [A.1]: Pustanje u rad > Probni rad. Q-0

Odaberite neku od funkcija sa liste. Primer: QO

Grejanje.

4 |Odaberite U redu da biste potvrdili. Q-0

Rezultat: Probni rad pocinje. Probni rad se
automatski zaustavlja kad funkcija postane spremna
(230 min).

Ruéno zaustavljanje probnog rada: —
Q-0

QO

1 |Unutar menija idite na Zaustavi probni rad.

2 |Odaberite U redu da biste potvrdili.

INFORMACIJE

Ako je spoljna temperatura izvan radnog opsega uredaj
NECE moéi da radi ili NECE imati potreban kapacitet.

Pracéenje temperature izlazne vode i temperature rezervoara

U toku probnog rada, pravilno funkcionisanje uredaja mozete
kontrolisati pracenjem temperature izlazne vode (rezim grejanja/
hladenja) i temperature rezervoara (topla voda za domacinstvo).

Da biste zapoceli s praéenjem ovih temperatura:

1 |Unutar menija idite na Senzori. QO

8.2.2 Postupak ispustanja vazduha

Uslov: Uverite se da je rad svih funkcija onemogucen. Idite na [C]:
Rezim rada pa iskljuCite Grejanje/hladenje prostora i
Rezervoar funkciju.

1 |Nivo korisni¢kih dozvola podesite na Instalater. —
Pogledajte "lzmena nivoa korisni¢kih dozvola" [» 27].

Idite na [A.3]: PuStanje u rad > 0dzracivanje. Q:-O

3 |Odaberite U redu da biste potvrdili. Q:-O

Rezultat: Ispustanje vazduha pocinje. Ono ce se
automatski zaustaviti nakon zavrsetka ciklusa
ispustanja vazduha.

Ruéno zaustavljanje procesa ispustanja vazduha: —

1 |ldite na Zaustavi ispustanje vazduha. Q:-O

@O

2 |Odaberite U redu da biste potvrdili.

Ispustanje vazduha iz emitera toplote ili kolektora

Preporu¢ujemo vam da ispustanje vazduha vrSite koriS¢enjem
funkcije za ispustanje vazduha na samom uredaju (videti prethodni
opis). Ipak, ukoliko vazduh ispustate iz emitera toplote ili kolektora,
vodite ra¢una o slede¢em:

A UPOZORENJE

Ispustanje vazduha iz emitera toplote ili kolektora. Pre
ispustanja vazduha iz emitera toplote ili kolektora, proverite

da li je ikonica Q ili & prikazana na pocetnoj stranici
korisnickog interfejsa.

= Ako nije, mozete odmah zapoceti sa ispuStanjem
vazduha.

= Ako jeste, postarajte se da prostorija u kojoj zelite da
obavite ispustanje vazduha bude dovoljno provetrena.
Razlog: Rashladno sredstvo moze da prodre u kolo za
vodu, a zatim i u prostoriju u kojoj vrSite ispustanje
vazduha iz emitera toplote ili kolektora.

TG}

2 |Odaberite informacije o temperaturi.

8.24 Pustanje aktuatora u probni aktuator
Cilj
Probni rad aktuatora vr$i se u cilju provere ispravnosti razli¢itih

aktuatora. Primera radi, kada odaberete Pumpa, zapocinje probni rad
pumpe.

Uslov: Uverite se da je rad svih funkcija onemogucen. Idite na [C]:
Rezim rada pa isklju¢ite Grejanje/hladenje  prostora i
Rezervoar funkciju.

1 |Nivo korisni¢kih dozvola podesite na Instalater. —
Pogledajte "lzmena nivoa korisni¢kih dozvola" [» 27].

2 |ldite na [A.2]: PuStanje u rad > Probni rad
aktuatora.

QO

@0
@0

3 |Odaberite neku od funkcija sa liste. Primer: Pumpa.

4 |Odaberite U redu da biste potvrdili.

Rezultat: Zapocinje probni rad aktuatora. Probni rad
se automatski zaustavlja kad funkcija postane
spremna (+30 min).

Ruéno zaustavljanje probnog rada: —
QO
QO

1 |Unutar menija idite na Zaustavi probni rad.
2 |Odaberite U redu da biste potvrdili.

Aktuatori €iji rad mozete testirati
= Rezervni grejac 1test
= Rezervni grejac¢ 2test

= Pumpa test

INFORMACIJE

Pre pustanja nekog oda aktuatora u probni rad, uverite sa
da je prethodno ispusten sav vazduh. Takode, izbegavajte
poremecaje u kolu za vodu tokom probnog rada.

= Iskljuéni ventil test

Uputstvo za ugradnju
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9 Predavanje korisniku

= Preusmerni ventil (3-smerni ventil za prelazak sa grejanja
prostora na grejanje rezervoara i obrnuto)

= Bivalentni signal test
= Izlaz alarma test
Signal za H/Gtest
Pumpa TVD test

Direktna pumpa dvozonskog kompleta test (komplet za dve
zone EKMIKPOA ili EKMIKPHA)

Pumpa za meSanje dvozonskog kompleta test (komplet za dve
zone EKMIKPOA ili EKMIKPHA)

= Ventil za mesSanje dvozonskog kompleta test (komplet za
dve zone EKMIKPOA ili EKMIKPHA)

8.2.5 Susenje estriha podnog grejanja

Uslov: Uverite se da je rad svih funkcija onemogucen. Idite na [C]:
Rezim rada pa iskljuCite Grejanje/hladenje  prostora i
Rezervoar funkciju.

1 |Nivo korisni¢kih dozvola podesite na Instalater. —
Pogledajte "Izmena nivoa korisni¢kih dozvola" [» 27].

2 |ldite na [A.4]: Pustanje u rad > SuSenje estriha| (@ -O
podnog grejanja.

3 |Podes$avanje programa susenja: idite na Program pa| @z-O
upotrebite stranicu za programiranje suSenja estriha.

4 |Odaberite U redu da biste potvrdili. O--- QL

Rezultat: Zapocinje suSenje estriha podnog
grejanja. Ono se automatski zaustavlja nakon

zavrSetka.

Ruéno zaustavljanje probnog rada: —

1 |ldite na Zaustavi suSenje estriha podnog QO
grejanja.

2 |Odaberite U redu da biste potvrdili. Q:-O

@ OBAVESTENJE

Da biste obavili suSenje estriha podnog grejanja, najpre
treba onemoguciti sobnu zastita od smrzavanja ([2-06]=0).
Prema podrazumevanoj postavci, ova zaStita je
omogucéena ([2-06]=1). Medutim, zbog rezima "instalater
na licu mesta" (pogledajte "Pustanje u rad"), sobna zastita
od smrzavanja bice automatski onemogucena tokom 12
sati nakon prvog uklju¢enja uredaja.

Ako je suSenje estriha ipak neophodno obaviti unutar
perioda od 12 sati nakon prvog ukljucenja, ruéno
onemogucite sobnu zastita od smrzavanja tako Sto cete
[2-06] podesiti na "0", s tim da ova zastita treba da
OSTANE onemoguc¢ena sve do okoncanja procesa
suSenja estriha. Ako ovu napomenu zanemarite, doci ¢e
do pojave naprslina u estrihu.

OBAVESTENJE

Da bi suSenje estriha podnog grejanja moglo da otpoc¢ne,
postarajte se da budu ispunjeni slededéi uslovi:

+ [4-00]=1
« [C-02]=0
- [D-01]=0
+ [4-08]=0
. [4-01]71

9 Predavanje korisniku

Kada se probni rad zavrsi i jedinica radi ispravno, proverite da li je
korisniku jasno sledece:

= U tabelu sa postavkama instalatera (u uputstvu za rukovanje)
upisite stvarna podesavanja.

= Proverite da li korisnik ima Stampanu dokumentaciju i zamolite ga
da je saCuva za buducu upotrebu. Obavestite korisnika da moze
da pronade kompletnu dokumentaciju na URL-u navedenom
ranije u ovom priru¢niku.

= Objasnite korisniku kako pravilno da upravlja sistemom i §ta treba
da uradi u slu¢aju problema.

= Pokazite korisniku Sta treba da uradi u okviru odrzavanja jedinice.

= Objasnite korisniku savete za ustedu energije kao $to je opisano u
uputstvu za rukovanije.

EBVH/X11+16S18+23D
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10 Tehnicki podaci

10 Tehnicki podaci

Podset najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na regionalnoj veb stranici Daikin (javno dostupnoj). Kompletan set najnovijih tehnickih

podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

10.1 Dijagram cevi: unutrasnja jedinica
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A Strana vode p Iskljuéni ventila (preporucuje se)
B Na strani rashladnog sredstva q Nepovratni ventil (preporucuje se)
C Ugraduje se na terenu (isporuéuje se uz uredaj) r Ventil za smanjenje pritiska (preporucuje se)
D Obezbeduje se na terenu *s  Sigurnosni ventil (maks. 10 bara (=1,0 MPa)) (obavezan)
a1l Hladenje/grejanje prostora — DOVOD vode (priklju¢ak s *t  Ulivni levak (obavezan)
navojem, 1")
a2 Hladenje/grejanje prostora — ODVOD vode (priklju¢ak s u Ekspanzioni sud (preporucuje se)
navojem, 1")
b1 TVD - DOVOD hladne vode (priklju¢ak s navojem, 3/4")
b2 TVD - ODVOD tople vode (priklju¢ak s navojem, 3/4") B2L Senzor protoka
¢ Priklju¢ak za recirkulaciju B1PW Senzor pritiska vode za grejanje prostora
d1 ULAZ rashladnog sredstva (rezim grejanja; kondenzator) M3S 3-smerni ventil (grejanje prostora/topla voda za domacinstvo)
d2 |ZLAZ za rashladno sredstvo (rezim grejanja; kondenzator)
e1 ULAZ za rashladno sredstvo (rezim hladenja; isparivac) Termistori:
e2 |ZLAZ rashladnog sredstva (rezim hladenja; isparivac) R1T Voda na izlazu iz izmenjivaca toplote
f Ploc¢asti izmenjiva¢ toplote R2T Voda na izlazu iz rezervnog grejaca
g Iskljuéni ventil za servisiranje R3T Na strani rashladne te¢nosti
h  Savitljiva cev R4T Voda na ulazu
i Ekspanzioni sud R5T, R8T Rezervoar
j Magnetni filter/separator prljavstine
k Sigurnosni ventil Prikljucci:
I Automatsko ispustanje vazduha —[I— Vijéani spoj
m  Ocedni ventil —=>>— Cevni spoj
n Pumpa —'ﬁ— Brza spojnica
o Rezervni greja¢ —e— Zalemljeni spoj
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10 Tehnicki podaci

10.2 Sema elektriéne instalacije:
Unutrasnja jedinica

Pogledajte internu Semu elektricne instalacije, koja se isporu€uje sa uredajem (sa unutrasnje strane poklopca razvodne kutije unutrasnje
jedinice). U nastavku su date kori§éene skracenice.

Napomene koje treba prouciti pre pokretanja uredaja Engleski Prevod
Engleski Prevod [0 On/OFF thermostat (wired) |00 UKLJUCNO/ISKLJUCNI
Notes to go through before Napomene koje treba prougiti pre termostat (Zicani)
starting the unit pokretanja uredaja [ On/OFF thermostat (wireless) |0 UKLJUCNO/ISKLJUCNI
X1M Glavni terminal termostat (bezi€ni)
X2M Terminal za naizmeniénu struju u [ Ext. thermistor [ Eksterni termistor
sklopu instalacije na terenu [0 Heat pump convector [0 Konvektor toplotne pumpe
X5M Terminal za jednosmernu struju u s .
) " Polozaj u razvodnoj kutiji
sklopu instalacije na terenu
X6M Terminal za napajanje rezervnog SgiEskl LG
grejaca Position in switch box Polozaj u razvodnoj kutiji
X10M Terminal pametne mreze Legenda
—_———— Elektri¢na instalacija uzemljenja A1P Glavna SP
"""" Oprema koja se obezbeduje na A2P * | UKLJUENO/ISKLJUGNI termostat (PC=kolo
terenu za napajanje)
@ Nekoll.ko mogucnostl elektricnog A3P * |Konvektor toplotne pumpe
povezivanja _
" A4P * |SP sa digitalnim U/I
Opcija
N . o k A8P * |Zahtevani PCB
YJe monfirano U razvodnoj kutit A11P Glavna 3P za MMI (= korisnicki interfejs
Raspored provodnika u zavisnosti unutrasnje jedinice)
?d modela A14P * |SP specijalnog interfejsa za poveéanje
1 sp udobnosti (BRC1HHDA koristi se kao sobni
Note 1: Connection point of the |Napomena 1: Prikljuénu tagku termostat)
power supply for the BUH napajanja rezervnog grejaca treba A15P * |SP prijemnika (bezi¢ni UKLJUCNO/
should be foreseen outside the |unapred predvideti izvan uredaja. ISKLJUCNI termostat)
unit. A20P * |WLAN modul
Backup heater power supply Napajanje rezervnog grejaca A30P * |8P kompleta za mesanje dve zone
06T1 (3~,230V, 6 kW) O06T1(3~,230V, 6 kW) CN* (A4P) * |Prikljugak
0 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW) O 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW) DS1(A8P) * |DIP prekidac
LI6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 |1 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 F1B # | Topljivi osigura¢ prekomerne struje
kW) kW) rezervnog grejaca
User installed options Opcije instalirane od strane F1U, F2U (A4P) * |Topljivi osigura& 5 A 250 V za SP sa
korisnika digitalnim U/I
[0 Remote user interface [J Specijalni interfejs za povecanje KAA K2A * |Visokonaponski relej pametne mreze
udobnosti (BRC1HHDA koristi se ' —
kao sobni termostat) K1M, K2M Kontaktor rezervnog grejaca
[ Ext. indoor thermistor [0 Eksterni unutrasnji termistor KSM Slgurnosrjl kontaktor rezervnog grejaca
[J Ext outdoor thermistor [ Eksterni spoljni termistor K'R (A4P) Relej na SP
O Digital /O PCB 0 8P sa digitalnim U/l M2P # |Pumpa tople vode za domacinstvo
[ Demand PCB O Zahtevani PCB M2S # |2-smerni ventil za rezim hladenja
[0 Safety thermostat [0 Sigurnosni termostat PC (A15P) " |Kolo za napajanje
[ Smart Grid [ Pametna mre3a PHC1 (A4P) * |Ulazno kolo optospojnice
] WLAN module O] WLAN modul Q1L Termicka zastita rezervnog grejaca
CIWLAN cartridge O Kertridz za WLAN Q4L # |Sigurnosni termostat
[J Bizone mixing kit [J Komplet za mesanje dve zone Q*DI # |Prekida kola curenja u zemlju
Main LWT Glavna temperatura izlazne vode R1H (A2P) * |Senzor j/laznostl §
[J On/OFF thermostat (wired) |0 UKLJUCNO/ISKLJUCNI R1T (A2P) * UKL.}UC.)NO/ISKLJUCNI termostat senzora
termostat (Zi¢ani) okruzenja
(] On/OFF thermostat (wireless) | UKLJUGNO/ISKLJUGNI R2T (A2P) " |Eksterni senzor (pod ili okruZenje)
termostat (bezi¢ni) R6T * |Eksterni termistor spoljnog ili unutrasnjeg
[ Ext. thermistor [0 Eksterni termistor okruzenja
[J Heat pump convector [0 Konvektor toplotne pumpe S18 # |Kontakt za napajanje jeftinom strujom
Add LWT Dodatna temperatura izlazne vode S28 # |Ulazni impuls 1 elektricnog brojila
S3S # |Ulazni impuls 2 elektricnog brojila
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Uputstvo za ugradnju
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S48 # |Ulaz pametne mreze Engleski Prevod
S6S~S9S * |Digitalne ulazne veli€ine ogranienja snage DHW pump Pumpa tople vode za
S$10S-S11S # |Niskonaponski kontakt pametne mreze domacinstvo
SS1 (A4P) * |Prekidaé biraca Electrical meters Elektricna brojila
TR1 Transformator za napajanje For HV smartgrid Za vvisokonaponsku pametnu
mrezu
X6M # |Terminalna traka za napajanje rezervnog - -
grejaca For LV smartgrid Za nvlskonaponsku pametnu
mrezu
X10M * | Terminalna traka za napajanje pametne - -
mreze For safety thermostat Za sigurnosni termostat
X*, XA, XY*, Y* Prikljugak For smartgrid Za pametnu mrezu
X*M Terminalna traka Inrush Pocetni skok jacine struje
] Max. load Maksimalno optereéenje
*  Opciono

# Oprema koja se obezbeduje na terenu

Prevod teksta sa Seme elektri¢ne instalacije

Normally closed

Normalno zatvoreno

Normally open

Normalno otvoreno

Engleski

Prevod

(1) Main power connection

(1) Glavni priklju¢ak za napajanje

For HP tariff

Za tarifu toplotne pumpe

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt sigurnosnog termostata:
detekcija 16 V jednosmerne
struje (napon sa SP)

Indoor unit supplied from outdoor

Unutrasnja jedinica snabdevana
spolja

Shut-off valve

Iskljuéni ventil

Smartgrid contacts

Kontakti pametne mreze

Normal kWh rate power supply

Napajanje skupom strujom

Only for normal power supply
(standard)

Samo za napajanje skupom
strujom (standardno)

Smartgrid PV power pulse meter

Fotonaponski merac impulsa
pametne mreze

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Samo za napajanje jeftinom
strujom (spolja)

SWB Razvodna kutija
(7) Option PCBs (7) Opcione SP
Alarm output I1zlaz alarma

Outdoor unit

Spoljna jedinica

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kontakt za napajanje jeftinom
strujom: detekcija

16 V jednosmerne struje (napon
sa SP)

Changeover to ext. heat source

Prebacivanje na spoljni izvor
toplote

Max. load

Maksimalno opterecenje

Min. load

Minimalno optereéenje

SWB

Razvodna kutija

Only for demand PCB option

Samo za opciju zahtevane SP

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Koristite napajanje skupom
strujom za unutrasnju jedinicu

Only for digital I/O PCB option

Samo za opciju SP sa digitalnim
u/i

(2) Backup heater power supply

(2) Napajanje rezervnog grejaca

Options: ext. heat source output,
alarm output

Opcije: izlaz spoljnog izvora
toplote, izlaz alarma

Only for ***

Samo za ***

(3) User interface

(3) Korisnicki interfejs

Options: On/OFF output

Opcije: izlaz UKLJUCENO/
ISKLJUCENO

Only for remote user interface

Samo za specijalni interfejs za
povecanje udobnosti
(BRC1HHDA koristi se kao sobni
termostat)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitalni ulazi ogranienja snage:
12 V jednosmerne struje / 12 mA
detekcija (napon se dobija sa
SP)

SD card Karti¢ni prorez za kertridz za
WLAN
SWB Razvodna kutija

Space C/H On/OFF output

Izlaz za UKLJUCENJE/
ISKLJUCENJE hladenja/grejanja
prostora

WLAN cartridge

Kertridz za WLAN

SwWB

Razvodna kutija

(5) Ext. thermistor

(5) Eksterni termistor

SWB

Razvodna kutija

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Eksterni UKLJUCNO/
ISKLJUCNI termostati i
konvektor toplotne pumpe

(6) Field supplied options

(6) Opcije koje se obezbeduje na
terenu

Additional LWT zone

Dodatna zona temperature
izlazne vode

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Detekcija impulsa jednosmerne
struje napona 12 V (napon se
dobija sa SP)

Main LWT zone

Glavna zona temperature izlazne
vode

230 V AC Control Device

Kontrolni uredaj
230 V naizmenicne struje

Only for external sensor (floor/
ambient)

Samo za eksterni senzor (pod ili
okruzenje)

230 V AC supplied by PCB

Naizmenicna struja
napona 230 V koja se dobija sa
SP

Only for heat pump convector

Samo za konvektor toplotne
pumpe

Bizone mixing kit

Komplet za meSanje dve zone

Only for wired On/OFF
thermostat

Samo za zi¢ani UKLJUCNO/
ISKLJUCNI termostat

Continuous

Neprekidna struja

Only for wireless On/OFF
thermostat

Samo za beZigni UKLJUCNO/
ISKLJUCNI termostat

DHW pump output

I1zlaz pumpe tople vode za
domacinstvo
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10 Tehnicki podaci

Sema elektriénih prikljuéaka

ViSe detalja potrazite na Semi elektricne instalacije uredaja.

STANDARDNI DEO

NAPAJANJE

@ $Samo za normalnu instalaciju napajanja

: Jedinica napajanja:
1 400 Vi 230 V + uzemljenje

@ $Samo za instalaciju preferirane stope kWh napajanja

‘ Jedini¢na preferirana stopa kWh napajanja:
w 400V li 230 V + uzemljenje

5ili 3 jezgra
-_——

: Normalna stopa kWh napajanja za unutrasnju jedinicu:

SPOLJNA JEDINICA

O

X1M: L-N-uzemljenje
X1M: L1-L2-L3-N-uzemljenje

X1M: 1-2-3-uzemljenje

4 jezgra

Napomene:

- U slucaju signalnog kabla: odrZavajte minimalnu udaljenost od kabla za napajanje >5 cm

:®|K0ntakt preferirane stope kiWh napajanja ("~ XIN: 1-2-3-uzemlenie ) OPREMA KOJA SE OBEZBEDUJE NA TERENU
! T T e -
ot -2 | ! Samo za *KRP1HB" |
‘\zﬁamn pametnu mreiu: 1 [ T
- I . ! . I
| |Kontakt pametne elekroenergetske mreze $10S H . i ! AA;.Z m;g Loy 2 lezgra [ Indikator alarma | ! i
””””””””””” ’ XaM: 56 il Izlaz alarma AN b
OPCIONALNIDEO. i 1 i
1@ samozaii " - Ui Mpxtxe | o
! |K IL:t T ktroe = 0 |-, X5M: 9-10 | ! na spoljni L ZJeigra /L | Spoljni izvor toplote (npr. kotao) | ! 1
1 ontakt pametne elekiroenergetske mreze KIA (=~ | : [ izlaz izvora toplote P signal v [ “
: 2fezga | o : ¥
! ; o L X ! Vi I " I P
Relej K1A pametne mreze - X10M: 1-2 ! ) |
i Bekikinp K 2jezgra o 1 n R | . 4 Zezara, ] 122 KLIUGENOISKLIUCENO z2 el | L
| L0 L, | n HladenJe %e | 230V i
" [Relej K2A pametne mreze [ ] X10M:34 ! i B | | ;}
1o _ISKLIUGENO o i
i Kontrolno napajanje vi pametne 4 jezgra | ” i I H ) !
1 elektroenergetske mreze: 230V 1 i l XOM: 12 Ly 2 jozgra. ) [Keuzna pumpa za toplu vodu za domainstvo | !
TS Ly I 4 /A A
| 0 | 230V |
I I I !
| | | 2-smermni ventil 1
I I
| L Nowentixem2t28 |y g 21€29@  ,  [M2Szarezim hladena !
! | NC venil: X2M: 21-29 T oy !
I U I !
| 0 | !
! I L I
I T
| ! XM: 56 Ly 2 lezgra ;| | Ulaz meraca impulsa brojaca potrosnje struje 1 ® o
B ] : 1 sanal 7] n
| i gna S —————— T ———— a0
i | | Samo za visol pamenu elek ku mrezu @ | i
| I | LI Kontakt pametne elektroenergetske mreze K2A | 1 !
I I v I
i | | | I
5 !
Napajanje rezervnog grejaca (6/9 kW): 5ili 4 ili 3_jezgra | \)I(lel.MNIﬂuLzzer%ﬁe;Jlézemhenle: i i Samo za pametnu mrezu ® i !
400 Vili 230 V + uzemljenje I /’% iiiL1-L2-L3-N + uzemljenje | ! 1 | Kontakt pametne elektroenergetske mreze $11S I
(F1B) ! i ! ‘ i
I I
! I ! I
! I ! I
I .
i } X5M: 34 oy 2 JEEQTa ) } | Ulaz meraca impulsa brojaca potrosnje struje 2 | @ 1 }
| ] o T signal T i
: I 1 e ————— - I |
| i I LI Mera¢ impulsa pametne elektroenergetske mreze | @ o
OPCIONALNI DEO | ; | ! N
ffffffffffffffffffffffffffffffff ERRRE ~========2 e STTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIICIIILG
r | i i
i WLAN modul | | |
3 |A20p‘ 0 RS 3 | OPCIONALNI DEO
| Frmmmmmm——m———— -k — R T
I [ | 3
! } WD 1 ! Samo za KRCSO1-1 i EKRSCA1 !
I I I I I . I
i ! [ X5M: 7-8 ! /;/ 2 Jleigra /L | Spoljni termistor (unutrasnji ili spoljni) | !
| Dvozonski komplet za mesanje i | I | signal |
I H I ! I I I
| |A30P: ST6 H_Ia—lﬁg:r:—ﬁh AMP:X3:2:34 | ! ! Spoljni sobni termostat / konvektor toplotne pumpe !
! komunikacija - | (glavna ifili dodatna zona) !
I I P T e b I
I i i KRTWH (3 i i
b _______ j: ,,,,,,,,,,,,,, 5 | 1@) ‘ZJE gfgalgooggfggéyagﬁs g Samoza ‘KRTW" (zicani sobni termostat) : !
I Javni: X2M: 30-34-35 - XAM: |
| i dodain X2V 30.342-35a | signal i | | |
I ! I ! I
OPREMA KOJA SE OBEZBEDUJE NA TERENU | [ e e .|
T T T T Tttt A DR P | Sje Para 78 0] eracw}u /G Samo za *KRTR* (beZiéni sobni termostat) | 2ie70r8 Samo za *KRTETS | 1
| ! Samoza'KRPIAHTA | | 14]€2g7a samo 2a opefaciu G | anddotano) "
btk it A 2 glavni: X2M: 30-31-34-35 MSP:X1M:G-H-c0m% M Mﬂsenzorpodmm i
| w|Zahtev za ogranicenje ulazne snage 1 # m]ezgra . ;‘ ABP: X801M: 15 1 | | datni: X2M: 30-31-34a-35a ] signal XoM: LN M signal am el i
L signal ! ik ! ! ! ! :
1 | |Zahtev za ogranicenje ulazne snage 2 # -.i-%-z jezgra # ASP: XB0TM: 25 1 | : ! o 1 1 !
1 i signal 1 il ! ! o H
! | |Zahtev za ogranicenje ulazne snage 3 y 2jezgra | 4] ep: xeoi: 35 i I ! ! ! ! !
[ signal | ji jl============= B *
! 1[Zzahtev za ogranicenje ulazne snage 4 2jezga | AGP: XBOTM: 4-5 i ! | i@ favni: X2M: 30-35 | 1
L S : NN dodatni: X2M: 30-35a | i
[ ———— R A I i b ] | !
L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j ,,,,,,,,,,,,,,, DL laniidodatni: XaM: 34 signal ! l
I 1 I
I S a I
| i | 2jezgra Samo za Interfejs za udobnost korisnika |
| I ! I
20,75 [ |
l i /i // R |
X5M: 11-12 A14P: P1-P2 korisnicki interfejs
i i o komumkacua | : |
I
i | ! 2jezgra Samo za LAN adapter |
! | | 2x0.75 !
| | A13P: P1-P2 LAN adapter )
! | ! komunikacija !
L — J 4D128798A
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