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1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

A UPOZORENJE

Proverite da li su instalacija, servisiranje, odrzavanje,
popravka i primenjeni materijali u skladu sa uputstvima iz
Daikin (ukljucuju¢i sve dokumente navedene u "Kompletu
dokumentacije") i, pored toga, zadovoljavaju odgovarajuce
zakonske propise, i izvode ih samo kvalifikovane osobe. U
Evropi i podrucjima gde se primenjuju IEC standardi, EN/
IEC 60335-2-40 je vazedi standard.

INFORMACIJE

Proverite da li korisnik ima Stampanu dokumentaciju, i
kazite da je zadrzi za buduce potrebe.

Ciljna grupa

121 Zahtevi led t i instalaciji.........ccooooeiiiiicin 1 N . L
@ ?V' . pog,e, . pm,svoré pr |n's a,ac”' 3 Ovlaséeni instalateri i krajnji korisnici
12.2  Da biste utvrdili ogranicenja punjenja...........ccccocveeviiiieecneennnene 13
12.3  Odredivanje povrding POda............cocooveeveeeeeeeeereereeeeeee 14 INFORMACIJE
13 Instalacija jedinice 15 Ovaj uredaj je namenjen da ga koriste stru¢njaci ili obuceni
131 Priprema mesta za instalaciju 15 korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili
13.1.1  Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrasnje laici za komercijainu upotrebu.
JEAINICE .ot 15 Komplet dokumentacije
13.2  Montiranje unutradnje jedinice.... 16 ) o "
13.2.1  Smernice za instaliranje unutrasnje jedinice............... 16 Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet
13.2.2 Smernice za instaliranje cevovoda ...... .. 16 dokumentacije se sastoji od sledeceg:
13.2.3  Smernice za instaliranje odvodnih cevi... 16 * Opste bezbednosne mere:
13.2.4 Da biste povezali odvodne cevi sa unutradnjom = Bezbednosna uputstva koja morate da procitate pre instalacije
JEAINICOM ..t 17 = Format: Hart”a (u kut|]| Spo”aénje jedinice)
14 Instalacija cevovoda 17 = Priruénik za instalaciju i rad:
14.1  Priprema cevovoda za rashladno sredstvo .............c.cccceeennee 18 * Uputstvo za instalaciju i rad
14.1.1  Zahtevi koji se odnose na cevi za rashladno sredstvo 18 » Format: Hartija (u kutiji unutrasnje jedinice)
14.1.2  |zolacija cevi za rashladno sredstvo .............cccceeueneee 18
14.2 Povezivanje cevi za rashladno sredstvo............cccccceiiieiicinnnene 18
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2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

= Referentni vodi¢ za instalatera i korisnika: A PAZNJA

= Priprema instalacije, referentni podaci,...

= Detaljna postepena uputstva i osnovne informacije za osnovnu i
naprednu upotrebu

= Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Da biste
pronasli svoj model, koristite funkciju pretrage Q.

Poslednja izmena dostavljene dokumentacije objavljena je na
regionalnoj veb strani Daikin i dostupna je preko Vaseg dobavljaca.

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije
na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

Tehnicki podaci

= Deo najnovijih tehnikih podataka mozete naci na regionalnoj veb
strani Daikin (dostupna za javnost).

= Ceo komplet najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na Daikin
Business Portal (potrebna je provera identiteta).

2 Posebno bezbednosno

= Potvrdite da instalacija cevnog voda NE premasuje
obim podeSavanja spoljasnjeg statickog pritiska za
jedinicu. Obim podeS$avanja potrazite u tehni¢kom listu
za va$ model.

= Obavezno instalirajte platneni vod, tako da se vibracije
NE prenose na cevni vod ili plafon. Koristite materijal
koji apsorbuje zvuk (izolacioni materijal) za oblaganje
cevnog voda, i stavite gumu za izolovanje vibracija na
vijke za veSanje.

= Prilikom zavarivanja, pazite da NEMA prskanja kadice
za odvod.

= Ako metalni cevni vod prolazi kroz metalnu letvu,
Zi€anu letvu ili metalnu ploéu drvene strukture,
elektri¢no razdvojite cev od zida.

= Instalirajte izlaznu reSetku u poziciju gde vazdusni tok
nece dolaziti u direktan kontakt sa ljudima.

= NEMOJTE koristiti pojaane ventilatore u cevnim
vodovima.

uputstvo za instalatera /N PAZNJA

Uvek se pridrzavajte slede¢eg bezbednosnog uputstva i propisa.

Opste

Uredaj NIJE svima dostupan, instalirajte ga na bezbednom
mestu, koje nije lako dostupno.

Ova jedinica, i unutradnja i spoljasnja, pogodna je za
instalaciju u komercijalnom okruzZenju i u lakoj industriji.

A UPOZORENJE

Proverite da li su instalacija, servisiranje, odrzavanje, Instalacija cevi za rashladno sredstvo (vidite "14 Instalacija

popravka i primenjeni materijali u skladu sa uputstvima iz

cevovoda" > 17])

Daikin (uklju€uju¢i sve dokumente navedene u "Kompletu 2 UPOZORENJE

dokumentacije") i, pored toga, zadovoljavaju odgovarajuce
zakonske propise, i izvode ih samo kvalifikovane osobe. U
Evropi i podrucjima gde se primenjuju IEC standardi, EN/

Ugradnja cevovoda na terenu MORA biti izvedena u
skladu sa instrukcijama iz ovog uputstva. Pogledajte
"14 Instalacija cevovoda" [ 17].

IEC 60335-2-40 je vazeci standard.

Instalacija jedinice (vidite "13 Instalacija jedinice” [» 15]) A PAZNJA

A UPOZORENJE
Nacin fiksiranja unutrasnje jedinice MORA biti u skladu sa
instrukcijama iz ovog uputstva. Pogledajte "13.2 Montiranje
unutrasnje jedinice" [» 16].

A UPOZORENJE

= NEMOJTE koristiti mineralno ulje na konusnim
delovima.

= NEMOJTE ponovo koristiti cevi sa prethodnih
instalacija.

= NIKADA nemojte da instalirate suSa¢ na ovu jedinicu,
da bi se garantovao njen radni vek. Materijal koji se
susi moze da se rastvori i da oSteti sistem.

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja

koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na A PAZNJA

gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

A UPOZORENJE
U ventilacione cevi NEMOJTE instalirati uklju¢ene izvore
paljenja (primer: otvoreni plamen, ukljueni aparat na gas
ili uklju€eni elektricni grejac).

Nepotpuno uraden konus mozZe da izazove curenje
rashladnog gasa.

= NEMOJTE ponovo Koristiti upotrebljene konuse.
Koristite nove konuse da biste sprecili curenje
rashladnog gasa.

= Koristite konusne navrtke koje su uklju¢ene uz jedinicu.
KoriS¢enje razlicitih konusnih navrtki moze da izazove
curenje rashladnog gasa.

A PAZNJA

Instalirajte cev za rashladno sredstvo ili komponente na
mesto gde nece biti izlozene nijednoj supstanci koja ce
izazvati koroziju komponenata sa rashladnim sredstvom,
osim ako su komponente napravljene od materijala koji su
sustinski otporni na koroziju, ili su prikladno zasti¢eni od
takve korozije.

Elektriéna instalacija (vidite "15 Elektri¢na instalacija" [» 19])

A UPOZORENJE

Elektricno ozi¢enje MORA biti uskladeno sa uputstvom iz
ovog priru¢nika. Pogledajte "15 Elektricna
instalacija" [» 19].

A OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Prirugnik za instalaciju i rad DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
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2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

A UPOZORENJE

= Sva ozicenja MORA da izvede ovlasceni elektricar, i
ona MORAJU biti u skladu sa nacionalnim propisima za
ozicenja.

= Napravite elektri¢ne veze sa fiksnim ozic¢enjem.

= Sve komponente nabavljene na terenu i sve elektricne
konstrukcije MORAJU biti u skladu sa vazec¢im
zakonima.

A UPOZORENJE

UVEK koristite viSezilni kabl za kablove elektricnog
napajanja.

A UPOZORENJE

Koristite svepolni automatski prekida¢ sa najmanje 3 mm
zazora izmedu kontaktnih tacaka, Sto obezbeduje potpuno
isklju¢ivanje pod prenaponom kategorije IlI.

A UPOZORENJE

VAM i EKVDX unutrasnja jedinica MORAJU da dele iste
uredaje za elektrinu bezbednost i elektricno napajanje.

A UPOZORENJE

= Ako kod elektri€nog napajanja nedostaje ili je pogreSna
N faza, oprema moZze da se pokvari.

= Pravilno uradite uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti
jedinicu za cev komunalnih instalacija, apsorber
prenapona ili telefonsko uzemljenje. Nepotpuno
uzemljenje moze dovesti do strujnog udara.

= Instalirajte potrebne osigurace ili automatske prekidace
kola.

= Ucvrstite elektricno ozienje pomocu vezica za
kablove, tako da kablovi NE dodu u kontakt sa oStrim
ivicama ili cevovodom, naroCito na strani sa visokim
pritiskom.

= NEMOJTE instalirati  kondenzator sa fazom
pomerenom unapred, jer je ova jedinica opremljena
inverterom. Kondenzator sa fazom pomerenom
unapred ¢e smanijiti u¢inak i moze da izazove nezgode.

A UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oSte¢en, on MORA da bude zamenjen
od strane proizvodaca, njegovog zastupnika ili slicno
kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

A UPOZORENJE

NEMOJTE produzavati kabl za napajanje ili za medusobno
povezivanje pomocu zi¢anih konektora, klema za konekciju
oziCenja, zica oblepljenih trakom, produznih kablova.

Oni mogu da izazovu pregrevanije, strujni udar ili pozar.

A PAZNJA

= Svaka VAM jedinica je povezana samo sa JEDNOM
EKVDX jedinicom (preko creva i elektricne konekcije).

= Kada je povezana sa EKVDX jedinicom, NEMA
konekcije VAM ni sa jednom drugom unutraSnjom
jedinicom, vezom ili viSe EKVDX jedinica.

= Svaka EKVDX jedinica MORA da ima SAMO JEDAN
korisnicki interfejs. Kao korisnicki interfejs se moze
koristiti samo daljinski upravija¢ kompatibilan sa
bezbednosnim sistemom. Kompatibilnost daljinskog
upravlja¢a vidite u tehnickom listu (npr. korisnicki
interfejs H tipa kao BRC1H52/82%).

= Nadzorni i/ili sporedni Kkorisnicki interfejsi NISU
dozvoljeni za EKVDX jedinice.

= Rashladno sredstvo R32: korisnicki interfejs MORA da
bude instaliran u jednoj od soba u koje izduvava
jedinica EKVDX.

= Rashladno sredstvo R410A: korisnicki interfejs takode
moZze biti instaliran npr. u hodniku.

Pustanje u rad (vidite "17 Pustanje u rad" [» 26])

UPOZORENJE

Pustanje u rad MORA se obaviti u skladu sa instrukcijama
iz ovog uputstva. Pogledajte "17 Pustanje u rad" [» 26].

2.1 Uputstva za opremu kod koje se
koristi rashladno sredstvo R32

AAQL UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je
slabo zapaljivo.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove kroz koje protice
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE Kkoristiti materije za CiS¢enje ili sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je
preporucio proizvodac.

= Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez
mirisa.

A UPOZORENJE
Uredaj Cuvati / instalirati na sledec¢i nacin:
= tako da se sprec¢e mehanicka oStecenja.

= u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji
konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

= U sobi dimenzija navedenih u "12 Specijalni zahtevi
vezani za uredaje sa R32" > 13].

A UPOZORENJE

Uverite se da se instalacija, servisiranje, odrzavanje i
popravka izvode u skladu sa uputstvima iz Daikin i
odgovaraju¢im  zakonskim  propisima (na  primer,
nacionalnim propisima u vezi sa upotrebom gasa) i da ih
izvode SAMO ovlascene osobe.

EKVDX32~100A2VEB DAIKIN
Klima uredaj sa VRV sistemom
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3 Bezbednosno uputstvo za korisnika

A UPOZORENJE

= Preduzmite mere predostroznosti da se izbegnu
prekomerne vibracije ili pulsiranje cevi za rashladno
sredstvo.

= Zastitne uredaje, cevi i spojnice $to viSe zastitite od
nepozeljnih efekata okoline.

= Omogucite prostor za Sirenje i skupljanje dugackih
cevovoda.

= KonstruSite i instalirajte cevi u rashladnim sistemima
tako da se smaniji verovatno¢a pojave hidraulicnog
udara koji bi ostetio sistem.

» Bezbedno montirajte unutrasnju opremu i cevi, i
zastitite ih tako da se izbegnu slucajna osteéenja
opreme ili cevi usled dogadaja kao Sto je pomeranje
namestaja ili aktivnosti na rekonstrukciji.

Za korisnika

3 Bezbednosno uputstvo za
korisnika

Uvek se pridrzavajte slede¢eg bezbednosnog uputstva i propisa.

3.1 Opste

UPOZORENJE

Ako je jedna ili viSe prostorija povezana sa uredajem preko
sistema cevovoda, obezbedite sledece:
= u sobama NEMA uklju¢enih izvora paljenja (na primer:
otvoreni plamen, ukljuéen uredaj na gas ili ukljucena
elektricna grejalica), ako je povrSina poda manja od
minimalne povrsine poda A., (m?) soba koje se
opsluzuju.
= NIJEDAN pomocni uredaj, koji je moguci izvor paljenja,
nije instalirani u cevovodu (na primer: vrele povrsine
Cija temperatura je visSa od 700°C i elektricni
komutatori);
= u cevovodu su upotrebljeni samo pomocéni uredaji koje
je odobrio proizvodac;
= odvod vazduha moze biti direkino povezan sa viSe
prostorija pomocu cevovoda. NE Koristite prostore kao
Sto je spusteni plafon kao vodove za izlaz vazduha.
= visina otvora za odvod vazduha iz sobe MORA biti
jednaka ili manja od visine tacke za ispustanje
rashladnog sredstva.

PAZNJA

NEMOJTE da koristite potencijalne izvore paljenja kada
traZite ili detektujete curenje rashladnog sredstva.

@ OBAVESTENJE

= NEMOJTE ponovo Koristiti spojeve i bakarne zaptivke
koji su vec ranije kori§¢eni.

= Spojevi u instalaciji izmedu delova rashladnog sistema
moraju da budu dostupni radi odrzavanja.

A PAZNJA

= NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na ureda;.
= NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uredaju.

A UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate uredajem, obratite
se svom instalateru.

A UPOZORENJE

Ovaj uredaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i vise,
osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim
sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako
su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uredaja
na bezbedan nacin, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uredajem.

Ciséenje i korisnitko odrzavanje NE SMEJU obavljati deca
bez nadzora.

A UPOZORENJE
Da biste sprecili strujni udar ili pozar:
= NEMOJTE ispirati jedinicu.
= NE rukujte uredajem ako su Vam ruke vlazne.

= NEMOJTE stavljati na uredaj predmete u kojima ima
vode.

= Jedinice su oznacene sledeéim simbolom:

hi

To znadi da se elektricni i elektronski proizvodi NE smeju meSati
sa nesortiranim otpadom iz domacinstva. NE pokuSavajte sami da
demontirate sistem: demontazu sistema, tretman rashladnog
sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani
instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice  MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom
postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaze i
obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomazete u
spre€avanju potencijalno negativnih posledica po Zivotnu sredinu i
ljudsko zdravlje. Za vise informacija, obratite se instalateru ili
lokalnim vlastima.

Priru¢nik za instalaciju i rad
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3 Bezbednosno uputstvo za korisnika

= Baterije su oznacene sledec¢im simbolom:

)54

To znaci da baterije NE smeju da se meSaju sa nesortiranim
otpadom iz domacinstva. Ako je hemijski simbol Stampan ispod
simbola, ovaj hemijski simbol znaci da baterija sadrzi teSke metale
iznad odredene koncentracije.

Moguc¢i hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom
postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim
odlaganjem otpadnih baterija pomazete u sprecavanju
potencijalno negativnih posledica po zivotnu sredinu i ljudsko
zdravlje.

3.2 Uputstvo za bezbedan rad

A UPOZORENJE

= NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo
instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno
rasklapanje ili instaliranje moze da izazove strujni udar
ili pozar. Obratite se svom dobavljacu.

= Kod sluéajnog curenja rashladnog sredstva, proverite
da u blizini nema otvorenog plamena. Samo rashladno
sredstvo je potpuno bezbedno i neotrovno. R410A je
nezapaljivo rashladno sredstvo, a R32 je slabo
zapaljivo rashladno sredstvo, ali ¢e proizvesti toksicni
gas ako slucajno procuri u prostoriju gde je zapaljivi
vazduh iz ventilatorskih grejalica, Sporeta na gas, itd.
Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da
potvrdi da je mesto curenja popravljeno .

A UPOZORENJE
Ova jedinica sadrzi elektri¢ne i vrele delove.

A UPOZORENJE

Pre pokretanja jedinice, uverite se da je instalater pravilno
instalirao ureda;.

A UPOZORENJE

NEMOJTE postavljati predmete ispod unutrasnje ifili
spoljasnje jedinice gde mogu da se pokvase. U suprotnom,
kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo,
prljavstina ili blokiran odvod mogu da izazovu curenje, pa
predmeti koji se nalaze ispod jedinice mogu da se zaprljaju
ili ostete.

A PAZNJA

Da biste izbegli nedostatak kiseonika, provetrite dovoljno
prostoriju ako se sa sistemom Kkoristi oprema sa
plamenikom.

A PAZNJA

NE pustajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za
zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i
da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

A PAZNJA

NIKADA nemoijte izlagati decu, biljke ili Zivotinje direktnom
toku vazduha.

Odrzavanje i servis (vidite "7 Odrzavanje i servis" [» 10])

A UPOZORENJE

NIKADA nemojte zamenjivati osigura¢ osiguracéem
pogreSne amperaze, ili drugim Zzicama kada osigurac
pregori. KoriS¢enje Zice ili bakarne Zice moze da izazove
kvar jedinice ili pozar.

UPOZORENJE
Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

UPOZORENJE
NEMOJTE dozvoliti da se spoljaSnja jedinica pokvasi.

PAZNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i prikljucke uredaja
zbog mogucih oste¢enja. Ako su oSteceni, uredaj moze da
padne i izazove povredu.

PAZNJA

Pre pristupa terminalnim uredajima, obavezno prekinite
svako napajanje elektricnom energijom.

A
A
Moguce posledice: Strujni udar ili pozar.
A
A

A PAZNJA

Iskljucite uredaj pre CiSéenja izlaza vazduha.

O rashladnom sredstvu (vidite "7.1 O rashladnom
sredstvu" [» 10])

aoL UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je
slabo zapaljivo.

A UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima
uredaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uredaja. Na
taj nacin moze doci do pozara.

A PAZNJA

Ova jedinica je opremljena bezbednosnim merama sa
elektricnim napajanjem, kao $to je detektor za curenje
rashladnog sredstva. Da bi bila efikasna, jedinica mora u
svakom trenutku nakon instalacije da ima elektricno
napajanje, osim u kratkim periodima servisiranja.

A PAZNJA

NIKADA ne dodirujte unutrasnje delove daljinskog
upravljaca.

A UPOZORENJE

Aparat koji koristi rashladni fluid R32 mora da se skladisti
tako da se spreCi mehanicko ostecenje, i u dobro
provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji neprekidno
rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi, ili
elektri¢ni grejac koji radi). Veli¢ina sobe treba da bude kao
Sto je navedeno u poglavlju OpsSte bezbednosne mere.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove kroz koje proti¢e
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE Koristiti materije za cCiScenje ili sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je
preporucio proizvodac.

= Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez
mirisa.

A PAZNJA

Nije zdravo da izlazete telo protoku vazduha u duzem
periodu.

EKVDX32~100A2VEB DAIKIN Priruénik za instalaciju i rad
Klima uredaj sa VRV sistemom
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4 O sistemu

A

UPOZORENJE

= R410A je nezapaljivo rashladno sredstvo, a R32 je
slabo zapaljivo rashladno sredstvo; ona obi¢no NE
cure. Ako rashladno sredstvo curi u prostoriju i dode u
kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili Sporeta,
to moze dovesti do pozara (u slu¢aju R32) ili nastanka
Stetnog gasa.

= ISKLJUCITE sve zapaljive uredaje za grejanje,
provetrite prostoriju i obratite se dobavljacu od koga ste
kupili uredaj.

= NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je
popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

A

UPOZORENJE

Neophodno je zameniti senzor za curenje rashladnog
sredstva R32 nakon svake detekcije, ili na kraju njegovog
roka trajanja. Senzor moze da zameni ISKLJUCIVO
ovlasc¢ena osoba.

A

UPOZORENJE

Filteri ventilacione jedinice sa rekuperacijom toplote
MORAJU da se ociste nakon $to je detektovan pad
protoka vazduha. To moZe da izvri ISKLJUCIVO
ovlaséeno osoblje.

Otklanjanje problema (vidite "8 Resavanje problema" [» 11])

VX

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste ocistili klima uredaj, obavezno prekinite rad i
ISKLJUCITE sva napajanja elektrignom energijom. U
suprotnom, moze doci do strujnog udara i povrede.

A

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi
neuobic¢ajeno (miris nagorelog, itd.).

nesto

Ako ostavite uredaj da radi pod tim uslovima, to moze da
dovede do kvara, strujnog udara ili pozara. Obratite se
svom dobavljacu.

O sistemu

UPOZORENJE

= NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo
instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno
rasklapanje ili instaliranje moze da izazove strujni udar
ili pozar. Obratite se svom dobavljacu.

= Kod slu€ajnog curenja rashladnog sredstva, proverite
da u blizini nema otvorenog plamena. Samo rashladno
sredstvo je potpuno bezbedno i neotrovno. R410A je
nezapaljivo rashladno sredstvo, a R32 je slabo
zapaljivo rashladno sredstvo, ali ¢e proizvesti toksicni
gas ako slucajno procuri u prostoriju gde je zapaljivi
vazduh iz ventilatorskih grejalica, Sporeta na gas, itd.
Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da
potvrdi da je mesto curenja popravljeno .

UPOZORENJE
Ovaj uredaj je opremljen sistemom za detektovanje
curenja rashladnog sredstva u cilju bezbednosti.

Da bi bila efikasna, jedinica MORA da ima elektri¢no
napajanje u svakom trenutku nakon instalacije, osim u
kratkim periodima servisiranja.

0

OBAVESTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo
pogor$anje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hladenje
preciznih instrumenata, hrane, biljaka, Zivotinja ili
umetnickih predmeta.

o

OBAVESTENJE

Za buduce izmene ili proSirenje vaseg sistema:

Kompletan pregled dozvoljenih kombinacija (za buduca
proSirenja sistema) dostupan je u tehni¢kim podacima, i
treba ga razmotriti. Obratite se svom instalateru da biste
dobili viSe informacija i stru¢ni savet.

Izgled sistema

@i

UPOZORENJE

U sluéaju rashladnog sredstva R32, instalacija MORA da
bude usaglasena sa zahtevima koji se primenjuju na ovu
opremu za R32. Za viSe informacija, pogledajte odeljak
"2.1 Uputstva za opremu kod koje se koristi rashladno
sredstvo R32" |» 5].

OBAVESTENJE
EKVDX jedinica je klima uredaj za prethodni tretman

dolaze¢eg vazduha iz ventilacione jedinice sa
rekuperacijom toplote VAM. Za kontrolu udobne
temperature, i dalje je potrebno instalirati normalnu

unutrasnju jedinicu.

Ne postavljajte EKVDX jedinicu ispred ventilacione jedinice
sa rekuperacijom toplote.

=

INFORMACIJE

Sledece slike su date kao primer i NE moraju potpuno da
odgovaraju izgledu vadeg sistema.

(]

H Y

N

'

& 4-1 Za VAM500~1000 i EKVDX32~80

Priru¢nik za instalaciju i rad
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5 Korisnicki interfejs

\

2

2
Z

N\
NN
NN
NN

N
NN
AN \

ANNRRNNNRNNANNNNANY
 IELRERARARRARARRANY

3
AN
| AAANARN

A
) FUANAANAANANANNNNAN

I
L\

4-2 Za VAM1500+2000 i EKVDX100

Ventilaciona jedinica sa rekuperacijom toplote (VAM)
EKVDX unutrasnja jedinica

Spoljasnja jedinica

Korisnicki interfejs

Vod za dovod vazduha za unutrasnju jedinicu EKVDX
Odvodni vazduh

Prirubnice creva

Odvodna cev

Cevi za rashladno sredstvo i kabl za povezivanje

-TQ 0D Q0T O

4.2 Kompatibilnost sa VAM modelima

EKVDX32 | EKVDX50 | EKVDX80 | EKVDX100
VAMS500J* ° — — —
VAMG50J* — ° — —
VAM800J* — ° — —
VAM1000J* — — ° —
VAM1500J* — — — °
VAM2000J* — — — °

— Nije kompatibilno
e Kompatibilno u paru

Opcija EKVDX nije dostupna za VAM350J*.

5 Korisni€ki interfejs
Ovaj priruénik za rad daje nepotpuni pregled glavnih funkcija
sistema.

Svaka EKVDX jedinica MORA da se poveze sa posebnim
korisnickim interfejsom. MORA da se koristi korisnicki interfejs
BRC1H* (ili kompatibilni korisni¢ki interfejs H tipa).

@ OBAVESTENJE

NE briSite radnu plo¢u upravljaéa benzinom, razredivacem,
krpom za praSinu koja sadrzi hemikalije, itd. Plo¢a moze
da se obezboji, ili da se premaz oljusti. Ako je povrSina
veoma zaprljana, nakvasite krpu neutralnim deterdzentom
razblazenim vodom, dobro je iscedite i prebriSite plocu.
Obrisite drugom suvom krpom.

Vise informacija o korisnickom interfejsu potrazite u radnom
priruéniku za instalirani korisnicki interfejs.

6 Rad

6.1 Radni opseg

Za bezbedan i efikasan rad:

= U sluéaju da je povezana EKVDX jedinica, maksimalna
dozvoljena temperatura spoljasnje jedinice je 46°C (Cak i kada
spoljadnja jedinica moZe da postigne viSe ako EKVDX jedinica nije
povezana).

= Dolazeci vazduh iz ventilacione jedinice sa rekuperacijom toplote
treba da odgovara slede¢im opsezima za temperaturu i vlaznost
vazduha.

Hladenje Grejanje
Temperatura dolaze¢eg 11~35°C DB
vazduha
Unutrasnja vlaznost <80%
vazduha®
PodeSavanja opsega 13~30°C 24~45°C
temperature

@ Da bi se izbegla kondenzacija i kapanje vode iz jedinice. Ako su
temperatura ili vlaznost vazduha izvan ovih uslova, mogu se
ukljugiti sigurnosni uredaiji, i klima uredaji mozda nece raditi.

INFORMACIJE

EKVDX je jedinica za prethodnu obradu. Zato, zadate
vrednosti temperature:

= nisu prikazane na korisnickom interfejsu.

= Mogu da se modifikuju samo sa podesavanjima polja
(za  odgovaraju¢a  podeSavanja  polja, vidite
"16.4 PodeS$avanja polja" [» 24]).

6.2 O rezimima rada

INFORMACIJE

U zavisnosti od instaliranog sistema, neki rezimi rada
mozda nece biti dostupni.

= Ako je glavno napajanje isklju¢eno tokom rada, rad ¢e automatski
ponovo poceti nakon $to sto se napajanje ponovo ukljugi.

= Zadata vrednost. Cilina temperatura za rezime rada Hladenje,
Grejanje i Auto.

= Prilagodavanje temperature. Funkcija koja odrzava sobnu
temperaturu u specificnom opsegu kada je sistem iskljuéen (od
strane korisnika, funkcije rasporedivanja, ili funkcije tajmer
ISKLJUCEN).

ViSe detalja potrazite u priru¢niku za korisnicki interfejs.

6.2.1 Osnovni rezimi rada

Unutrasnja jedinica moze da radi u razli¢itim rezimima rada.

Rezim rada

Hladenje. U ovom rezimu rada, hladenje ¢e se
aktivirati prema zahtevima zadate temperature ili

operacije prilagodavanja temperature.

lkonica

EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
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7 Odrzavanje i servis

lkonica Rezim rada

M Grejanje. U ovom rezimu rada, grejanje ¢e se
S

Samo ventilator/samo ventilacija. U ovom rezimu

aktivirati prema zahtevima zadate temperature ili
E/ rada, vazduh kruZi bez grejanja ili hladenja.

operacije prilagodavanja temperature.

6.2.2 Specijalni rezimi rada za grejanje

Operacija Opis

Odmrzavanje® Da bi se sprecio gubitak kapaciteta grejanja
usled nakupljanja leda u spoljasnjoj jedinici,
sistem Ce se automatski prebaciti na operaciju

odmrzavanja.

Ventilator za dolazeci vazduh ¢e da se
zaustavi dok ventilator za izduvni vazduh
nastavlja rad kao pre pocetka operacije
odmrzavanja.

Sledeca ikonica ¢e se pojaviti na pocetnom
ekranu:

8/0h

Sistem ¢ée nastaviti sa normalnim radom nakon
oko 6 do 8 minuta.

Vruéi start® Ventilator za dolaze¢i vazduh ¢e da se
zaustavi dok ventilator za izduvni vazduh
nastavlja rad kao pre poCetka operacije vru¢eg

starta.

Sledeca ikonica ¢e se pojaviti na pocetnom
ekranu:

G

@ Rad ventilatora za dolazedéi i izduvni vazduh zavisi od
podeSavanja polja VAM 17(27)-5.

6.3 Rukovanje sistemom

INFORMACIJE

Za podeSavanje rezima rada ili dugih podeSavanja,
pogledajte referentni vodic ili radni priruénik za korisnicki
interfejs.

7 Odrzavanje i servis

71 O rashladnom sredstvu

A PAZNJA
Vidite odeljak "3 Bezbednosno uputstvo za korisnika" [» 6]
da biste prihvatili sva povezana bezbednosna uputstva.

Ovaj proizvod sadrzi fluorovane gasove sa efektom staklene baste.
NE ispustajte gasove u atmosferu.

EKVDX sadrzi rashladno sredstvo R32 ili R410A.

EKVDX ima funkciju automatskog detektovanja rashladnog sredstva.
Ne morate da identifikujete rashladno sredstvo preko podeSavanja
polja.

Vrsta rashladnog sredstva
R32 R410A
2087,5

Globalni potencijal zagrevanja 675
(GWP)

@ OBAVESTENJE

Vazeéi zakoni o fluorisanim gasovima sa efektom
staklene baste zahtevaju da se punjenje rashladnog
sredstva u jedinici oznaci kako u tezini tako i u ekvivalentu
CO,.

Formula za izracunavanje koli¢ine ekvivalenta CO, u
tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva x ukupno
punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se instalateru za dodatne informacije.

711 Informacije o bezbednosti prilikom
curenja rashladnog sredstva R32

@ OBAVESTENJE

Funkcionisanje bezbednosnih mera se periodi¢no
automatski proverava. U slucaju kvara, Sifra greSke ¢e se
prikazati na korisni¢kom interfejsu.

OBAVESTENJE

Senzor curenja  rashladnog sredstva R32 je
poluprovodnicki detektor koji moze neispravno da
detektuje supstance koje nisu rashladno sredstvo R32.
Izbegavajte upotrebu hemijskih supstanci (npr. organskih
rastvaraca, laka za kosu, boje) u visokim koncentracijama,
u blizini EKVDX, jer to moZe da izazove pogreSnu
detekciju od strane senzora curenja rashladnog sredstva
R32.

INFORMACIJE

Senzor ima oc€ekivani radni vek od 10 godina. Korisnicki
interfejs prikazuje greSku "CH-05" 6 meseci pre kraja roka
trajanja senzora, i greSku "CH-02" po isteku roka trajanja
senzora. Za viSe informacija, vidite referentni vodi¢ za
korisnicki interfejs, i obratite se svom dobavljacu.

INFORMACIJE

Da biste prekinuli alarm korisni¢kog interfejsa, vidite
referentni vodi€ za korisnicki interfejs.

INFORMACIJE

Minimalni protok vazduha tokom normalnog rada ili tokom
detektovanja curenja rashladnog sredstva je uvek >240 m®/
h.

Ako se detekcija desi dok je jedinica u stanju pripravnosti:
= Korisni¢ki interfejs prikazuje gresku "A0-11", emituje zvuk
alarma i indikator statusa trepce.
= Ventilator ventilacione jedinice sa rekuperacijom toplote pocinje
da rotira veoma velikom brzinom.
= Odmah se obratite svom dobavljaéu. Vise informacija
pogledajte u Priru¢niku za instalaciju spoljasnje jedinice.

Granicni nivoi protoka vazduha

PreviSe mali protok vazduha daje povoda za brigu o bezbednosti
ako postoji curenje R32. Zato, kada su aktivha bezbednosna
podeS$avanja za R32, uzimaju se u obzir tri grani¢na nivoa protoka
vazduha.

Nivo | Protok Odg

1 Maniji od
normalnog

Potrebna radnja

Displej korisnickog interfejsa
prikazuje gresku "A6-30".

Automatski povracaj: nije
potrebna radnja. Greska nestaje.

U suprotnom, obratite se svom
dobavljadu da proverite
zaprljanost filtera za vazduh,
curenje u vodovima,...

Priru¢nik za instalaciju i rad
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8 Resavanje problema

Nivo | Protok vazduha Odgovor sistema Potrebna radnja

2 Previse mali Displej korisnickog interfejsa | Obratite se svom dobavljacu da:
prikazuje gresku "A6-29" ili . ogisti filter.

UJ'3§ : ) proveri da li u instalaciji ima
| VAM i EKVDX se zatvaraju. labavih vodova, zatvorenih
prigusivaca, ...
resetuje korisnicki interfejs (to
moze da uradi i korisnik).

3 U nastavku je Displej korisnickog interfejsa | Obratite se dobavlja¢u da popravi

kritiéna granica prikazuje gresku "A6-28" ili i ponovo aktivira sistem.

protoka vazduha "UJ-37". Pogledajte uputstvo za

= Ako postoji curenje, bice servisiranje za vise informacija.
detektovano, ali posto je
protok vazduha ispod
zakonske granice, sistem ¢e
automatski poceti operaciju
povracaja rashladnog sredstva
da bi uskladistio kompletno
rashladno sredstvo u
spoljadnjoj jedinici. Po
zavr$etku povracaja, jedinica
sistema prelazi u status
blokade. Potrebno je
servisiranje da bi se sistem
popravio i ponovo aktivirao.
Pogledajte uputstvo za
servisiranje za vise
informacija.

7.2 Da biste ocistili izlaz vazduha

UPOZORENJE

NEMOJTE dozvoliti da se spoljaSnja jedinica pokvasi.
Moguce posledice: Strujni udar ili pozar.

ObriSite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teSko uklanjaju,
koristite vodu ili neutralni deterdzent.

8 Resavanje problema

Ako se desi jedan od sledecih kvarova, preduzmite dole navedene
mere i obratite se dobavljacu.

A UPOZORENJE
Prekinite rad i dovod struje ako se desi nesto
neuobic¢ajeno (miris nagorelog, itd.).
Ako ostavite uredaj da radi pod tim uslovima, to moze da
dovede do kvara, strujnog udara ili pozara. Obratite se
svom dobavljacu.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar Mera

ISKLJUCITE sve glavne
prekidace za elektri¢no
napajanje do jedinice.

Ako se bezbednosni uredaj, kao $to je
osigurag, prekidac ili uredaj
diferencijalne struje, ¢esto aktivira, ili
prekidaé¢ UKLJUCENO/ISKLJUCENO
NE funkcioniSe pravilno.

Ako voda curi iz jedinice. Prekinite rad.

Radni prekida& NE funkcionise pravilno. [ISKLJUCITE elektri¢no
napajanje.

Obavestite instalatera i
prijavite Sifru greSke. Da
biste prikazali Sifru greske,
vidite referentni vodi¢ za

Ako ekran korisni¢kog interfejsa
prikazuje .

korisnicki interfejs.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slucajeva, i
nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema
sledec¢im postupcima.

INFORMACIJE

Pogledajte referentni vodi¢ koji se nalazi na https://
www.daikin.eu da biste videli viSe saveta za otklanjanje
problema. Koristite funkciju pretraZivanja Q da biste
pronasli svoj model.

Posle provere svih gornjih stavki, ako ne mozete sami da resite
problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan
naziv modela jedinice (po mogucnosti, sa proizvodackim brojem) i
datum instaliranja.

9 Premestanje

Obratite se dobavljacu radi uklanjanja i ponovne instalacije cele
jedinice. Pomeranje jedinice zahteva tehnicku stru¢nost.

10 Uklanjanje na otpad

@ OBAVESTENJE

NE pokuSavajte sami da demontirate sistem: demontaza
sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova
MORAJU biti izvedeni u skladu sa vazec¢im zakonom.
Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom
postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaze i
obnavljanja.

EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
4P555815-1D — 2026.04
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11 O Kutiji

Za instalatera

11 O kutiji

Imajte u vidu sledece:

= Prilikom isporuke, OBAVEZNO proverite da li je uredaj ostecen, i
da li je kompletan. Sva oSte¢enja ili delovi koji nedostaju
OBAVEZNO odmah prijavite agentu za reklamacije isporucioca.

= Postavite zapakovanu jedinicu S$to blize krajnjem mestu instalacije
da biste sprecili oSte¢enje tokom transporta.

= Unapred pripremite putanju po kojoj ¢ete uneti jedinicu na krajnju
poziciju za montiranje.

11.1  Unutrasnja jedinica

11.1.1  Da biste uklonili pribor sa unutrasnje
jedinice

—1 ]
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postupak prikazuje
EKVDX50-80A2 koja ima samo 1 prirubnicu creva (reduktor).

a Priruénik za instalaciju i rad
b Opste bezbednosne mere
¢ Zavrtnji za prirubnice creva (EKVDX32A2)
d Zavrtnji za prirubnice creva (EKVDX50~100A2)
e Pomocna cev (gas) (815,9 mm)
f Pomoc¢na cev (gas) (912,7 mm)
g Pomocna cev (te¢nost) (9,5 mm)
h  Zaptivke za prirubnice creva (EKVDX50~100A2)
i Podloske za drza¢ konzole
j Odvodno crevo
k Podmetaci za zaptivanje: odvodna cev, cev za gas i cev
za te¢nost
I Vezice
m  Zaptivne trake za kablove (ulaz kabla razvodne kutije i
opcione kutije)
n Metalna klema
o lIzolaciona cev (810-26 mm, duZina 65 mm)
p Izolaciona cev (813-29 mm, duzina 65 mm)
q lzolaciona cev (@15-31 mm, duzina 70 mm)
r lzolaciona cev (926-42 mm, duzina 250 mm)
s lzolaciona cev (@32-52 mm, duzina 250 mm)

11.1.2 Uklanjanje prirubnica creva sa unutrasnje

Prirubnica creva za EKVDX32A2

Prirubnica creva EKVDX50~100A2

EKVDX100A2 ali je slican za

Priru¢nik za instalaciju i rad
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12 Specijalni zahtevi vezani za uredaje sa R32

12 Specijalni zahtevi vezani za
uredaje sa R32

121 Zahtevi u pogledu prostora pri
instalaciji

Ako sistem koristi rashladno sredstvo R32, potrebne su dodatne
bezbednosne mere jer je rashladno sredstvo R32 blago zapaljivo. To
znaci da je sistem ograni¢en u pogledu ukupne koli¢ine rashladnog
fluida i/ili povrSine poda koja se opsluzuje.

UPOZORENJE

U slu€aju da uredaj sadrzi rashladni fluid R32, vidite
"12.2 Da biste utvrdili ogranic¢enja punjenja” [» 13].

@ OBAVESTENJE
= Cevi moraju biti bezbedno montirane i zasticene od
fizickih oStecenja.
= Instalaciju cevovoda svedite na minimum.

12.2 Da biste utvrdili ograni€enja punjenja

Pregled

Oranicenja koli¢ine rashladnog
sredstva R32

Sluéaj 1: VAM+EKVDX i unutrasnja jedinica

Najnizi podzemni sprat + drugi
spratovi

Sluéaj 2: Samo VAM+EKVDX

Najnizi podzemni sprat +

: h Samo ostali spratovi
drugi spratovi

Samo ostali spratovi

Za A1i A2: vidite
priruénik za
instalaciju i rad
spoljasnje jedinice

krivu (b)

Za A2: vidite
priru¢nik za
instalaciju i rad
spoljasnje jedinice

Za A3: Kkoristite
krivu (a)

|
|
Za A3: koristite | |
|
|

-
|
|
|
-
|
|
R E S —

Za A4: koristite krivu Za A4: koristite krivu
(b) (a)

Odaberite NAJMANJE punjenje rashladnog sredstva od svih mogucéih varijanti

Grafikon i tabela za EKVDX

Kada je odredena ukupna povrSina poda A,, koristite grafikon ili
tabelu (vidite "sliku 1" P 2] na pocetku ovog prirucnika) da biste
odredili ograni¢enje ukupne koli€ine rashladnog sredstva u sistemu.
Za A, i A,, koristite grafikon ili tabelu iz priru¢nika za instaliranje
spoljasnje jedinice.
m  Ograni€enje ukupnog punjenja rashladnog sredstva u
sistemu

A,: Ukupna povrsina sobe
(a) All other floors (= svi ostali spratovi)

(b) Lowest underground floor (= najnizi podzemni sprat)

Napomene:

= Kada viSe spoljasnjih jedinica opsluzuje isti prostor, proracunajte
povrSinu sobe na osnovu spoljadnje jedinice sa najvecim
punjenjem rashladnog sredstva.

= Fabri€ko punjenje zavisi od spoljasnje jedinice u sistemu. Primeri
koji se koriste u nastavku uzimaju u obzir spoljasnju jedinicu VRV
5-S R32.

EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
4P555815-1D — 2026.04
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12 Specijalni zahtevi vezani za uredaje sa R32

= Potvrdite da je koli¢ina ukupnog rashladnog sredstva manja od:
= 15,96 kg x ukupan broj povezanih unutrasnjih jedinica i EKVDX
jedinica.
= 63,8 kg u slu¢aju da NEMA podzemnog sprata.
= 42,2 kg kada sistem VAM+EKVDX ima najmanje jednu sobu na
najnizem podzemnom spratu.

Sluéaj 1: Kombinacija VAM+EKVDX i unutrasnjih jedinica

Korak 1 — odredite:

= A, — povrSinu najmanje sobe najnizeg podzemnog sprata u kojoj
postoji unutrasnja jedinica (ako je primenljivo). Pogledajte
priru¢nik za instaliranje spoljasnje jedinice.

= A, — povrSinu najmanje sobe koja nije na najnizem podzemnom
spratu, u kojoj postoji unutradnja jedinica. Pogledajte priru¢nik za
instaliranje spoljasnje jedinice.

= A; — ukupnu povrsinu svih soba u koje EKVDX izduvava vazduh.
Pogledajte "12.3 Odredivanje povrsine poda" [» 14].
Napomena: EKVDX mozZe da izduvava u istu sobu kao normalna

unutradnja jedinica. PovrSina ove sobe se takode mora uzeti u
obzir za A,.

A UPOZORENJE

Za VAM+EKVDX, uzmite u obzir samo sobe koje se
neprekidno opsluzuju. Npr. u slu€aju zonskih prigusivaca u
crevu izmedu EKVDX i sobe, soba se ne moze smatrati
delom ukupne povrSine sobe. Jedini izuzetak su zonski
prigusSivaci koriSc¢eni samo za zastitu od pozZara.

Koristite A;, A, i A; u sledeéim koracima da biste odredili
maksimalno dozvoljeno ukupno punjenje sistema.

Korak 2 — da biste odabrali odgovaraju¢u krivu u zavisnosti od
visine instalacije unutrasnje jedinice, vidite priru¢nik za instalaciju
spoljasnje jedinice. Za EKVDX jedinice, visina instalacije uvek treba
da bude 22,2 m.

Korak 3 — ako nema podzemnih spratova, odredite ograniCenje za
maksimalno dozvoljeno punjenje u sistemu za svaku povrsinu (A,, A,
iA):
= Za sobu sa najmanjom povr§inom koja sadrzi unutradnju jedinicu
koja nije na najnizem podzemnom spratu/na najnizem
podzemnom spratu: vidite priru¢nik za instaliranje spolja$nje
jedinice ili ograni¢enja za punjenje R32.
= Za ukupnu povrsinu sobe za VAM+EKVDX sistem kada sadrzi:
= nijednu sobu na najnizem podzemnom spratu, vidite krivu (a).
= najmanje jednu sobu na najnizem podzemnom spratu, vidite
krivu (b).

Kada se izratuna maksimalno dozvoljeno punjenje za sve
primenljive varijante, koristite najnizu vrednost kao gornju granicu.

Korak 4 — odredite ukupnu koli¢inu dozvoljene koli¢ine rashladnog
sredstva u sistemu na bazi gornjih krivih.

Korak 5 — ukupno punjenje rashladnog sredstva u sistemu mora biti
manje od vrednosti maksimalnog dozvoljenog ukupnog punjenja
rashladnog sredstva dobijene iz koraka 4. U suprotnom:
1 Promenite instalaciju. Uradite jedno od sledeceg:
= Povecajte povrsinu najmanje sobe.
= Smanjite duzinu cevovoda izmenom plana sistema (ako je
prakti¢no).
= Povecajte ukupnu povrsinu sobe za VAM+EKVDX sistem.
= Dodajte dodatne zastitne mere, kao $to je opisano u vazeéim
propisima.
2 Ponovite sve gornje korake.

Primer

VRV sistem sa EKVDX i plafonskim unutrasnjim jedinicama koji
opsluzuje 4 sobe. Ukupna povrsina sobe za sve 4 sobe iznosi 80 m?,
najmanja soba sa unutrasnjom jedinicom ima povrSinu od 16 m2.
Nema podzemnog sprata u zgradi.

= Da biste proverili maksimalno dozvoljeno punjenje za ukupnu
povrsinu sobe od 80 m? sa EKVDX jedinicom u sistemu, koristite
krivu (a) (vidi "& 12—1 Primer" [» 14]). Rezultat: 27 kg.

= Da biste proverili maksimalno dozvoljeno punjenje za sobu od
16 m? sa plafonskim uredajem, vidite odeljak priruénika za
spoljasnju jedinicu o ograni¢enju punjenja. Rezultat: 10,4 kg.

10,4 kg

Fabri¢ko punjenje 3,4 kg

Punjenje sistema

Maksimalno punjenje cevi na terenu 7,0 kg

m (kg) 4

2 o

/' (b)
8 ,/
T

1020 30 40 0 g0 70 80,90 450 A, (m?)

& 12-1 Primer
Sluéaj 2: SamoVAM+ EKVDX

Korak 1 — odredite A,: ukupnu povrsinu svih soba u koje EKVDX
jedinica izduvava vazduh. Pogledajte "12.3 Odredivanje povrsine
poda" [» 14].

Korak 2 — (vidite korak 2 za slucaj 1)

Korak 3 — u slu¢aju da EKVDX:

= ne izduvava ni u jednu sobu na najnizem podzemnom spratu,
vidite krivu (a).

= moze da izduvava u kombinovane sobe na najnizem podzemnom
spratu i drugim spratovima, vidite krivu (b).

Korak 4 — (vidite korak 4 za slucaj 1)
Korak 5 — (vidite korak 5 za slucaj 1)

Primer

VRV sistem sa EKVDX opsluzuje 5 soba. Ukupna povrSina sobe
iznosi 85 m?, najmanja soba sa plafonskom unutrasnjom jedinicom
na drugim spratovima ima povrSinu od 14 m2. Ima viS§e podzemnih
spratova u zgradi, a najmanja soba sa unutraSnjom jedinicom na
najnizem podzemnom spratu ima povrsinu od 24 m2.
= Da biste proverili maksimalno dozvoljeno punjenje za ukupnu
povrsinu sobe od 85 m? sa EKVDX jedinicom u sistemu, koristite
krivu (b) (vidi "& 12—1 Primer" [» 14]). Rezultat: 14,4 kg.
= Da biste proverili maksimalno dozvoljeno punjenje, vidite sledece
proracune u priru¢niku za spoljasnju jedinicu:
= za sobu od 14 m? sa plafonskim uredajem koja nije na najnizem
podzemnom spratu. Rezultat: 9,7 kg.
= za najmanju sobu od 24 m? na najnizem podzemnom spratu sa
plafonskom unutrasnjom jedinicom. Rezultat: 8,1 kg.

8,1<9,7<14,4 kg, pa je maksimalno punjenje rashladnog sredstva
8,1 kg (najniza vrednost).

Punjenje sistema 8,1 kg
Fabri¢ko punjenje 3,4 kg
Maksimalno punjenje cevi na terenu 4,7 kg

12.3 Odredivanje povrsine poda

Da biste odredili povrSinu poda, pridrzavajte se sledec¢ih pravila:

= Odredite povrSinu sobe projektovanjem zidova, vrata i pregrada
na pod, i izraCunajte zatvoreni prostor.

= Ne wuzimajte u obzir prostore povezane samo spustenim
plafonima, cevovodima, ili sli¢nim konekcijama kao jedan prostor.

Priru¢nik za instalaciju i rad
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13 Instalacija jedinice

= Ako pregrada izmedu 2 sobe na istom spratu ispunjava odredene
kriterijume, sobe se smatraju jednom sobom, i povrSine soba
mogu da se saberu. Na taj nacin, moguce je povecati vrednost
povrSine sobe koja se koristi da se izraCuna maksimalno
dozvoljeno punjenje.

Kada se radi o najmanjoj pojedinacnoj sobi (samo za druge

unutrasnje jedinice, NE za EKVDX), MORA biti zadovoljen jedan od

sledeca 2 zahteva:

= Sobe na istom spratu povezane trajnim otvorom koji se proteze do
poda i namenjen je tome da ljudi prolaze kroz njega mogu se
smatrati jednom sobom.

= Sobe na istom spratu povezane otvorima koji ispunjavaju izvesne
kriterijume (vidite priruénik za instalaciju i rad spoljasnje jedinice)
mogu se smatrati jednom sobom. Otvor mora da se sastoji
najmanje od 2 dela da bi se omogucila cirkulacija vazduha.

13 Instalacija jedinice

A UPOZORENJE

U slucaju rashladnog sredstva R32, instalacija MORA da
bude usaglasena sa zahtevima koji se primenjuju na ovu
opremu za R32. Za viSe informacija, pogledajte odeljak
"2.1 Uputstva za opremu kod koje se Koristi rashladno
sredstvo R32" |» 5].

13.1  Priprema mesta za instalaciju

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni greja¢ koji radi).

A UPOZORENJE
Uredaj Cuvati / instalirati na sledeci nacin:
= tako da se spreCe mehanicka ostecenja.

= u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji
konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

= U sobi dimenzija navedenih u "12 Specijalni zahtevi
vezani za uredaje sa R32" [» 13].

Izbegavaijte instalaciju u okolini sa mnogo organskih rastvaraca, kao
Sto je mastilo i siloksan.

Izbegavajte izlaganje jedinice direktnoj suncevoj svetlosti (npr.
spusteni plafon izlozen prirodnoj svetlosti).

13.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija

unutrasnje jedinice

INFORMACIJE

Nivo zvuénog pritiska je maniji od 70 dBA.

A UPOZORENJE

Vodite raCuna da potrebni otvori za ventilaciju ne budu
zacepljeni.

A PAZNJA

Uredaj NIJE svima dostupan, instalirajte ga na bezbednom
mestu, koje nije lako dostupno.

Ova jedinica, i unutrasnja i spoljasnja, pogodna je za
instalaciju u komercijalnom okruzZenju i u lakoj industriji.

= Razmak. Obratite paznju na sledece zahteve:

=600

a b c

A 2,7 m minimalno rastojanje od poda (da bi se izbegao
slu¢ajan kontakt)
a Plafon
b PovrSina poda
¢ Radni prostor
= ReSetka za praznjenje. Minimalna potrebna visina za instalaciju
reSetke za praznjenje 21,8 m.

Servisni prostor i veli¢ina otvora na plafonu

Proverite da li je otvor na plafonu dovoljno veliki da obezbedi
dovoljno rastojanje za odrzavanje i servis.

A B
Vz Vz
= —t  ———————
] | 2300
a b ¢ 2600
c
Vz
809
¢ 2600
_ﬁgﬂ ~ (1:
L AHN (i' (mm)

A Pogled sa strane: cev za rashladno sredstvo, odvodna
cev, kontrolna kutija
Pogled sa strane: odvod vazduha
Pogled odozdo
Otvor na plafonu — $irina:
900 mm (EKVDX32)
950 mm (EKVDX50~100)
b  Otvor na plafonu — duzina:
550 mm (EKVDX32)
700 mm (EKVDX50)
1000 mm (EKVDX80)
1400 mm (EKVDX100)
¢ Radni prostor

o O

Zahtevi vezani za ukupnu povrsinu poda

A PAZNJA
Ukupna koli¢ina rashladnog sredstva R32 u sistemu
MORA da bude usaglasena sa proracunima u poglavlju

"12.2 Da biste utvrdili ograni¢enja punjenja" > 13].

EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
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13 Instalacija jedinice

13.2 Montiranje unutrasnje jedinice

13.2.1 Smernice za instaliranje unutrasnje
jedinice
= Cvrstoéa plafona. Proverite da li je plafon dovoljno &vrst da izdrzi
tezinu jedinice. Ako postoji rizik, ojacajte plafon pre instaliranja
jedinice.
= Za postojece plafone koristite kotve.
= Za nove plafone koristite utisnute umetke, utisnute kotve ili
druge delove dostupne na terenu.

Kotva

Plo¢a plafona

Duga navrtka ili zatezni vijak

Vijak za veSanje

e Unutrasnja jedinica

= Vijci za veSanje. Za instalaciju koristite vijke za veSanje M10.
Namestite drza¢ konzole na vijak za veSanje. Bezbedno ga
uCvrstite pomocu navrtke i podloSke sa gornje i donje strane
drzaca konzole.

(2 .

Q0T

TEE
e=630 (mm)

L = e

o

Navrtka (snabdevanje na terenu)

Podloska (pribor)

Drzac konzole

Dvostruka navrtka (snabdevanje na terenu)
Korak vijka za veS$anje (Sirina)

Korak vijka za ve$anje (duzina):

588 mm (EKVDX32)

738 mm (EKVDX50)

1038 mm (EKVDX80)

1438 mm (EKVDX100)

= Nivo. Pomocu libele ili plastiéne cevi napunjene vodom, proverite
da li je jedinica ravno postavljena na sva Cetiri ugla.

-0 Q0T

a Nivo vode
b Plasti¢na cev

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE instalirati jedinicu pod nagibom. Moguce
posledice: Ako je jedinica nagnuta u smeru suprotnom od
toka kondenzata (odvodna cev je podignuta), plivajudi
prekida¢ ¢e mozda loSe raditi i izazvaée kapanje vode.

13.2.2 Smernice za instaliranje cevovoda

A PAZNJA

Vidite "2 Posebno  bezbednosno  uputstvo za
instalatera" [» 4] kako biste proverili da li je instalacija
uskladena sa svim bezbednosnim propisima.

Minimalna dozvoljena duzina creva:

= Crevo za dolazeci vazduh izmedu VAM i EKVDX:
= za VAM500+EKVDX32: 2500 mm
= za sve ostale kombinacije: 2750 mm

» Minimalna duzina creva za spoljasnji vazduh, povratni vazduh i
izduvni vazduh: 21,5 m

= Vodovi iza EKVDX: nema ograni¢enja minimalne duzine
Creva moraju biti obezbedena na terenu.

1 Povezite platneno crevo za unutrasnjost prirubnice na izlaznoj
strani. Povezite platneno crevo koristeci zavrtnje iz pribora.

2 Povezite crevo sa platnenim crevom.

d h f T c b
7| ) !

—m—

N
N
Lfe d
Zavrtnji za prirubnice creva (pribor)
Prirubnica za crevo, pravougaona (instalirana na uredaju)
Unutra$nja jedinica
Izolacija (snabdevanje na terenu)
Platneno crevo (snabdevanje na terenu)
Aluminijumska traka (snabdevanje na terenu)
Prirubnica za crevo, okrugli reduktor (instalirana na
uredaju)
h  Okruglo crevo

Q w®QO0O0TQ

3 Obmotajte aluminijumsku traku oko veze prirubnice i creva.
Proverite da li ima curenja vazduha na drugim spojevima.

4 |zolujte ulazno i izlazno crevo, kako bi se sprecila kondenzacija.
Koristite staklenu vunu ili polietilensku penu debljine 25 mm.

13.2.3 Smernice za instaliranje odvodnih cevi

= Duzina cevi. Neka odvodna cev bude $to je moguce kraca.

= Veli¢ina cevi. Neka veli¢ina cevi bude jednaka veli€ini vezujuce
cevi, ili ve¢a od nje (vinilna cev nominalnog prec¢nika 20 mm i
spoljadnjeg pre¢nika 26 mm).

= Nagib. Obezbedite da nagib odvodnih cevi bude prema dole
(najmanje 1/100), kako bi se sprecilo da vazduh bude zarobljen u
cevima. Koristite reSetke za kacenje, kako je prikazano.

v/ X

a Resetka za kacenje
v Dozvoljeno
Nije dozvoljeno
= Kondenzacija. Preduzmite mere za spre€avanje kondenzacije.
|1zolujte kompletan odvodni cevovod u zgradi.
= Podiza¢ cevi. Ako je potrebno da bi se postigao nagib, mozete da
instalirate podizac cevi.
= Nagib odvodnog creva: 0~75 mm da bi se izbegao napon u
cevima i nastanak vazdusnih mehurova.
= Podiza¢ cevi: <300 mm od jedinice, <625 mm upravno na
jedinicu.

Priru¢nik za instalaciju i rad
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14 Instalacija cevovoda

1000~1500

e

<625

(mm)

Metalna klema (pribor)
Odvodno crevo (pribor)
¢ Podiza¢ odvodnog creva (plasti¢na cev nominalnog
pre¢nika @20 mm i spoljasnjeg @26 mm) (snabdevanje
na terenu)
d Sipke za kacenje (snabdevanje na terenu)
= Kombinovanje odvodnih cevi. MozZete da kombinujete odvodne
cevi. Obavezno koristite odvodne cevi i T-spojeve sa
odgovaraju¢im meraem za radni kapacitet jedinica.

T o

>100

<625

a T-spoj

13.2.4 Da biste povezali odvodne cevi sa
unutrasnjom jedinicom

@ OBAVESTENJE

Nepravilno priklju¢ivanje odvodnog creva moze da izazove
curenje, i da osteti prostor oko uredaja i okolinu.

1 Gurnite odvodno crevo $to je moguce dalje iznad prikljucka na
odvodnu cev.

a Prikljuéak odvodne cevi (povezan za jedinicu)
b  Odvodno crevo (pribor)

2 Instalirajte metalnu klemu.

Pritegnite metalnu klemu tako da glava zavrtnja bude manje od
4 mm udaljena od metalnog dela kleme.

4 Postepeno stavite oko 1 | vode u kadicu za kondenzat, i
proverite da li negde curi voda.

a Prikljuéak odvodne cevi (povezan za jedinicu)
b  Odvodno crevo (pribor)
¢ Metalna klema (pribor)

5 Obavijte samolepljivi podmetaé za zaptivanje (pribor) oko
metalne kleme i odvodnog creva.

d Podmetac¢ za zaptivanje (pribor)

6 Povezite odvodnu cev sa odvodnim crevom.

@s}&
.

e Odvodno crevo (snabdevanje na terenu)

@ OBAVESTENJE

= NEMOJTE uklanjati priklju¢ak za odvodnu cev. Moze
da potece voda.

= Koristite odvod za praznjenje da biste uklonili vodu pre
odrzavanja.

= Pazljivo ubacujte i uklanjajte priklju¢ak za odvodnu cev.
Primenom veée snage moze da se deformiSe cevni
naglavak kadice za kondenzat.

Prikljucak odvodne cevi

Uklanjanje prikljucka Instaliranje prikljucka

Izvucite priklju€ak, ali NEMOJTE |Namestite prikljucak, i gurnite ga
unutra pomocu odvrtaca za
krstaste zavrtnje.

pomerati priklju¢ak gore-dole.

a Prikljuéak odvodne cevi
b Odvrta¢ za krstaste zavrtnje

14 Instalacija cevovoda

A PAZNJA

Vidite "2 Posebno bezbednosno uputstvo za
instalatera" [» 4] kako biste proverili da li je instalacija
uskladena sa svim bezbednosnim propisima.

EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
4P555815-1D — 2026.04
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14 Instalacija cevovoda

141 Priprema cevovoda za rashladno
sredstvo
14.1.1 Zahtevi koji se odnose na cevi za

rashladno sredstvo

A PAZNJA
Cevi se MORAJU instalirati prema uputstvu datom u
odeliku "14 Instalacija cevovoda" [» 17]. Mogu se Koristiti
samo mehani¢ke veze (npr. zalemljene i konusne veze)
koje su uskladene sa najnovijom verzijom standarda

1ISO14903.

OBAVESTENJE

Cevi i drugi delovi pod pritiskom treba da budu podobni za
rashladno sredstvo. Za cevi za rashladno sredstvo koristite
besavni bakar dezoksidisan fosfornom kiselinom.

= Strane materije u cevima (uklju€ujuci ulja za proizvodnju) moraju
biti <30 mg/10 m.
Pre¢nik cevovoda za rashladno sredstvo

Za povezivanje cevi unutrasnje jedinice Koristite sledece precnike
cevi.

Spoljasnji precnik

Unutrasnji pre€nik

Debljina izolacije (t)

Model Spoljasnji pre¢nik cevi (mm)
R410A R32®
Gas Tecnost Gas Tecnost
EKVDX32 12,70 76,35 9,52 76,35
EKVDX50 12,70 76,35 12,70 26,35
EKVDX80 315,90 9,52 12,70 76,35
EKVDX100 15,90 @9,52 15,90 9,52

@ Za rashladno sredstvo R32, mogu biti potrebne dodatne cevi za
odredene jedinice. Dodatne cevi su prilozene uz uredaj.

Materijal za cevovod za rashladno sredstvo
Materijal za cevovod
Besavni bakar deoksidisan fosfornom kiselinom

Konusne veze

Koristite samo kaljeni materijal.

Stepen temperovanja i debljina cevi

Spoljasniji Stepen Debljina (t)©
precnik (9) temperovanja
6,4 mm (1/4") Zarena (O) 20,8 mm )
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")

@ U zavisnosti od vazeceg zakona i maksimalnog radnog pritiska
jedinice (vidite "PS High" na nazivnoj plo¢i jedinice), moze biti
potrebna veca debljina cevi.

14.1.2 lzolacija cevi za rashladno sredstvo

= Koristite polietilensku penu kao izolacioni materijal:

= sa brzinom prenosa toplote izmedu 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i
0,045 kcal/mh°C)

= sa otporno$cu na toplotu od najmanje 120°C
= Debljina izolacije:

cevi (9,) izolacije (9))
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
PR
<

Ako je temperatura visa od 30°C a vlaznost ve¢a od RV 80%,
debljina izolacionog materijala treba da bude najmanje 20 mm da bi
se sprecila kondenzacija na povrSini izolacije.

14.2 Povezivanje cevi za rashladno

sredstvo

OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/SURENJA

14.2.1 Da biste povezali cevovod za rashladno

sredstvo sa unutrasnjom jedinicom

A PAZNJA

Instalirajte cev za rashladno sredstvo ili komponente na
mesto gde nece biti izlozene nijednoj supstanci koja ce
izazvati koroziju komponenata sa rashladnim sredstvom,
osim ako su komponente napravljene od materijala koji su
sustinski otporni na koroziju, ili su prikladno zasti¢eni od
takve korozije.

= Duzina cevi. Neka cev za rashladno sredstvo bude $to je moguce
kraca.

= Konusne veze. PoveZite cev za rashladno sredstvo sa jedinicom
pomocu konusnih veza.

= lzolacija. Izolujte cev za rashladno sredstvo na unutradnjoj jedinici
na sledeci nacin:

A Cev za te€nost
B Cevzagas

a lzolacioni materijal (snabdevanje na terenu)

b Vezica (snabdevanje na terenu)

¢ Ceviza izolaciju: velika (cev za gas), mala (cev za
te¢nost) (pribor)

d Konusna navrtka (uévrécena za jedinicu)

e Prikljuak cevi za rashladno sredstvo (u¢vr§éen za
jedinicu)

f Jedinica
Podmetadi za zaptivanje: cev za gas, cev za te¢nost
(pribor)

Izvrnite Savove delova za izolaciju.

Povezite sa osnovom jedinice.

Zategnite vezice na delovima za izolaciju.

Obmotajte podmetac za zaptivanje sa osnove jedinice do
vrha konusne navrtke.

BWON=

U slu€aju rashladnog sredstva R32, za neke konekcije mora biti

— — = — — = instalirana dodatna cev (pribor) i izolovana koriste¢i odgovarajucu
Spoljasnji preénik | Unutrasnji precnik | Debljina izolacije (t) cev za izolaciju (pribor):
cevi (9,) izolacije (@) - -
6.4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm Model Dodatna cev / cev za |zolacu|.1 (mm)
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm Gas Tecnost
EKVDX32 @12,7/313-29 (L65) —
Prirugnik za instalaciju i rad DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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15 Elektri€na instalacija

Model Dodatna cev / cev za izolaciju (mm)
Gas Tec€nost
EKVDX50 — —
EKVDX80 @15,9/015-31 (L70) @9,5/010-26 (L65)
EKVDX100 — —

@ OBAVESTENJE

Proverite da li je ceo cevovod za rashladno sredstvo
izolovana. Neizolovani deo cevi moze da dovede do
kondenzacije.

15 Elektricna instalacija

A PAZNJA
Vidite "2 Posebno  bezbednosno uputstvo za
instalatera" [» 4] kako biste proverili da li je instalacija

uskladena sa svim bezbednosnim propisima.

15.1 Specifikacije standardnih
komponenti ozi¢enja

OBAVESTENJE

Preporucujemo da koristite Zice sa punim telom. Ako se
koriste upredene Zice, lagano uvrnite zile da biste ucvrstili
kraj provodnika, bilo za direktnu upotrebu u krajnjoj klemi ili
za ubacivanje u okrugli porubljeni terminal. Detaljno
objasnjenje je opisano u "Smernicama za povezivanje
elektri¢ne instalacije" u referentnom vodiéu za instalatera.

Napojni kabl [ MCA® 0,22 A
Napon 220~240V
Faza 1~
Frekvencija 50/60 Hz
VeliCine zice 1,5 mm? (3-Zilna Zica)
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Ozi€enje za medusobno
povezivanje
(unutra<>spolja)

Specifikaciju videti u Priru¢niku za
instalaciju spoljasnje jedinice

Kabl za korisni¢ki interfejs 0,75 do 1,25 mm? (2-Zilni kabl)
HO5RN-F (60245 IEC 57)

Duzina <300 m

Kabl izmedu VAM i
EKVDX

Duzina <100 m

Preporuceni osigura¢ na EKVDX32~80A2 6 A

terenu EKVDX100A2 16 A

Automatski prekida¢ za
uzemljenje / uredaj za
diferencijalnu struju

uredaj za diferencijalnu struju (residual
current device, RCD) sa trenutnim
dejstvom. Instalirani RCD MORA biti
uskladen sa drzavnim propisima o
ozicenju.

U vodu za napajanje, UVEK instalirajte

@ MCA=Minimalna nominalna jacina struje. Navedene vrednosti su
maksimalne vrednosti (tatne vrednosti potraZzite u elektri¢nim
podacima unutrasnje jedinice).

15.2 Povezivanje elektricnog ozi¢enja
sa unutrasnjom jedinicom

A PAZNJA

Vidite "2 Posebno bezbednosno uputstvo za
instalatera" [» 4] kako biste proverili da li je instalacija
uskladena sa svim bezbednosnim propisima.

@ OBAVESTENJE

= Pratite dijagram ozi€enja (isporu¢en sa jedinicom,
nalazi se u unutrasnjosti servisnog poklopca).

= Uputstvo za povezivanje opcione opreme pogledajte u
priruéniku za instalaciju isporuéenom sa opcionom
opremom.

= Proverite da elektricna instalacija NE ometa pravilno
postavljanje servisnog poklopca.

Vazno je da elektricno napajanje i ozi€enje za medusobno
povezivanje budu uzajamno razdvojeni. Da bi se izbegle elektricne
smetnje, rastojanje izmedu oba ozi¢enja treba UVEK da bude
najmanje 50 mm.

OBAVESTENJE

Osigurajte da elektricni vod i vod za medusobno
povezivanje budu razdvojeni jedan od drugog. OziCenje za
medusobno povezivanje i ozicenje za elektricno napajanje
mogu da se ukrste, ali NE smeju da idu paralelno.

1 Uklonite servisni poklopac.

2 Kabl korisnickog interfejsa (<300 m): Provucite kabl kroz
ram, povezite ozi€enje na terminalni blok (simboli P1, P2).

3 Konekcija transmisionog kabla sa VAM (100 m): Provucite
kabl kroz ram, povezite ozi¢enje na terminalni blok (simboli P1,
P2).

4 Konekcija transmisionog kabla sa spoljasnjom jedinicom i/
ili drugim EKVDX jedinicama: Provucite kabl kroz ram,
povezite ozi¢enje na terminalni blok (simboli F1, F2).

OBAVESTENJE

Zahteve za oklop Zice pogledajte u priru¢niku za instalaciju
spoljasnje jedinice.

OBAVESTENJE

Veza za grupno upravljanje NIJE dozvoljena.

5 Napojni kabl: Provucite kabl kroz ram i povezite oziCenje za
terminalni blok (L, N, uzemljenje).

A UPOZORENJE

VAM i EKVDX unutradnja jedinica MORAJU da dele iste
uredaje za elektricnu bezbednost i elektricno napajanje.

e e e

L
&0 i | | %

a Automatski prekidaé
b Uredaj diferencijalne struje

EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
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15 Elektri€na instalacija

L J

a lzvor napajanja i ozi¢enje uzemljenja
b Servisni poklopac sa dijagramom ozi¢enja
¢ Transmisiono oZi¢enje
6 Pricvrstite kablove vezicama (vidite u kesi za pribor) za
plasticne kleme. Napomena: Jedna od dve preostale vezice iz
kese za pribor je za oziCenje releja za Stampanu ploc¢u, a jedna
je rezervna vezica.

A UPOZORENJE

Ako postoji zazor na ulazu kabla, obmotajte kabl (ili
kablove) materijalom za zaptivanje iz torbe za pribor.

Tako cete spreciti da mali predmeti (kao decji prsti, itd.)
kao i kapljice te€nosti udu u jedinicu.

TN
15

D>

7 Vratite servisni poklopac na mesto.

Sistem kao primer

|
I E

a Spoljadnja jedinica
b Ventilaciona jedinica sa rekuperacijom toplote (VAM)
¢ Korisni¢ki interfejs

d EKVDX unutrasnja jedinica

e Normalna VRV unutra$nja jedinica

15.3 Da biste povezali eksterne izlaze

Primenjena struja spoljasnjeg uredaja MORA biti manja ili jednaka
1 A. Instalirajte osigura¢ <1 A da zastitite interni kontakt Stampane
ploce.

Ako je primenjena struja spoljasnjeg uredaja ve¢a od 1 A, obavezna
je upotreba eksternog releja obezbedenog na terenu, da bi se
ogranicila struja u internom kontaktu Stampane ploc¢e. Vidite primer
dijagrama u nastavku:

E E b ;/\/) 240VAC  240VAC
: XM ! I

ISTAN Ei } ¢

| HEEIvass 310

~©

1zlazni terminal releja za Stampanu plocu
AC izvor napajanja za relej

Osigura¢ <1 A

Relej (snabdevanje na terenu)

Relej za Stampanu plocu

AC izvor napajanja za eksterni uredaj

g Eksterni uredaj (npr. eksterni alarm)

-0 Q0T O

U slu€aju rashladnog sredstva R32, alarm ugraden u korisnicki
interfejs MORA da bude 15 dB glasniji od pozadinske buke u sobi.
Ako to nije slucaj:

1 Montirajte eksterni alarm (snabdevanje na terenu) u svaki
EKVDX.

2 Povezite eksterni alarm sa relejom za Stampanu plo€u svakog
EKVDX ili sa izlaznim kanalom SVS spoljasne jedinice.

3 Iskljucite alarm ugraden u korisnicki interfejs ako je eksterni
alarm instaliran u istom prostoru kao korisnicki interfejs.

Napomena: Alarm za curenje rashladnog sredstva MORA biti
pode$en na UKLJUCENO. Korisnicki interfejs ée dati vidljivo i &ujno
upozorenje u slu€aju da se detektuje curenje rashladnog sredstva
R32 ili kvar/isklju€ivanje senzora.

INFORMACIJE

Podaci o zvuku alarma za curenje rashladnog sredstva su
dostupni u tehnickom listu korisnickog interfejsa. Npr.
daljinski upravljaé BRC1H52* daje alarm od 65 dB (zvuéni
pritisak, meren na rastojanju od 1 m od alarma).

15.4

INFORMACIJE

Za detalje o razliCitim rezimima korisni¢kog interfejsa i o
njihovom podeSavanju, pogledajte prirucnik za instalaciju i
rad isporucen sa korisnickim interfejsom.

Povezivanje eksternog izlaza

A UPOZORENJE

U slu€aju rashladnog sredstva R32, terminalne konekcije
T1/T2 su SAMO za ulaz protivpozarnog alarma.
Protivpozarni alarm ima veci prioritet od bezbednosti
vezane za R32 i iskljuCuje ceo sistem.

X1M !

1

T2
a Ulazni signal protivpozarnog alarma (potencijalni
slobodni kontakt)

OBAVESTENJE

Korisnicki interfejs treba da bude u potpuno funkcionalnom
rezimu, ili u rezimu "samo alarm".

DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
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16 Konfiguracija

16

Konfiguracija

INFORMACIJE

Vise informacija o tome kako da promenite podeSavanja
polja pogledajte u priruniku za instalatera i korisnika
korisni¢kog interfejsa.

@

OBAVESTENJE

U sluCaju da je instalirana unutrasnja jedinica EKVDX,
ekstremne zadate vrednosti mogu dovesti do konstantno
UKLJUCENOG statusa termostata. Da bi se to spreilo,
malo povecajte (smanjite) odgovaraju¢u zadatu vrednost
za hladenje (grejanje).

INFORMACIJE

U sluéaju kombinacije sa EKVDX, na VAM jedinici NE
MOGU da se koriste brojevi rezima 17, 18 i 19. Koristite 27,
28, 29.

Pode$avanja polja preko korisni¢kog interfejsa: proverite
broj jedinice (brojevi se automatski dodeljuju kao @ ili 1) pre
nego $to napravite podeSavanja polja na EKVDX ili VAM
jedinici.

EKVDX32~100A2VEB

Klima uredaj sa VRV sistemom
4P555815-1D — 2026.04

DAIKIN

Priruénik za instalaciju i rad

21



16 Konfiguracija

16.1 Postavljanje pravilnih podesavanja polja za operaciju hladenja/grejanja

Postavka podesavanja polja za operaciju hladenja/grejanja

Preduslovi:
= EKVDX jedinica je pravilno instalirana
= Svi cevovodi i elektricne veze su napravljeni prema priru¢niku za instaliranje

DA NE

Korisnicki interfejs (a) instaliran je u
jednoj od soba koje se opsluzuju na

optimalnoj lokaciji (*)

Y A4

Korisni€ki interfejs (a) meri stvarnu temperaturu sobe koja se Korisni¢ki interfejs (a) NECE moéi da meri stvarmu
opsluzuje i prenosi je EKVDX jedinici da bi zapocela/ tem eratLJJru sobe koia se opslusuie
prekinula operaciju hladenja ili grejanja P ! P !

! !

KORAK 1: postavite slede¢a podeSavanja polja: KORAK 1: postavite slede¢a podeSavanja polja:
= 12(22)-13: ciljna sobna temperatura za hladenje = 12(22)-13=01 (onemoguci)
» 12(22)-14: ciljna sobna temperatura za grejanje » 12(22)-14=07 (onemoguci)

!

KORAK 2: postavite slede¢a podeSavanja polja u skladu sa optere¢enjem hladenja/
grejanja (**):

* 14(24)-10: ciljna temperatura odvodnog vazduha (c) za operaciju hladenja

= 14(24)-11: ciljna temperatura odvodnog vazduha (c) za operaciju grejanja

!

EKVDX jedinica ¢e zapogeti ili prekinuti hladenje i grejanje na bazi
temperature ulaznog vazduha (b)(***)

v

Razlika izmedu podeSavanja Zeljene temperature ulaznog vazduha (b) i ciline
temperature odvodnog vazduha (c) (vidi korak 2) postavljena je kao
pode$avanje polja temperaturnog pomaka (****)

!

KORAK 3: postavite slede¢a pode$avanja polja:
= 14(24)-04: temperaturni pomak za operaciju hladenja
= 14(24)-05: temperaturni pomak za operaciju grejanja

) !

Podesavanja polja za operaciju hladenja i grejanja su pravilno postavljena

*  Nije direktno izlozena suncu, nije u blizini drugih izvora koji zrace toplotu ili hladno¢u, itd.

**  Da bi se izbegla hladna promaja (kod grejanja) i da bi se soba brzo klimatizovala, podesite mnogo nizu vrednost (kod hladenja) ili mnogo visu
(kod grejanja) od ciline sobne temperature. Da bi se soba postepeno i ravnomerno klimatizovala, postavite vrednost blize ciljnoj sobnoj
temperaturi.

*** « Temperatura ulaznog vazduha (b) je temperatura vazdusne struje koja dolazi izVAM jedinice ka EKVDX jedinici
« EKVDX po¢inje da hladi kada je temperatura (b) visa od potrebne vrednosti
« EKVDX pocinje da greje kada je temperatura (b) niza od potrebne vrednosti

***%  Ulazni podaci preko pode$avanja polja: temperaturni pomak = pode$avanje temperature (c) — temperatura (b)

Prirugnik za instalaciju i rad DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
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16 Konfiguracija

@ OBAVESTENJE

EKVDX jedinica je klima uredaj za prethodni tretman
dolaze¢eg vazduha iz ventilacione jedinice sa
rekuperacijom toplote VAM. Za kontrolu udobne
temperature, i dalje je potrebno instalirati normalnu
unutrasnju jedinicu.

Ne postavljajte EKVDX jedinicu ispred ventilacione jedinice
sa rekuperacijom toplote.

INFORMACIJE

U odredenim uslovima, temperatura odvodnog vazduha
mozda nece dostiéi ciljnu vrednost.

To nije kvar, i moze se desiti u okviru normalnog rada
sistema.

Primer 1

EKVDX jedinica vrsi operaciju grejanja u zimskoj sezoni. Daljinski
upravlja¢ je instaliran u sobi koja se opsluzuje, dalje od direktne
sunceve svetlosti i radijatora. Ciljna sobna temperatura treba da
bude 24°C. Da bi se zagrejala soba i izbegla hladna promaja,
potrebna ciljna temperatura odvodnog vazduha prema opterec¢enju
grejanja iznosi 37°C. Operacija grejanja mora da se zaustavi kada
temperatura ulaznog vazduha ka EKVDX jedinici iznosi 21°C ili vise,
da bi se ustedela energija.

Da bi se EKVDX jedinica u gornjem primeru pravilno podesila za

operaciju grejanja, potrebna su sledeéa podesavanja polja:

= PodeSavanje ciline sobne temperature 12(22)-14 = 05. Ovo
podeSavanje ¢e potvrditi da je operacija grejanja prekinuta kada
sobna temperatura dostigne ciljnu vrednost od 24°C.

= Podesavanje ciline temperature odvodnog vazduha 14(24)-11 =
11.

= PodeSavanje temperaturnog pomaka 14(24)-05 = 09. Razlika
izmedu ciljne temperature odvodnog vazduha (37°C) i potrebne
vrednosti temperature ulaznog vazduha (21°C) koristi se kao
vrednost za podeSavanije polja.

Primer 2

EKVDX jedinica vrsi operaciju hladenja u letnjoj sezoni. Daljinski
upravljac je instaliran u zastitnoj sobi, a ne u sobi koja se opsluzuje.
Ciljna temperatura odvodnog vazduha potrebna prema opterecenju
hladenja da bi se soba koja se opsluzuje postepeno ohladila iznosi
18°C. Operacija hladenja mora da poc¢ne kada temperatura ulaznog
vazduha ka EKVDX jedinici iznosi 24°C ili viSe, da bi se ustedela
energija.

Da bi se EKVDX jedinica u gornjem primeru pravilno podesila za

operaciju hladenja, potrebna su slede¢a podeSavanja polja:

= PodeSavanje ciline sobne temperature 12(22)-13 = 01
(onemoguceno). Daljinski upravlja¢ nije instaliran u sobi koja se
opsluzuje. Zato se neée meriti temperatura sobe koja se
opsluzuje. Da bi se izbeglo pogresno pokretanje/zaustavljanje
operacije hladenja usled merenja temperature neke druge sobe,
ovo podesavanije je stavljeno na "onemogudi”.

= Pode$avanje ciline temperature odvodnog vazduha 14(24)-10 =
05.

= PodeSavanje temperaturnog pomaka 14(24)-04 = 04. Razlika
izmedu ciljne temperature odvodnog vazduha (18°C) i potrebne
vrednosti temperature ulaznog vazduha (24°C) koristi se kao
vrednost za podeSavanije polja.

16.2 PodesSavanje temperaturnog
korekcionog faktora za praznjenje
Izmerena temperatura vazduha na izlazu EKVDX jedinice ne
predstavlja tac¢an prikaz temperature odvodnog vazduha koji se
dovodi u sobe koje se opsluzuju. Korekcioni faktor "c" se koristi da

kompenzuje gubitak toplote duz cevnog voda izmedu EKVDX
jedinice i sobe koja se opsluzuje.

Zato, koristite podeSavanje polja 18(20)-13 da podesite temperaturni
korekcioni faktor za temperaturu odvodnog vazduha. Temperatura
odvodnog vazduha izmerena pomocu EKVDX jedinice ce biti
snizena (kod grejanja) i povisena (kod hladenja) za zadatu vrednost.

Formula: za datu duzZinu cevnog voda izmedu EKVDX i sobe,
c=duzinax0,10°C

Primer: Za 10 m cevnog voda: ¢c=1°C. postavite podeSavanje polja
10(20)-13 = 03.

16.3 Deaktiviranje bezbednosnog
sistema za R32
Tokom probnog rada sistema i tokom odrzavanja, deaktivirajte
bezbednosni sistem za R32 (podrazumevano aktivan):
1 Postavite VAM podeSavanje 19(29)-15-01

2 Podesite jednu od dve postavke EKVDX: 15(25)-13-3
(=ISKLUUCENO  tokom 24 sata) LI 15(25)-13-1
(=ISKLJUCENO)

Po zavrSetku probnog rada ili tokom odrzavanja, ponovo aktivirajte
bezbednosni sistem za R32:

3 Postavite VAM podeSavanje 19(29)-15-02
4 Postavite EKVDX podeSavanje 15(25)-13-02

EKVDX32~100A2VEB
Klima uredaj sa VRV sistemom
4P555815-1D — 2026.04
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17 Pustanje u rad

17

Pustanje u rad

NEMA F1/F2 konekcije izmedu VAM i EKVDX (dozvoljena

®

OBAVESTENJE

NIKAD ne pustajte da jedinica radi bez termistora ifili
senzora/prekidaca za pritisak. BEZ TOGA, moze da dode
do pregorevanja kompresora.

17.1  Spisak za proveru pre pustanja u
rad
1 Nakon instalacije uredaja, proverite stavke navedene u
nastavku.

2 Zatvorite jedinicu.

3 Ukljucite napajanje jedinice.

L] samo P1/P2 konekcija).
NEMA grupne kontrole.

] grup

] Elektricno napajanje i elektri¢ni bezbednosni uredaji se
dele izmedu VAM i EKVDX.

] Svaka VAM jedinica je povezana samo sa JEDNOM
EKVDX jedinicom (preko creva i elektricne konekcije).
NEMA konekcije VAM ni sa jednom drugom unutraSnjom
jedinicom, vezom ili viSe EKVDX jedinica.

] SVI vodovi izolovani na strani VAM i EKVDX.

17.2 Da biste obavili probni ciklus

INFORMACIJE

= lzvedite probni ciklus prema uputstvu u priruéniku
spoljasnje jedinice.

= Probni ciklus je zavr§en samo ako se ne prikazuje Sifra
kvara na korisnickom interfejsu ili na 7-segmentnom
displeju spoljasnje jedinice.

= Za svaku gresku vidite kompletan spisak Sifara greske i
detaljni vodi¢ za reSavanje problema u servisnom
priruéniku.

OBAVESTENJE
NE prekidajte probni rad.

INFORMACIJE
Tokom probnog rada sistema ili tokom odrzavanja,
bezbednosni sistem za R32 mora biti deaktiviran.

Pogledajte "16.3 Deaktiviranje bezbednosnog sistema za
R32" » 23].

Podesite bitha podeSavanja polja na EKVDX, zatim na VAM, pre
izvodenja probnog rada. Pogledajte "16.4 PodeSavanja polja" [» 24].

18

18.1

18.1.1

Resavanje problema

reSavanju problema na osnovu
simptoma

Simptom: Jedinica NE greje ili NE hladi
kako bi trebalo

Moguéi uzroci

Korektivna radnja

Podesavanje temperature
NIJE pravilno

Proverite podeSavanje temperature na
daljinskom upravljacu. Pogledajte
priruénik za rad.

Opste

] Procitali ste kompletno uputstvo za instalaciju i rad
opisano u referentnom vodiéu =za instalatera i
korisnika.

] Unutrasnja jedinica je pravilno montirana.

] Spoljna jedinica je pravilno montirana.

] Odvodna cev je pravilno instalirana i izolovana, i
praznjenje se odvija glatko. Proverite da li negde curi
voda.

Moguce posledice: kondenzovana voda moze da kaplje.

] Cevi su pravilno instalirane i izolovane.

] Reduktori su pravilno instalirani i izolovani.

] Cevi za rashladno sredstvo (gas i te¢nost) su pravilno
instalirane i toplotno izolovane.

] NEMA curenja rashladnog sredstva.

] NEMA faza koje nedostaju ni reversnih faza.

] Sistem je pravilno uzemljen i prikljuci za uzemljenje su
pritegnuti.

O] Osiguraéi, prekidaci, ili zastitni uredaji
Proverite da li su osiguraci, automatski prekidadi, ili
lokalno instalirani zastitni uredaji po veli€ini i tipu kao Sto
je naznaceno u poglavlju "15.1 Specifikacije standardnih
komponenti ozi€enja" [» 19]. Ni osigura¢ ni zastitni uredaj
ne smeju da budu premosceni.

] Napon elektri€cnog napajanja odgovara naponu na
identifikacionoj etiketi ove jedinice.

] NEMA labavih spojeva ili oSstecenih elektricnih
komponenti u prekidackoj kutiji.

] NEMA ostecenih komponenti ili prikljestenih cevi u
unutrasnjoj i spoljnoj jedinici.

] Zaustavni ventili (za gas i te€nost) na spoljasnjoj jedinici

potpuno su otvoreni.

Kombinacija VAM i EKVDX

Ulaz ili izlaz vazduha je
blokiran

Proverite da li je ulaz ili izlaz vazduha
spoljasnje ili unutrasnje jedinice blokiran
nekom preprekom. Uklonite sve
prepreke, i proverite da li vazduh moze
slobodno da protice.

Brzina ventilatora je

Proverite da li je brzina ventilatora

SVA podeSavanja polja vezana za kombinaciju VAM i previse mala postavljena na malu brzinu, i povecaijte
] ) . . na veliku brzinu. Pogledajte priru¢nik za
EKVDX su pravilno podeSena. Pregled potrebnih korisnicki interfeis
podeSavanja vidite u poglavlju "16.4 PodeSavanja IS-
polja" [» 24].
] Korisnicki interfejs povezan sa EKVDX (ne VAM).
] P1/P2 konekcija izmedu HRV-EKVDX je <100 m.
Prirugnik za instalaciju i rad DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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19 Uklanjanje na otpad

18.2 ReSavanje problema na osnovu
kodova greske

Ako jedinica ima neki problem, korisnicki interfejs prikazuje Sifru
greske. Vazno je razumeti problem i preduzeti mere pre resetovanja
Sifre greSke. To treba da uradi ovlas¢eni instalater ili lokalni
dobavljac.

Ovo poglavlje daje pregled najceséih Sifara greSke i njihovog opisa,
kako se prikazuje na korisnickom interfejsu.

INFORMACIJE

Vidite servisni prirucnik za:
= Detaljan spisak Sifara greske
= Detaljniji vodi¢ za otklanjanje problema za svaku
gresku

18.2.1

U sluaju da se pojave druge Sifre greSke, obratite se svom
dobavljacu.

Sifre greske: Pregled

Moguc¢i uzroci Korektivna radnja Sifra Opis
Podesavanja polja nisu = Na EKVDX jedinici, proverite: A3 Abnormalnost kontrolnog sistema za nivo u odvodu
pravilno postavijena * podesavanje ciline temperature A9 Kvar elektronskog ekspanzionog ventila
odvodnog vazduha 14(24)-10 i = : .~
14(24)-11 RF Kvar sistema ovlazivaca
. Vil podesavanje pomaka A Kva{ p?d_e§g\c/je_m_ja kapaciteta (Stampana ploca
temperature  ulaznog vazduha unutrasnje jedinice)
14(24)-4114(24)-5. cH Kvar termistora izmenjivaca toplote cevi za te¢nost
= Proverite lokaciju daljinskog 5 Kvar termistora izmenjivaca toplote cevi za gas
gpl’ta\l{ljaéa. g”k treba dla, bude £ Kvar termistora za usisni vazduh
instaliran u sobi koja se opsluZuje, sa = - -
pravilnim podegavanjem ciline CR Kvar termistora za odvodni vazduh
temperature  sobe  12(22)-13 i g Abnormalnost daljinskog upravlja¢a termistora za
12(22)-14. Ako nije tako, sobnu temperaturu
onemogucite  podeSavanje  ciljine L/5-04  |Povezan je daljinski upravlja¢ koji nije H tipa
temperature sobe. LS9-0 1 |Desila se gre$ka na drugoj unutrasnjoj iste F1 F2
Klima u sobi nije = Proverite da li su otvorena vrata ili linije, ali EKVDX / unutradnja i dalje moze da radi
optimaina p'rozon. Zﬁtyonte vrata | prozore da L9-0°  |Desila se gre$ka na drugoj unutrasnjoj iste F1 F2
biste sprecili ulazak vazduha. - w M .
. da I direk linije, EKVDX / unutrasnja viSe ne moze da radi
= Proverite da |li direktna sunceva VT . -
svetlost ulazi u prostoriju. Koristite -3 |Neuskladen kapacitet VAM i EKVDX
zavese ili roletne. Li_-35 |Abnormalnost VAM. Postoje Eetiri moguca uzroka:
» Proverite da |i ima previe osoba u = VAM ima gresku. Utvrdite uzrok u istoriji greSke.
prostoriji tokom operacije hladenja. = Gubitak komunikacije izmedu VAM i EKVDX.
Proverite da i je izvor toplote u « Lokalno podesavanje VAM se ne identifikuje
prostoriji prejak. pomoéu EKVDX konekcije: 18(28)-10 nije -02.
Ako je izvor toplote u prostoriji prejak « Firmver daljinskog upravljaéa nije  azuran.
(kod _hl_adel:ua_). dEfek;tt hlla?enja ie Instalirajte najnoviju verziju softvera.
smanjuje ako je dovod toplote u sobu
preveJIiIii J P L_-37 |VAM: Desila se greska A6-28 (za primenu R32)
L_-3H |VAM: Desila se greska A6-29 (za primenu R32)

19 Uklanjanje na otpad

@ OBAVESTENJE

NE pokuSavajte sami da demontirate sistem: demontaza
sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova
MORAJU biti izvedeni u skladu sa vaze¢im zakonom.
Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom
postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaze i
obnavljanja.

20 Tehnicki podaci

= Deo najnovijih tehni¢kih podataka mozete naci na regionalnoj veb
strani Daikin (dostupna za javnost).

= Ceo komplet najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na Daikin
Business Portal (potrebna je provera identiteta).

Sifra Opis 20.1 Dijagram ozic¢enja
o H H
e Ser:jzor R32 je deteldovao curenje rashladnog Vidite interni dijagram ozZi¢enja isporucen sa jedinicom (na poklopcu
sredstva kutije sa prekidac¢ima unutrasnje jedinice). Kori§¢ene skrac¢enice su
AOICH | Greska bezbednosnog sistema (detektovanje curenja) navedene u nastavku.
AE-28  |Protok vazduha VAM je opao ispod zakonske granice Objedinjena legenda
(za primenu R32) brimeniene delove i broi y somi ositenia na iedinic
O oo . - — rimenjene delove i brojeve potrazite na Semi ozicenja na jedinici.
Abe Protol.( vazdur:ngAM se priblizava zakonskoj granici Delovi se obelezavaju arapskim brojevima po rastu¢em redosledu za
(za primenu ) svaki deo, i predstavljeni su u donjem pregledu simbolom "*" u Sifri
AEG-30  |Upozorenje za opadanje protoka vazduha VAM (za dela.
rimenu R32
T E )R32 Simbol |Znacenje Simbol |Znacenje
- ar senzora
L_ = v z / __|Automatski @ Zastita uzemljenja
CH-DO2 | Kraj roka trajanja senzora R32 ‘b prekidaé
CH-05 |6 meseci do isteka roka trajanja senzora R32 /_
A Kvar Stampane plo¢e unutrasnje jedinice e
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20 Tehnicki podaci

Simbol [Znacenje Simbol |Znacenje Simbol Znacenje
- Veza Zastita uzemljenja n=* N=* Broj prolaza kroz feritno jezgro
(zavrtan;) PAM Impulsna amplitudna modulacija
ea-= =3[} Konektor ® Ispravlja& PCB* Stampana ploca
JT- Uzemljenje (- Konektor releja PM* Energetski modul
-HCHW--|OZidenje na @ Konektor kratkog spoja PS Prekidacki izvor napajanja
terenu PTC* PTC termistor
= |osigura¢ - Terminal Q* Bipolarni tranzistor sa izolovanim
_@_ Unutrasnja IO | Terminalna traka gejtom (IGBT)
INDOOR jedinica Q*C Automatski prekidac
,_ﬁ Spoljasnja o e Klema za zZice Q*DI, KLM Automatski prekida¢ za uzemljenje
°“T"°f jedinica QL Zastita od preoptereéenja
_)/ Qredaj ) Q*M Termo prekidac
diferencijalne . - " :
struje Q*R Uredaj diferencijalne struje
R* Otpornik
Simbol |Boja Simbol Boja R*T Termistor
BLK Crna ORG Narandzasta RC Prijemnik
BLU Plava PNK Ruzi¢asta s*C Graniéni prekidaé
BRN Braon PRP, PPL Ljubicasta S*L Plivajudi prekidag
GRN Zelena RED Crvena S*NG Detektor curenja rashladnog
GRY Siva WHT Bela sredstva
YLW Zuta S*NPH Senzor pritiska (visokog)
Simbol Znagenje S*NPL Senz.or E)ntl.s!(a (nls.kog)
AP Stampana ploca S*PH, HPS Prek!dacv: pr!t!ska (V|.sokog)
BS* Dugme ukljugiiskljugi (ON/OFF), S'PL Prekidac pritiska (niskog)
radni prekidac¢ ST Termostat
BZ, H*O Zujalica S*RH Senzor vlaznosti
c* Kondenzator S*W, SW* Radni prekidaé
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, |Veza, konektor SA", F18 Odvodnik prenapona
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, SR*, WLU Prijemnik signala
S, U, V, W, X'A, K'R_*, NE ss* Selektorski prekidac
b v'D Dioda SHEET METAL Ploica za fiksiranje terminalne trake
DB Diodni m.ost TR Transformator
DS DIP prekidac TC, TRC Predajnik
E'H Grejac Vs, RV Varistor
FU I Fd Ut (kar’ﬂ(terlstlke. ogi Osigurac V*R Diodni most, bipolarni tranzistor sa
s‘z/ga goﬁe%i?u?cis) ampanoj ploci izolovanim gejtom (IGBT) strujni
modul
FG* Konektor (uzemljenje rama) WRC Bezicni daljinski upravijac
H Am. _ _ X* Terminal
H*P, LED*, V*L Indikatorska lampica, svetle¢a dioda X*M Terminalna traka (terminalni blok)
HAP Svletleca dioda (servisni monitor Y*E Kalem elektronskog ekspanzionog
zelen) ventila
HIGH VOLTAGE Visoki napon Y*R, Y*S Kalem reversnog solenoidnog
IES Senzor Inteligentno oko ventila
IPM* Inteligentni energetski modul Z*C Feritno jezgro
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M |Magnetni relej ZF, Z*F Filter za buku

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magnetni relej

N

Neutralno

L -
Uzivo Prevod teksta na dijagramu ozi¢enja
L* Kalem .
Engleski Prevod
L*R Reaktor -
Notes Beleske
M* Koraéni motor - - : .
» - X35A is connected when optional | X35A je povezan kada je
M*C Kompresorski motor accessories are being used, see |koridéen opcioni pribor, vidi
M*F Motor ventilatora wiring diagram of this accessory |dijagram oZi¢enja ovog pribora
M*P Motor odvodne pumpe
M*S Motor za njihanje
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20 Tehnic¢ki podaci

Engleski Prevod
An EKVDX unit and its EKVDX jedinica i njene
corresponding VAM-J* unit odgovarajuce VAM-J* jedinice
should be connected to a treba da se povezu sa
common power supply. Refer to |zajedni€kim napajanjem. Za
the installation manual of the dodatne podatke, pogledajte
EKVDX unit for further details. priruénik za instalaciju EKVDX
jedinice.

Transmission wiring Transmisiono oZi¢enje

Ext. output - error state Eksterni izlaz - status greske
Ext. output - R32 alarm Eksterni izlaz— alarm za R32
Gas sensor circuit Kolo senzora za gas

Wired remote controller Zigani daljinski upravljag
Control box layout Plan kontrolne kutije
EKVDX32~100A2VEB DAIKIN Priruénik za instalaciju i rad
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